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As grandes superfícies comerciais, face às suas elevadas volumetrias, bem como ao tipo de 
atividade desenvolvida nos espaços que as integram, são grandes utilizadores de energia.  
A garantia do conforto térmico nos diferentes espaços é, sem dúvida, uma condição 
essencial ao adequado funcionamento de uma grande superfície comercial Por sua vez, os 
sistemas de climatização (aquecimento, ventilação e ar condicionado), que promovem 
aquele conforto, representam tendencialmente, uma parcela significativa da utilização de 
energia primária. Por diversos fatores intrínsecos á tipologia alvo de estudo, as 
necessidades de climatização ao longo de um ano padrão revelam-se maioritariamente de 
arrefecimento ambiente. Desta evidência surge o tema deste trabalho, com grande ênfase 
nos sistemas de produção de energia térmica de arrefecimento. 
Interessa assim, analisar e compreender os fatores que podem influenciar o desempenho do 
sistema de produção de energia térmica para arrefecimento, bem como identificar as 
principais caraterísticas daqueles sistemas que devem ser tomadas em consideração 
aquando da sua seleção em fase de projeto de construção ou de remodelação. Pretende-se 
também, realizar uma análise de custo-benefício a médio prazo, no sentido de identificar o 
período de retorno de um eventual sobre-investimento. 
Nos últimos anos, a legislação comunitária e nacional relativa ao desempenho energético 
dos edifícios tem vindo a adotar e incrementar as restrições e condições mínimas de 
desempenho nos sistemas de climatização com vista ao seu optimizado funcionamento, 
desempenho e, naturalmente, na procura de um menor consumo de energia primária. 
 Resultado desta evolução, foi recentemente publicada uma nova legislação nacional 
relativa ao desempenho energético dos edifícios e do respectivo sistema de certificação 
energética de edifícios. Assim, mostrou-se pertinente a sua aplicação ao edifício em estudo 
na vertente de análise comparativa com a legislação revogada 
A avaliação do desempenho energético do edifício e a obtenção da classe energética 
respetiva levando em conta as duas diferentes legislações, permitiu descortinar o impacto 
dos sistemas produtores de energia térmica naquela classificação. 
Todo o trabalho realizado foi sustentado num programa informático de simulação dinâmica  
energética multizona de edifícios – TRACE 700, programa validado de acordo com o 
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The shopping centers due to its big dimensions and also the type of activity performed in 
those buildings are major energy users. Ensuring the thermal comfort in different spaces is 
undoubtedly an essential condition for the proper functioning of a major shopping center, 
in turn, the HVAC systems (heating, ventilation and air conditioning), which promote 
thermal comfort represent progressively a significant portion of primary energy use. The 
climatization needs over a year are mainly cooling. From this evidence, arise the theme of 
this work, with great emphasis on the cooling thermal energy production systems. 
Interests, thus, analyze and understand the factors that can influence the performance of the 
production of thermal energy for cooling system as well as to identify the main 
characteristics of those systems that must be taken into account in their selection in the 
design phase or remodel. It also is intended to do a cost-benefit analisys in the medium 
term, in order to identify the payback period of a possible over-investment. 
In recent years, the EU and national legislation on the energy performance of buildings has 
been adopting and increasing restrictions and minimum performance conditions in air 
conditioning systems with a view to their proper functioning, performance and, of course, 
in search of a lower consumption of primary energy. 
 As a result of those changes was published new national legislation on the energy 
performance of buildings and their energy certification system, revoking the previous. 
Thus it became pertinent to analyse their application to the building under study with a 
comparative analysis with the repealed legislation 
The assessment of the energy performance of the building and the determination of their 
energy class taking into account two different laws allowed unveil the impact of thermal 
energy producing systems in that classification. 
All the work done was sustained in a computer program for multizone dynamic simulation 
of buildings and energy - TRACE 700, an validated program in accordance with ASHRAE 
test model - 140 standard ( U.S. Department of Energy). 
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1.1 Estado da arte 
 
A climatização em Portugal é ainda uma arte recente. O decreto-lei nº150/92 de 29 de 
Julho foi a primeira tentativa de regulamentar os sistemas energéticos de climatização em 
edifícios, mas questões administrativas resultaram na sua não entrada em vigor. A 
climatização era até então um bem supérfluo e aplicada de uma maneira muito elementar, 
pontual e pautada muitas vezes pela ausência de projeto.  
Posteriomente, o decreto-lei n º118/98 de 7 de Maio veio revogar o decreto-lei nº150/92, 
tendo sido introduzidas correções ao anterior decreto e definidas novas regras levando já 
em conta a legislação comunitária, mas, mesmo assim, a sua aplicação prática mostrou-se 
muito ténue ou quase inexistente. 
O grande impacto na arte surgiu com a publicação do decreto-lei n.º 79/2006 – RSECE 
(Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios) que revogou o 
anterior, isto, a par da publicação dos decretos-lei n.º 80/2006 - RCCTE (Regulamento das 
Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) e do n.º 78/2006 – SCE 
(Sistema de Certificação Energética). No global, estes decretos-lei implicaram regras 
bastante mais restritas para a concepção, construção e manutenção dos edificios e sistemas 
consumidores de energia e, ainda, a obrigatoriedade de instalação de sistemas de produção 
de água quente com recurso a painéis solares, bem como, a introdução do conceito de 
“classe energética” em edifícios. Esta legislação é resultado, também, da transposição para 
o direito nacional da Diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de dezembro de 2002, sobre o desempenho energético de edifícios (EPBD). 
Com a entrada em vigor destes decretos e consequente aplicação, com exigências bastante 
superiores ás que eram anteriormente prática comum, a atividade desenvolveu-se, sendo, 
no entanto afetada, a par de todas as actividades económicas, pela entrada do país no ano 
de 2008 numa crise económica profunda, que ainda é notória. 
Entretanto, no final de 2013 surge o decreto-lei n.º 118/2013 com o propósito de transpor 
para o direito nacional a Diretiva n.º 2010/31/UE (European Commission - Energy 
Performance of Buildings Directive ), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
maio de 2010, que revogou a anterior Diretiva de 2002, e, em simultâneo, revoga a anterior 




legislação ao incluir num único diploma o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios 
(SCE), o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o 
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS). 
O impacto maior traduziu-se através das suas portarias e despachos, nomeadamente ao 
nível do processo de cálculo do IEE (Índice de Eficiência Energética) e respetiva classe 
energética obtida, das potências de iluminação máximas admissíveis nos edifícios e da 
redução dos valores dos caudais mínimos regulamentares de ar novo com vista à garantia 
da qualidade do ar interior.  
Ao longo dos anos em que foram sendo criados e revistos os decretos-lei acima referidos, a 
evolução dos equipamentos foi acentuada, em grande parte devido à legislação comunitária 
e respetivas normas que promovem padrões mínimos de eficiência mais restritivos para os 
equipamentos de climatização. 
Assim, torna-se evidente que uma construção com mais de 10 anos pode atualmente ser 
alvo de beneficiação e, se bem projectada, alcançar uma redução das necessidades 
energéticas. 
Talvez seja cedo ainda para que se consiga avaliar o peso deste novo Decreto-Lei 
(118/2013) na arte da climatização. No entanto, é possível desde ja comparar a sua 
aplicação com o anterior SCE ao nivel da classe energética obtida num edifício e esse é um 




No presente estudo existem dois objetivos principais: comparar diferentes soluções de 
produção de energia térmica numa grande superfície comercial e realizar o seu 
emquadramento nas diferentes legislações alvo. 
Ao nível das soluções de produção de energia térmica para climatização do edifício, 
pretende-se realizar uma seleção e comparação custo benefício para os respetivos 
equipamentos produtores, face às necessidades e comportamento térmico do edifício. 
Ao nível regulamentar pretende-se efetuar uma comparação do impacto na classe 
energética do centro comercical em estudo, aplicando e seguindo as duas legislações do 




n.º 78/2006, 79/2006 e 80/2006 e outra em vigor através do decreto-lei n.º 118/2013 e 
demais legislação complementar (Portarias e Despachos). 
 
1.3 Organização do relatório 
 
O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos. 
O primeiro e presente capítulo pretende efetuar uma breve introdução ao estudo realizado, 
enquadrando para tal o estado da arte à data, definindo os objetivos-alvo do estudo e 
explicando sucintamente toda a estrutura do relatório e calendarização de projeto. 
O segundo capítulo, de desenvolvimento, está subdividido em nove subcapitulos, e procura 
explicar e fundamentar  todas as considerações, valores adoptados e ferramentas de cálculo 
utiilizadas no presente estudo, bem como demonstar os diferentes resultados obtidos. 
O terceiro capítulo, de conclusões, pretende efetuar uma análise crítica dos resultados 
obtidos, bem como identificar pontos fulcrais a ter em consideração em futuras seleções e 
tecer considerações/sugestões para trabalhos futuros. 
Tabela 1 Calendarização do projeto 
Tarefas De: Até: 
Levantamento dimensional edifício - TRACE 700 07-03-2014 31-07-2014 
Definição de envolvente edifício - TRACE 700 07-03-2014 28-08-2014 
Definição de caudais de ar novo - TRACE 700 07-03-2014 28-08-2014 
Definição de rácios de potências - TRACE 700 07-03-2014 28-08-2014 
Definição de perfis horários - TRACE 700 07-03-2014 28-08-2014 
Definição de soluções de referência - TRACE 700 07-03-2014 28-08-2014 
Cálculo carga térmica edifício - TRACE 700 07-03-2014 28-08-2014 
Escolha e definição de equipamentos – Sistemas 
Produtores 
01-09-2014 05-10-2014 
Introdução dados económicos - TRACE 700 08-09-2014 17-10-2014 
Análise económica resultados - TRACE 700 17-09-2014 22-10-2014 
Cálculo classe energética-TRACE 700 17-09-2014 23-10-2014 







O edifício, objecto de estudo e avaliação na presente dissertação tem por base um projeto 
real de uma superfície comercial. Por uma questão de confidencialidade não foram 
utilizadas referências ao proprietário do mesmo e foi utilizada uma localização diferente da 
real. 
No que respeita à arquitetura, o presente caso de estudo corresponde a uma versão 
preliminar do respectivo projeto. 
As características construtivas adoptadas para o edifício e utilizadas ao longo do presente 
estudo são obtidas pelo manual do proprietário, e quando omissas são resultantes das 
legislações alvo. 
A localização considerada para o edifício foi Palmela, visto tratar-se de uma região que 
apresenta valores de temperatura média anual e de temperatura extrema de verão 
relativamente elevadas e, de inverno apresenta valores de temperatura média moderados. 
No presente capítulo será abordado e identificado o caso de estudo, bem como os 
pressupostos considerados e as ferramentas de cálculo utilizadas. 
  
2.1 Caso de estudo  
No presente estudo foram criadas quatro situações distintas. Estas surgem da necessidade 
de efetuar um estudo económico e comparar diferentes legislações, que por sua vez se 
traduzem em diferentes condições de operação do edifício em estudo. 
As situações referidas traduzem-se através de quatro simulações energéticas dinâmicas 
multizona. Duas destas simulações estão afetas à legislação do SCE em vigor à data, 
enquanto as outras duas dizem respeito à anterior legislação do SCE, naturalmente 
revogada. 
A legislação revogada impõe a realização de uma simulação dinâmica energética do 
edifíco em condições nominais de operação, comparando posteriormente os consumos 
energéticos obtidos com valores de referência por tipologia de maneira a enquadrar os 
consumos energéticos do edifício e obter assim a  sua classe energética.  
A legislação em vigor, por sua vez, impõe a realização de duas simulações, uma em 
condições reais/projeto do edifício e outra com características de referência tanto a nivel 




abrangem tanto os sistemas de AVAC, como os sistemas de iluminação e características 
construtivas. 
As simulações dinâmicas energéticas traduzem casos exequíveis de funcionamento do 
edifício, que nos permitem por aproximação prever o comportamento e consumo 
energético do mesmo em diferentes condições de utilização e operação. 
As simulações realizadas no presente estudo incidiram principalmente sobre os sistemas de 
AVAC, fundamentais para garantir as condições de conforto e salubridade do ar no interior 
do edifício. 
Em causa está perceber o impacto que podem ter os sistemas de AVAC nos consumos 
energéticos do edifício ao nível económico, ao nível da classe energética e 
concomitantemente comparar os resultados ao abrigo das duas legislações acima referidas 
e aplicáveis. 
Em todas as simulações realizadas, as dimensões e geometria do edifício é mantida. Ao 
nível dos sistemas de AVAC considerados, sejam de produção de energia térmica, sejam 
de climatização/ventilação, optou-se por adotar soluções o mais semelhantes possiveis e 
enquadradas com a realidade operacional. 
A primeira simulação correspondente a uma simulação de projeto – SIMULAÇÃO RSECE 
- foi realizada com base nas caracteríticas reiais dos sistemas técnicos previstos em projeto 
e nas condições de funcionamento que se perspetivam para o edifício, que na ausência de 
melhor informação, se basearam pressupostos definidos nos decretos-lei 78/2006, 79/2006 
e 80/2006. Esta simulação foi considerada apenas para o estudo económico. 
A segunda simulação – SIMULAÇÃO RSECE-NOM - foi realizada com base nos 
pressupostos definidos nos decretos-lei 78/2006, 79/2006 e 80/2006, respeitando 
integralmente os processos de cálculo e todas as condições mínimas exigidas nos mesmos. 
Esta simulação foi considerada apenas para o cálculo de classe energética. 
A terceira simulação - SIMULAÇÃO RECS - foi realizada com base nos pressupostos 
definidos no decreto-lei 118/2013 e respetivas portarias, respeitando integralmente os 
processos de cálculo e todas as condições mínimas exigidas no mesmo para os sistemas 
integrantes do edifício e cálculo do IIE. Esta simulação foi considerada para as 
comparações de desempenho energético das diferentes hipóteses de solução para os 
sistemas energéticos de arrefecimento e respetiva avaliação económica, bem como, para o 




A quarta simulação - SIMULAÇÃO RECS REF.ª- foi realizada com base nos requisitos 
definidos no decreto-lei 118/2013 e respetivas portarias, para o cálculo do IIE de referência 
e em que é necessária uma simulação de referência com adopção dos requisitos indicados 




2.2 Simulação Dinâmica Energética-TRACE 700 
O programa de cálculo utilizado neste estudo e que serviu de base para a seleção dos 
sistemas produtores de energia térmica, estudo económico e obtenção de consumos 
energéticos foi o TRACE700 ( U.S. Department of Energy) (Trane Air Conditioning 
Economics). 
Este software é desenvolvido pela TRANE, uma multinacional americana reconhecida 
mundialmente pelos seus equipamentos na área de ar condicionado e também pelo próprio 
programa em si, que utiliza algoritmos de cálculo recomendados pela ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers). O funcionamento do 
programa baseia-se na introdução de dados que permitam uma caracterização total do 
edifício, quer a nivel construtivo quer ao nível dos sistemas integrantes do edifício e 
horários de funcionamento. O programa funciona com base numa biblioteca, onde 
inicialmente deverão ser introduzidos os valores associados a perfis metereológicos locais, 
perfis horários de funcionamento, coeficientes de transmissão térmica de envolvente opaca 
e não-opaca, proteções solares (interiores e exteriores), caudais de ventilação e 
caracterização de equipamentos. 
O programa peca por apresentar uma interface algo primitiva, em que não existe 
visualização gráfica dos espaços e do edifício face aos valores introduzidos. Um modo de 
contornar este problema pode ser a ultização de um software adicional BIM (Building. 
Infomation Modeling) que permite definir completamente o edifício em interface gráfica 
tridimensional, soluções construtivas e sistemas. Este tipo de programa, após a completa 
definição do edifício, poderá ser importado para o TRACE700 num ficheiro único de 
extensão “gbxml”, onde posterioremente apenas é necessário definir os perfis horários de 
utilização, sistemas e plantas. 
De seguida é apresentado uma breve descrição por tópicos do processo de simulação 




 Levantamento dimensional e definições gerais – Caracterização por espaço com 
definição de áreas e dimensões associadas ao pavimento, pé direito, envolvente 
opaca (interior e exterior), envolvente envidraçada. Definição das soluções 
construtivas consideradas com recurso às soluções previamente criadas na 
biblioteca do programa. Neste ponto são também definidos os valores de termostato 
de verão e inverno, desvio de “setpoint”, ou seja, valor a partir do qual o sistema de 
ar condicionado deverá ser acionado, bem como a sazonalidade de funcionamento 
em modo de verão e inverno. 
 Cargas internas – Definição das cargas internas associadas a cada espaço e 
respetivo perfil horário de utilização e funcionamento.  São introduzidos os valores 
de ocupação de cada espaço, iluminação e equipamentos com libertação de carga 
para o espaço. Os valores aqui definidos podem ser introduzidos por intermédio dos 
perfis horários de funcionamento do edifício previamente definidos na biblioteca, 
onde, em função do tipo de atividade do espaço, existem rácios de ocupação, 
potência de iluminação e equipamentos por unidade de área. Alternativamente, 
podem ser selecionados os perfis horários de funcionamento associados a cada tipo 
de carga e ser especificados manualmente o número de ocupantes e a potência 
associada à iluminação e equipamentos. 
 Caudais de ventilação – Definição dos perfis de ventilação associados ao tipo de 
espaço e definição dos caudais de ar associados à ventilação do espaço, ar 
condicionado em aquecimento e arrefecimento, extração de ar e infilrações de ar. 
Após a definição de todos os espaços que integram o edifício, conforme indicado foram 
criados os sistemas de ventilação e ar condicionado. Os sistemas selecionados no caso em 
estudo foram sistemas do seguinte tipo: 
 Volume constante de caudal de ar durante o horário de funcionamento com 
baterias de  aquecimento/ arrefecimento e recuperação de calor, ou seja, UTA’s 
para os Mall’s. 
 Unidades terminais de climatização, ou seja, ventiloconvetores para os lojistas. 
 Volume constante de caudal de ar durante o horário de funcionamento, sem 
baterias de tratamento térmico e sem recuperação de calor, ou seja, ventiladores 




Em todas as simulações, os sistemas de ventilação e ar condicionado associados à 
climatização dos Mall’s contemplam as cargas internas do espaço e cargas de ar novo. 
Relativamente aos sistemas das lojas e face aos ganhos térmicos expectáveis não foi 
considerado o aquecimento das mesmas. 
Em cada sistema criado foram definidas as potências elétricas de ventilação associadas aos 
equipamentos (SFP), a percentagem de recuperação de calor onde aplicável, a 
disponibilidade face aos perfis horários de funcionamento bem como as condições limite 
de temperatura do ar a inserir nos espaços.  
Foram criados um total de 9 sistemas aos quais estão associados 48 espaços. 
 Métodos de cálculo – CLTD e RTS; 
Para o cálculo de todas as cargas do edificio foram considerados dois métodos de cálculo 
de carga diferentes, um para aquecimento e outro para arrefecimento. 
No cálculo das cargas térmicas de aquecimento foi utilizado o método de cálculo 
designado por CLTD – Cooling Load Temperature Diference, um método introduzido pela 
ASHRAE em 1979 e que recorre a funções de transferência e a valores tabelados de 
referência para os diferentes tipos de ganhos. 
No cálculo das cargas térmicas de arrefecimento foi utilizado o método de cálculo 
designado por RTS – Radiant Time Series, um método introduzido pela ASHRAE em 
2001 e baseado no HBM – Heat Balance Method , e que separa os ganhos de radiação nos 
espaços dos ganhos de condução e convecção, tendo por base as caracteristicas 
construtivas do edifício. 
 
2.3 Pressupostos de projeto 
As diferentes simulações realizadas levaram em conta algumas características distintas, 
face ás prescrições constantes nos diferentes decretos-lei e ao método de cálculo respetivo. 
Assim, durante a realização do estudo foram criadas tabelas com o registo dos diferentes 
valores utilizados em cada uma das simulações. Estas tabelas servem como um resumo de 






2.3.1 Temperaturas de projeto 
As temperaturas interiores de projeto foram transversais a todas as simulações. Os valores 
aplicados foram os definidos no decreto-lei 80/2006 como valores de referência para o 
conforto interior dos espaços, e que são idênticos aos previstos na nova legislação. 
No caso das temperaturas exteriores, visto existirem diferentes ficheiros climáticos 
associados aos decretos-lei 79/2006 e 118/2013, registiram-se os valores obtidos a partir de 
cada simulação dinâmica nos dias de pico de carga térmica de aquecimento e 
arrefecimento. 
Os ficheiros climáticos, no caso da simulação RSECE, foram obtidos a partir dos dados do 
INETI utilizados no software de cálculo de coletores solares-SOLTERM. 
Os ficheiros climáticos, no caso das simulações RECS, foram obtidos a partir dos dados 
disponibilizados pela LNEG, considerando a altura de refeência através da folha de cálculo 
CLIMAS-SCE. 
De seguida é apresentada uma tabela com os valores de temperaturas interiores definidas e 
os valores de temperatura exteriores extremos dos referidos ficheiros climáticos. 
 











Inverno 20ºC 3ºC 4ºC 
Verão 25ºC 30ºC 33ºC 
 
2.3.2 Envolvente opaca – coeficientes de transmissão térmica 
Os coeficientes de transmissão térmica definem a capacidade de um elemento construtivo 
(parede, cobertura, pavimento) resistir à passagem de calor entre dois espaços, quando 
exista uma diferença de temperatura nos mesmos. 
Os valores máximos destes coeficientes são definidos nos decretos-lei alvo de comparação 




 Para caracterização térmica da envolvente do presente caso de estudo foram adotados os 
valores indicados no manual do promotor do edifício. Estes valores são inferiores aos 
valores limite regulamentares definidos quer no decreto-lei 80/2006 – anexo  IX – quadro 
IX.1, quer na portaria n.º 349-D/2013 – Tabela I.11. 
A simulação - RECS-REF.ª - levou em conta os valores presentes na portaria n.º 349-




















0.2 0.2 0.45 0.2 
Parede Exterior 
[W/m².°C] 
0.3 0.3 0.6 0.3 
Parede Interior 
[W/m².°C] 
1.4 1.4 0.6 1.4 
Pavimento Interior 1 
[W/m².°C] 
1.00 1.00 0.6 1.00 
Pavimento Interior 2 
[W/m².°C] 
0.3 0.3 0.45 0.3 
 
2.3.3  Envolvente não opaca – vãos envidraçados 
Os vãos envidraçados são caracterizados quer pelo seu coeficiente de transmissão térmica, 
quer pelo seu fator solar. 
O fator solar define a fração da radiação solar que penetra num determinado espaço através 
de um vão envidraçado. 
Os valores máximos deste coeficiente são definidos nos decretos-lei alvo de comparação. 
Os valores máximos adminssíveis e previstos em ambos os decretos-lei em estudo são 
dependentes da localização geográfica do edifício, sendo que no caso do decreto-lei n.º  
80/2006 são também dependentes da classe de inércia do edifício e da relação entre a área 
de envidraçado e área útil do espaço que servem. 
 No presente caso de estudo, foram adotados os vãos envidraçados no manual do promotor 
do edifício. Estes valores são inferiores aos valores limite regulamentares definidos quer 
no decreto-lei 80/2006 – anexo  IX – quadros IX.2, IX.3 e IX.4, quer na portaria n.º 349-
D/2013 – Tabela I.12. 
A simulação - RECS-REF.ª - levou em conta os valores presentes na portaria n.º 349-
D/2013 – Tabelas I.09 e I.10 por imposição do método de cálculo do IEE de referência 




Tabela 4 Vãos envidraçados 
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2.3.4 Caudais de ar novo e eficiência de ventilação 
A introdução de ar proveniente do exterior nos espaços, vulgo ar novo, é uma imposição 
regulamentar em ambos os decretos-lei em estudo e comparação. Esta imposição é um  
modo de garantir a salubridade e qualidade de ar interior nos espaços. 
Os caudais mínimos de ar novo a introduzir nos espaços, bem como a eficiência e a 
eficácia de ventilação a considerar são definidos nos decretos-lei 79/2006 (RSECE) e 
decreto-lei n.º 118/2013 através da portaria n.º 353-A/2013 (RECS). 
Os valores adoptados nas simulações foram os valores correspondentes aos caudais 
mínimos de ar novo, conforme exigido pelos decretos-lei adstritos. 
Em ambos os decretos-lei, para algumas tipologias de espaços, o cálculo do caudal de ar 
novo a introduzir pode ser realizado, quer por área do espaço, quer por ocupante. Nestes 





No decreto-lei 79/2006, face à ausência de valores mínimos para renovação de ar dos 
sanitários assumiu-se, como boa prática, um valor de quatro renovações horárias. 
O cálculo da renovação de ar nos sanitários das simulações – RECS e RECS REF.ª – foi 
realizado pela área de espaço, uma vez que o layout de edifício utilizado ainda não estava 
completamente definido nestes espaços ao nivel da quantidade de urinois, sanitas e duches. 
No decreto-lei 118/2013 através da portaria n.º 353-A/2013, foi adotado o método 
prescritivo para determinação do caudal de ar novo, uma vez  que este se traduz em 
maiores valores de caudal de ar. 
O valor da eficiência de ventilação considerada foi de 0.8, no caso do RSECE, e no caso do 
RECS, o valor da eficácia de ventilação foi também de 0.8, visto que estamos a comparar 
sistemas com a mesma filosofia de funcionamento e em condições de operação idênticas. 
No anexo A são apresentadas as folhas de cálculo utilizadas para os caudais de ar novo, 
espaço a espaço, para os diferentes decretos-lei. 












Lojas Comércio [m³/h.m²]*/ 
[m³/h.ocupante] 
5 * 5 * 24 24 
Restauração [m³/h.m²]* 
/[m³/h.ocupante] 
35 35 24 24  
Mall [m³/h.m²] 5 5 3  3 
Mall Restauração [m³/h.m²] 5 5 3  3 
Administração [m³/h.m²] 5 5 3 3 
Armazéns [m³/h.m²] 5 5 3 3 
Sanitários [Rph]* / [m³/h.m²] 4* 4* 10 10 
Eficiência de ventilação 
(RSECE) / Eficácia de 
ventilação (RECS) 






2.3.5 Perfis de utilização dos espaços 
Os perfis de utilização dos espaços são de dois tipos, constantes ou variáveis. 
Os perfis constantes apresentam, face à tipologia de espaço, os rácios de potência de 
equipamentos e ventilação a considerar nos mesmos, bem como o número de horas de 
funcionamento destes. Estes perfis são aplicados aos espaços designados complementares, 
por princípio não climatizados, tais como cozinhas, lavandarias, armazéns e parques de 
estacionamento. 
Os perfis variáveis são perfis horários, que representam para cada tipologia de 
espaço/utilização a percentagem de utilização da iluminação, equipamentos e ocupação a 
que este está sujeito em cada hora do dia. Estes perfis podem variar com os dias da 
semana, dos fins de semana e de feríados, dependendo do tipo de espaço e tipologia. 
Face à ausência de perfis de utilização associados à legislação em vigor à presente data, 
foram utilizados em todas as simulações os valores definidos no  decreto-lei 79/2006 – 
anexo  XV. 
Neste anexo são definidas as densidades de ocupação, carga de equipamentos e ventilação, 
associadas a perfis variáveis ou constantes de utilização por tipo de espaço. 
Os valores de densidade de ocupação foram utilizados para estipular a quantidade máxima 
de ocupantes em cada espaço. 
Tabela 6 Densidade de ocupação 
Tipologia RSECE/RECS 
Lojas [m²/ocupante] 5  
Armazéns – Lojas [m²/ocupante] 5 
Restauração [m²/ocupante] 5 
Escritórios – Administração [m²/ocupante] 15 
Mall Restauração [m²/ocupante] 5   
Mall [m²/ocupante] 5   
 
No que diz respeito à iluminação dos espaços úteis, no Decreto-Lei n.º 79/2006 apenas são 
definidos os perfis variáveis de utilização face às diferentes tipologias de espaços, sendo, 
no caso RSECE, a potência de iluminação a considerar idêntica à efetivamente prevista em 




De modo a permitir uma comparação objetiva entre simulações, foram adoptados como 
valores de iluminação normal os valores limite de potência, aplicanado o método de 
cálculo definido na portaria n.º 349-D/2013 – Artigo 9 – Sistemas de Iluminação, em 
conjunto com as normas EN 12464-1 e EN15193. 
A folha de cálculo que permitiu determinar as densidades de potência de iluminação (DPI) 
para os diferentes espaços, segundo o método acima indicado,  é apresentada no anexo B. 
A potência associada à iluminação pontual foi considerada em complemento aos valores de 
iluminação normal de forma a obter valores globais de DPI mais próximos do que é prática 
comum neste tipo de instalações. Como excepção, refere-se à simulação RSECE-NOM em 
que se optou por introduzir estes valores juntamente com os valores associados a 
iluminação normal. 
No que diz respeito às lojas de restauração, considerou-se uma área de cozinha igual a 42% 
da sua área total obtendo-se, em sequência um rácio para equipamentos de 105W/m² e 
3,36W/m² para ventilação, ambos com perfil constante de funcionamento conforme 





















 135  135  135  135 
Iluminação [W/m²] 20 50 20 20 
Iluminação Pontual 
[W/m²] 
30 -- 30 30 
Equipamentos [W/m²]   5  5  5  5  
Armazéns- Lojas 
Equipamentos [W/m²]  5  5  5  5  
Restauração - Lojas 
Ocupação 
[W/ocupante] 
135 135 135 135 
Iluminação [W/m²] 12 70 12 12 
Iluminação Pontual 
[W/m²] 
58 -- 58 58 
Equipamentos [W/m²] 5 5 5 5 
Restauração - Mall 
Ocupação 
[W/ocupante] 
135 135 135 135 
Iluminação [W/m²] 4,5 40 4,5 4,5 
Iluminação Pontual 
[W/m²] 
35,5 -- 35,5 35,5 




135 135 135 135  
Iluminação [W/m²] 4,5 40 4,5 4,5 
Iluminação Pontual 
[W/m²] 








135 135 135 135  
Iluminação [W/m²] 10 10 7.5  7.5  
Equipamentos [W/m²] 5 5 5 5 











Armazéns- Lojas - 3260 horas de funcionamento anuais 
Iluminação [W/m²] 10 10 10 10 
Equipamentos [W/m²] 5 5 5 5 
Ventilação [W/m²] 8 8 8 8 
Restauração – Lojas – Cozinhas 6300 horas de funcionamento anuais 
Equipamentos [W/m²] 105 105 105 105 
Ventilação [W/m²] 3.36 3.36 3.36 3.36 
Estacionamento - 4300 horas de funcionamento 
Iluminação [W/m²] 5 5 5 5 
Equipamentos [W/m²] 2 2 2 2 
Ventilação [W/m²] 8 8 8 8 
 
2.3.6 Sistemas de ventilação: potência e eficiência de recuperação de calor 
Para os equipamentos de ventilação, seja esta associada à climatização ou não, foram 
considerados valores de SFP (Specific Fan  Power). 
Estes valores traduzem o consumo de energia por volumetria de ar inserida num espaço 
num determinado periodo de tempo. 
Os valores de SFP considerados são valores aproximados da realidade operacional e levam 
já em conta a diferença entre pisos e entre insuflação e extração de ar. 
Foi assim considerado um maior consumo no caso das UTA’s para a insuflação face à 
maior perda de carga induzida pelas classes de filtragem obrigatórias nestes módulos.  
Partiu se do princípio que os equipamentos deste tipo ficariam alojados na cobertura, pelo 




consumo energético, resultante duma maior extensão e perda de energia nas redes de 
distribuição de ar.  
Tabela 9 Potências de equipamentos 









Tratamento de Ar 
(UTA) 
Insuflação - Piso 
0  [kW/m³/s] 
1.75 2 1.75 
Extração - Piso 0  
[kW/m³/s] 
1.25 2 1.25 
Insuflação - Piso 
1  [kW/m³/s] 
1.50 2 1.50 
Extração - Piso 1  
[kW/m³/s] 
1.00 2 1.00 
Recuperação de 
calor - Inverno 
74% -- 74% 
Recuperação de 
calor - Verão 
74% -- 74% 
Ventiladores 
Extração - Piso 0  
[kW/m³/s] 
0.75 2 0.75 
Extração - Piso 1  
[kW/m³/s] 
0.50  2 0.50 
Ventilconvetores Piso 0 e Piso 1 0.5 2 0.5 
 
2.3.7 Outros sistemas: potências e perfis de utilização 
Os consumos de outros equipamentos/sistemas considerados nas simulações, não 
dedicados ao AVAC, são valores obtidos por aproximação de situações análogas. 
Para os valores das bombagens hidráulicas associadas ao sitema de AVAC, optou-se por 
utilizar o valor padrão definido pelo TRACE 700. Como excepção, referem-se as bombas 





Para os valores das bombagens associadas aos sistemas de águas e esgotos utilizou-se um 
valor aproximado para instalações da mesma ordem de grandeza e finalidade. 
Para os equipamentos de ascensão mecânica foi considerado um total de 6 elevadores do 
tipo monta-cargas, 4 escadas rolantes, 1 tapete rolante e 4 ascensores. 
A partir dos valores de potência abaixo indicados e, considerando um perfil de 
funcionamento análogo ao perfil de ocupação do centro, foi obtido o consumo anual destes 
equipamentos. 
Tabela 10 Outros sistemas 
Potências de equipamentos 
SIMULAÇÃO RSECE 










0.0151 0.0151 0.0151 
Águas e 
esgotos [kW] 
4 4 4 
Elevadores 
Monta-cargas 
[kW] 9 9 9 
Escadas-
rolantes [kW] 8 8 8 
Tapetes-
rolantes [kW]  8 8 8 
Ascensores[k










2.4 Cargas Térmicas 
Após a definição completa do edifício e dos seus sistemas de ventilação e ar condicionado, 
iluminação e outros, foram obtidos do programa de simulação dinâmica energética os 
valores de carga térmica dos espaços. Os valores obtidos de potências de pico foram 
considerados para o dimensionamento e seleção dos sistemas produtores de energia 
térmica. 
As simulações realizadas (RECS e RSECE) permitiram obter as cargas térmicas horárias 
do edifício em cada dia e mês do ano. 
Com estes valores foi realizado um tratamento de dados com vista à obtenção dos valores 
de carga térmica mínimos, médios e máximos para cada mês. A partir desses dados foram 
realizados gráficos onde é possível verificar a variação de cargas térmicas ao longo do ano 
em cada simulação, seja em aquecimento ou arrefecimento.  
É de salientar que a carga térmica de aquecimento é representada com valores negativos 
pois representam perdas de energia térmica no edifício, enquanto os valores de 
arrefecimento representam ganhos sendo, portanto, apresentados como valores positivos. 
 
 
































































Figura 2 - Cargas Térmicas - Médias mensais 
 
 
Figura 3 -Cargas Térmicas - Máximos mensais 
 
Os gráficos acima representados serviram para avaliar e comparar a variação de carga 
térmica dos espaços ao longo do ano no edifício por simulação. A escolha da quantidade de 
















































































































As potências associadas às baterias de aquecimento e arrefecimento de cada sistema de 
climatização e simulação realizada foram também obtidas. Os valores foram separados por 
potência térmica associada a cargas internas dos espaços adstritos ao sistema e carga de ar 
novo dos espaços associados ao sistema. 
Tabela 11 Potência de arrefecimento por sistema – Simulação RSECE 
Arrefecimento - Simulação RSECE 
Sistema 
Carga bateria - Espaço 
[kW] 




P0 - Mall 417.6 0.0 417.6 
P0 - Lojas 1154.8 76.0 1230.8 
P1 - Rest 394.8 12.3 407.1 
P1 - Mall 749.3 0.0 749.3 
P1 - Lojas 1050.7 63.7 1114.4 
P1 - Mall Rest 496.4 0.0 496.4 
P1 - 
Escritórios 
12.3 2.0 14.3 
Ʃ 4275.9 154.0 4429.9 
Tabela 12 Potência de aquecimento por sistema – Simulação RSECE 
Aquecimento - Simulação RSECE 
Sistema 
Carga bateria - Espaço 
[kW] 




P0 - Mall 170 0 170 
P0 - Lojas 0 132 132 
P1 - Rest 0 25 25 
P1 - Mall 181 0 181 
P1 - Lojas 0 112 112 
P1 - Mall Rest 139 0 139 
P1 - 
Escritórios 
8 3 11 





Tabela 13 Potência de arrefecimento por sistema – Simulação RECS 
Tabela 14 Potência de aquecimento por sistema – Simulação RECS 
Aquecimento - Simulação RECS 
Sistema 
Carga bateria - Espaço 
[kW] 




P0 - Mall 106 0 106 
P0 - Lojas 0 118 118 
P1 - Rest 0 16 16 
P1 - Mall 76 0 76 
P1 - Lojas 0 100 100 
P1 - Mall Rest 59 0 59 
P1 - 
Escritórios 
8 2 10 
Ʃ 249 236 485 
De modo a permitir uma melhor análise e comparativo de simulações e respetivos sistemas 
de climatização, compilaram-se os dados acima numa única tabela. 
 
  
Arrefecimento - Simulação RECS 
Sistema 
Carga bateria - Espaço 
[kW] 




P0 - Mall 460.6 0.0 460.6 
P0 - Lojas 1297.9 129.4 1427.3 
P1 - Rest 403.0 13.7 416.7 
P1 - Mall 763.5 0.0 763.5 
P1 - Lojas 1151.5 109.2 1260.7 
P1 - Mall Rest 504.9 0.0 504.9 
P1 - 
Escritórios 
13.5 1.7 15.2 




Tabela 15 Comparativo de potência de arrefecimento por sistema – Simulação RECS 
vs. RSECE 
Comparativo Arrefecimento - Simulação RECS vs. RSECE 
Sistema Total - RECS [kW] Total - RSECE [kW] 
Variação 
[%] 
P0 - Mall 472,3 434,2 91,9% 
P0 - Lojas 1427,3 1230,8 86,2% 
P1 - Rest 416,7 407,1 97,7% 
P1 - Mall 763,5 749,3 98,1% 
P1 - Lojas 1260,7 1114,4 88,4% 
P1 - Mall Rest 504,9 496,4 98,3% 
P1 - 
Escritórios 
15,2 14,3 94,1% 
Ʃ 4860,6 4446,5 91,5% 
Tabela 16 Comparativo de potência de aquecimento por sistema – Simulação RECS vs. 
RSECE 
Comparativo Aquecimento - Simulação RECS vs. RSECE 
Sistema Total - RECS [kW] Total - RSECE [kW] 
Variação 
[%] 
P0 - Mall 106,0 170,0 160,4% 
P0 - Lojas 118,0 132,0 111,9% 
P1 - Rest 16,0 25,0 156,3% 
P1 - Mall 76,0 181,0 0,0% 
P1 - Lojas 100,0 112,0 112,0% 
P1 - Mall Rest 59,0 139,0 0,0% 
P1 - 
Escritórios 
10,0 11,0 110,0% 
Ʃ 485,0 770,0 158,8% 
 
Numa análise aos valores acima apresentados, constata-se que a carga térmica de 
arrefecimento é ligeiramente superior no caso do RECS, enquanto no RSECE a carga 




situações são possivelmente associadas,  na carga de arrefecimento, às temperaturas 
exteriores de pico obtidas em cada simulação, enquanto na carga de aquecimento, além da 
temperatura exterior, também devido à diferença de caudais de ar novo, com valores 
superiores no caso da simulação RSECE. 
 
2.5 Sistemas produtores de energia térmica 
Os sistemas produtores de energia térmica considerados para o presente estudo são 
sistemas do tipo centralizados, ou seja, um sistema central que produz energia térmica que 
será distribuida pelas diferentes frações ou espaços que compõe o edifício. Os sistemas 
produtores foram semelhantes em ambas as simulações realizadas (RSECE e RECS). 
A seleção destes equipamentos levou em conta as cargas térmicas de pico, bem como as 
condições de referência indicadas pela norma EN14511:2011. 
Como fonte de energia primária para estes sistemas considerou-se a energia elétrica. 
Para cada simulação foram consideradas três alternativas em relação ao sistema de base, 
caracterizadas da seguinte forma: 
 Alternativa 1 – Chiller Ar/Água + Bomba de calor Ar/Água; 
 Alternativa 2 – Chiller Água/Água + Bomba de calor Ar/Água; 
 Alternativa 3 – Chiller Água/Água - Turbocore + Bomba de calor Ar/Água; 
 
A bomba de calor considerada foi transversal a todas as simulações e alternativas, em face 
da pequena potência de aquecimento necessária quando comparada com a de 
arrefecimento. 
A única diferença entre simulações relativa a este equipamento tem a ver com  o número 
de unidades consideradas. Na simulação RSECE foram consideradas duas bombas de calor 
para cada alternativa face à carga de aquecimento associada que é superior, enquanto na 
simulação RECS foi considerada apenas uma bomba de calor em cada alternativa. 
Para as alternativas 2 e 3 de cada simulação foram contemplados chillers, torres de 






2.5.1 Critérios de seleção equipamentos 
A escolha dos equipamentos produtores de energia térmica foi alvo de um estudo 
económico, que teve em conta diferentes critérios e características dos equipamentos. 
As condições de seleção e operação foram  o mais semelhantes quanto possível entre todos 
os equipamentos. 
Como exceção refere-se os chillers água/água do tipo turbocore, cujas características de 
seleção foram obtidas a partir das condições definidas na EN14511:2007. Para se obter 
uma base de comparação credível foi efetuado um cálculo auxiliar retificativo segundo a 
norma atual e que foi utilizada como base de seleção nos restantes equipamentos a 
EN14511:2011. 
O preço de aquisição foi um fator de escolha considerado e que foi transversal a todos os 
equipamentos. 
O custo de manutenção anual foi considerado tendo em conta a potência, dimensão e 
complexidade dos equipamentos. 





Para os chillers dos diferentes tipos, consideraram-se as seguintes características:  
 EER 
 ESEER 
Para as torres de arrefecimento, considerou-se o seguinte rácio:  




2.5.2 Bomba de Calor 
A bomba de calor considerada  no estudo é do tipo condensação a ar, em que a dissipação 
de calor (arrefecimento) ou captação de calor (aquecimento) é obtida através de permuta 
térmica com o ar exterior. 
Este equipamento é dotado de dois circuitos frigoríficos reversíveis por compressão de 
vapor e pode operar em modo de aquecimento ou arrefecimento. 
As características do equipamento considerado são as dispostas na tabela seguinte: 
Tabela 17 Bomba de calor Ar/Água - Características 
  
Bomba calor Ar/Água 
EWYQ360F-XR 











Custo Aquisição Unit. [€] 57000 




As características completas deste equipamento e folhas de seleção estão nos anexos  D e 
E.  
2.5.3 Chillers de condensação a ar 
Os chillers considerados na alternativa 1 de cada uma das simulações são do tipo 






As características dos equipamentos considerados são as dispostas na tabela seguinte: 
Tabela 18 Chillers Ar/Água - Características  
  
Chiller Ar/Água Chiller Ar/Água 
EWADC12CSL EWADH14CSL 
Simulação - Alternativa RSECE-1 RECS-1 
Pot.Térmica[kW] 1146 1412 
EER 2,81 2,95 
ESEER 3,63 3,86 
COP N.A. N.A. 
SCOP N.A. N.A. 
Custo Aquisição Unit. [€] 124500 141500 




As características completas deste equipamento e folhas de seleção estão nos anexos D e E.  
2.5.4 Chillers de condensação a água 
Os chillers considerados na alternativa 2 de cada uma das simulações são do tipo 
condensação a água, em que a rejeição de calor deste equipamento é realizada através de 
torres de arrefecimento. 





Tabela 19 Chillers Água/Água - Características 
  
Chiller Água/Água Chiller Água/Água 
EWWQC12B-XS EWWQC14B-XS 
Simulação - Alternativa RSECE-2 RECS-2 
Pot.Térmica[kW] 1153 1363 
EER 4,85 4,85 
ESEER 5,52 5,65 
COP N.A. N.A. 
SCOP N.A. N.A. 
Custo Aquisição Unit. [€] 79000 99000 









2.5.5 Chillers de condensação a água - Turbocore 
Os chillers considerados na alternativa 3 de cada uma das simulações são do tipo 
condensação a água, em que a rejeição de calor deste equipamento é realizada através de 
torres de arrefecimento. Estes equipamentos são dotados de compressores de levitação 
magnética, em que as perdas de potência por atrito dos compressores é reduzida quando 
comparado com os chillers da alternativa 2. 
 
As características dos equipamentos considerados são as dispostas na tabela seguinte: 
Tabela 20 Chillers Água/Água Turbocore- Características 
  
Chiller Água/Água - Tcore Chiller Água/Água - Tcore 
YMC2-S1200 YMC2-S1350 
Simulação - Alternativa RSECE-3 RECS-3 
Pot.Térmica[kW] 1200 1350 
EER 6,06 5,86 
ESEER 9,74 9,56 
COP N.A. N.A. 
SCOP N.A. N.A. 
Custo Aquisição Unit. [€] 144750 147427 




As características completas deste equipamento e folhas de seleção estão nos anexos D e E.  
Os valores acima indicados são valores obtidos das folhas de seleção disponibilizadas pelo 
fabricante do equipamento.  
As condições de seleção do equipamento estão de acordo com a norma EN14511:2007, 
conforme anteriormente indicado. No sentido de se manter uma uniformidade, e visto os 
restantes equipamentos estarem de acordo com a norma EN14511:2011, foi necessário 
retificar o cálculo do EER e ESEER associado a estes equipamentos. 
A diferença entre as normas acima referidas consiste na contabilização da potência elétrica 
e térmica, seja associada às bombas circuladoras do evaporador, seja associada às bombas 





A norma EN14511:2011 estabelece as condições de seleção e requisitos destes 
equipamentos.  
O cálculo da potência e eficiência das bombas circuladoras dos equipamentos foi realizado 
de acordo com o Anexo H da norma EN145111-3:2011. 
A potência da bomba do evaporador foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
                               
Em que: 





                                        ] 
 
A potência da bomba do condensador foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
                               
Em que: 





                                         ] 
A eficiência das bombas foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
                           
 
A potência real de cada uma das bombas foi calculada através da seguinte fórmula: 
           
      
 
 














Caudal Evaporador [m3/s] 0,0572 0,0644 
Perda de carga Evaporador [Pa] 76000 82500 
Pot. Hidráulica [W] 4347,2 5313 
Eficiência da bomba circuladora 73,0% 74,9% 
Correção Potência [kW] 6,0 7,1 
Condensador 
Caudal Condensador [m3/s] 0,0675 0,0763 
Perda de carga Condensador 
[Pa] 54100 36200 
Pot. Hidráulica [W] 3651,75 2762,06 
Eficiência da bomba circuladora 71,4% 68,9% 
Correção Potência [kW] 5,1 4,0 
 
Os valores de perda de carga e caudal foram obtidos das fichas de seleção dos 
equipamentos e estão indicados nos anexos D e E. 
Os valores de potência acima calculados e indicados foram então contemplados na 
potência elétrica de cada equipamento respetivo e subtraídos à potência térmica para 
cálculo das novas cargas parciais e respetivo EER e ESEER. 















100 1200 1194 198 6,0 5,1 5,71 
75 900 894 114,6 6,0 5,1 7,11 
50 600 594 59.2 6,0 5,1 8,45 





Tabela 23 Chiller Água/Água Turbocore- RECS-3 – Correção de EER e ESEER 













100 1350 1343 230 7,1 4,0 5,57 
75 1013 1006 131,2 7,1 4,0 7,07 
50 675 668 67.4 7,1 4,0 8,51 
25 338 331 28.4 7,1 4,0 8,38 
ESEER 7,91 
2.5.6 Torres de arrefecimento 
As torres de arrefecimento consideradas nas alternativas 2 e 3 das diferentes simulações 
são do tipo circuito fechado com permutador em contracorrente. Estes equipamentos são 
próprios para utilização em circuitos de refrigeração de água e para minimizar as perdas 
por evaporação da água. As temperaturas de seleção utilizadas foram de 35ºC e 22ºC de 
bolbo seco e bolbo húmido, respetivamente. 
As características dos equipamentos considerados são as dispostas na tabela seguinte: 
Tabela 24 Torres de arrefeimento- Características 
  
Torre de Arrefecimento Torre de Arrefecimento 
ESWA 96-36K ESWA 142-33H 







Rácio Pot. Térmica / Pot. 
Elétrica 
58,54 72,97 
Custo Aquisição Unit. [€] 59740 61940 








2.5.7 Bombas circuladoras – Chiller – Torre de arrefecimento 
As bombas circuladores de água para cada conjunto chiller-torre de arrefecimento são uma 
necessidade característica deste tipo de sistemas produtores. Estes equipamentos foram 
assim considerados nas simulações realizadas, quer através do seu consumo elétrico quer 
através do seu custo de aquisição e manutenção. 
Para se garantir uma melhor eficácia de operação, e tendo em conta o correntemente 
praticado, escolheram-se equipamentos com variação de velocidade. 
Estes equipamentos foram selecionados tendo em conta as perdas de carga no condensador 
do chiller, permutador da torre de arrecimento e tubagem hidráulica de interligação entre 
estes dois equipamentos. 
As características dos equipamentos considerados são as dispostas na tabela seguinte: 
Tabela 25 Bombas circuladoras – Chiller – Torre de arrefecimento – Definição e custos 
  
Bomba circuladora Chiller-
Torre de Arrefecimento 
Bomba circuladora Chiller-
Torre de Arrefecimento 
I L-E 150/220-11/4 I L-E 150/220-11/4 
Simulação - Alternativa RSECE-2 e 3 RECS-2 e 3 











Anual Unitário [€/Ano] 
250 250 
 
As características completas deste equipamento e folhas de seleção estão nos anexos D e E. 
 
2.5.8 Sistemas produtores de energia térmica – Composição 
Após a definição e escolha dos equipamentos de produção de energia térmica foi realizada 





 As tabelas seguintes apresentam em resumo a definição, quantidade e custos de 
equipamentos por alternativa e simulação. 

























3 373500 9000 
Ʃ 5 487500 13000 














3 35784 750 
Torre 
Arrefecimento 
ESWA 96-36K 3 179220 3000 
Ʃ 11 566004 14500 





2 114000 4000 
Chiller Água/Água 
- Tcore 





3 35784 750 
Torre 
Arrefecimento 
ESWA 96-36K 3 179220 3000 
































3 424500 9000 
Ʃ 4 481500 11000 



















3 185820 3000 
Ʃ 10 575604 12500 





1 57000 2000 
Chiller Água/Água - 
Tcore 










3 185820 3000 






2.6 Consumos energéticos 
Os resultados de consumos energéticos obtidos, através das simulações dinâmicas 
energéticas realizadas para efeitos do estudo económico refletem, naturalmente, a 
influência dos diferentes sistemas produtores considerados. 
 
2.6.1 RSECE 
Tabela 28 Consumos energéticos-RSECE-Alternativas 1, 2 e 3 
Consumos energéticos [kWh/ano] 
  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 
3 
Aquecimento Ele. 35077 35077 35079 
Arrefecimento 3526080 2855373 2292327 
Bombas 2120326 2120326 2120326 
Ventilação 107796 107877 108980 
Iluminação Interior 3635685 3635685 3635685 
Outros Equipamentos Ele. 10971536 10971536 10971536 
Total 20396500 19725874 19163933 
 
2.6.2 RECS 
Tabela 29 Consumos energéticos-RECS-Alternativas 1, 2 e 3 
Consumos energéticos [kWh/ano] 
  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 
3 
Aquecimento Ele. 11123 11123 11123 
Arrefecimento 3639931 3036738 2406105 
Bombas 119031 117751 117395 
Ventilação 2226671 2226671 2226671 
Iluminação Interior 3631693 3631693 3631693 
Outros Equipamentos Ele. 10789760 10789760 10789760 






2.7 Estudo económico 
O estudo económico, à semelhança do clculo térmico e energético, foi realizado no 
programa TRACE 700. 
O cálculo realizado tomou em consideração não só o consumo elétrico das soluções de 
produção de energia térmica definidas no ponto anterior, mas também consumos de 
equipamentos de climatização, ventilação, iluminação, elevação e bombagem. 
Foram realizadas duas simulações, com três alternativas cada. 
Os custos de aquisição dos equipamentos integrantes do sistema produtor de energia 
térmica bem como os custos anuais de manutenção dos mesmos são os indicados nas 
tabelas 26 e 27. 
Para o calculo económico, o programa assume como solução base de comparação a 
alternativa com menor custo inicial de aquisição, ou seja, a alternativa 1 de cada uma das 
simulações. 
O sistema escolhido para cálculo de classe energética  foi, em cada simulação, aquele que 
apresentou melhor consonância entre payback reduzido, taxa interna de rentabilidade (TIR) 
e valor atual líquido (VAL). 
 
2.7.1 Tarifário de energia elétrica 
O tarifário de energia utilizado para o estudo económico foi baseado no tarifário da EDP 
Corporate do ano cívil transacto. Este tarifário é respeitante a consumos de energia elétrica 
em média tensão. 
Tabela 30 Energia elétrica – Tarifas 
Potência contratada [€/ kW.mês] 0,877 
Potência horas de ponta [€/ kW.mês] 7,553 
Energia elétrica [€/kWh] – Centro Comercial 









Energia elétrica [€/kWh] – Lojista 
0,12 
 
2.7.2 Parâmetros económicos 
Para o estudo económico foram considerados os seguintes parâmetros: 
 Ciclo de vida do estudo – 10 anos; 
 Periodo de amortização – 10 anos; 
 Custo de capital – 5% 
 Inflação anual do custo de manutenção – 0.4%; 
 Inflação anual do tarifário elétrico – 3%; 
 
2.7.3 Resultados do estudo económico 
O estudo económico realizado permitiu obter os valores que se descrevem a seguir: 
 Payback / Taxa de retorno simples – Representa o tempo que o investidor necessita 
para ser ressarcido da diferença do custo de investimento inicial;   
 VAL – Valor atual líquido - Representa o valor dos equipamentos ao fim do tempo 
de ciclo de vida, quando comparados com a solução de base tendo em conta todos 
os fatores relativos ao custo temporal do dinheiro; 
 TIR – Taxa interna de rentabilidade – Representa o valor da taxa de atualização do 
investimento, que torna a VAL igual a zero; 
 
Nas duas tabelas seguintes são apresentados os resultados obtidos no estudo económico 





Tabela 31 Simulação RSECE – Resultados do estudo económico 
Simulação – RSECE 













Alternativa 2 vs Alternativa 
1 

























Tabela 32 Simulação RECS – Resultados do estudo económico 
Simulação – RECS   













Alternativa 2 vs Alternativa 
1 
























Os relatórios completos relativos ao estudo económico, onde poderão ser verificados os 
cash-flows ao longo do tempo, bem como os rácios de custo de equipamento e custo de 
energia elétrica por unidade de área do edifício são apresentados nos anexos N e O. 
 
Face aos resultados obtidos no estudo económico, entendeu-se que os sistemas produtores 
que integram as alternativas 2 são os que representam a curto prazo o melhor resultado. 
Com a finalidade de perceber o peso que estes sistemas podem ter no consumo energético, 
efetuou-se o cálculo de classe energética associada, quer da alternativa 2, quer da 





2.8 Classificação Energética 
2.8.1 Breve comparação regulamentar – RSECE e RECS 
Os Decretos-lei  alvo de comparação neste estudo têm a mesma finalidade, ou seja,  limitar 
os consumos energéticos nos edifícios de comércio e serviços e definir os requisitos 
mínimos de desempenho dos sistemas técnicos. 
O decreto-lei 79/2006 – RSECE, pioneiro ao nível do sistema de certificação energética, 
resultou num grande impacto na arte da climatização.  
Este documento estabelecia para os edifícios e respetivas tipologias de utilização, os 
valores limite de consumo de energia primária, independetemente do fim em que esta é 
utilizada. Esta, por sua vez, era obtida por comparação entre os consumos previstos para 
um dado edifício em condições nominais de funcionamento (IEEnom) com valores máximos 
estabelecidos regulamentarmente (IEEref). Sendo o IEE (índice de eficiência energética), 
um rácio que representa a utilização de energia prmária anual por unidade de área de um 
edifício ou parte deste. 
Na aplicação prática do mesmo foram surgindo várias questões, fruto de definições dúbias 
e algumas ambiguidades, levando a entidade gestora do SCE, a ADENE, a elaborar notas 
técnicas relativamente ao enquadramento e aplicação do mesmo. 
Os caudais de ar novo impostos por este Decreto-Lei foram, ao longo do seu tempo de 
aplicação, alvo de várias críticas por serem considerados valores exagerados e 
desenquadrados das necessidades reais dos espaços. 
Por seu lado, o Decreto-Lei n.º 118/2013, onde se inclui o RECS, e as portarias técnicas 
complementares, reflete as imposições da comunidade europeia ao nivel dos diferentes 
sistemas que compõe um edifício. 
A utilização e consumo de energia primária, é, igualmente, refletida através da classe 
energética do edifício. Esta, por sua vez, é, agora, obtida por comparação direta entre os 
consumos previstos num dado edifício em condições reais de funcionamento com sistemas 
reais (IEEpr) e os consumos de um edifício análogo nas mesmas condições de 




referência (IEEref). Também aqui,  o IEE é um rácio que representa a utilização de energia 
prmária anual por unidade de área de um edifício ou parte deste. 
Ao nível do ar novo, o Decreto-lei 118/2013 prevê um decréscimo geral dos valores 
mínimos a introduzir nos espaços e dois métodos diferentes de cálculo dos mesmos, o 
método analítico e método prescritivo. 
O método analítico é aplicado com base na evolução temporal da concentração de dióxido 
de carbono nos espaços, considerando para tal, os perfis de ocupação e ventilação bem 
como a atividade metabólica e idade dos ocupantes. 
O método prescritivo baseia-se na determinação dos caudais de ar que garantem a diluição 
de carga poluente nos espaços, considerando para tal a quantidade de ocupantes ou área do 
espaço, bem como o tipo de atividade física desenvolvida no mesmo. Este método foi o 
aplicado no presente estudo nas respetivas simulações associadas. 
Os sistemas de iluminação são também alvo das imposições neste Decreto-Lei mediante a 
limitação da densidade de potência, iluminância e, ainda,a  existência de sistemas de 
controlo, regulação e monitorização. 
Os sistemas de climatização e ventilação são regulamentados ao nível das suas 
caracterítiscas principais de eficiência energética, que devem cumprir com os valores 
mínimos indicados na portaria nº349-D/2013. 
Tonna-se assim evidente que, o novo Decreto-Lei define os requisitos mínimos para a 
concepção, instalação e utilização de sistemas técnicos ao invés de apenas limitar  os 
consumos do edifício, como resultava da anterior legislação. 
A classe energética deixa de ser obtida com base em condições nominais de funcionamento 
e passa a ser obtida com base em soluções reais ou de projeto por comparação de 






2.8.2 Metodologia de cálculo da classe energética 
2.8.2.1 Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios – RSECE 
O método para cálculo do IEE no caso do RSECE está disposto no anexo IX no decreto-
lei79/2006. O cálculo é realizado pela seguinte fórmula: 
               
    
  
  
    
      
  
Em que: 
    – Indicador de eficiência energética 
     – Indicador de eficiência energética de aquecimento por ano  
    
      
  
     – Indicador de eficiência energética de arrefecimento por ano  
    
      
  
     – Consumo de energia não ligado aos processos de aquecimento e arrefecimento por 
ano  
    
   
  
   – Área útil de pavimento      
      
   
  
     
      
    
  
     
    – Consumo de energia de aquecimento  
    
   
  
     – Consumo de energia de arrefecimento  
    
   
  
    – Fator de correção do consumo de energia de aquecimento 




    
   
   
 
    
   
   
 
    – Necessidades máximas de aquecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para o 
edifício em estudo, como se estivesse localizado na zona de referência I1  
   
      
  
    – Necessidades máximas de aquecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para o 
edifício em estudo, na zona onde está localizado o edifício  
   
      
  
    – Necessidades máximas de arrefecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para o 
edifício em estudo, como se estivesse localizado na zona de referência I1  
   
      
  
    – Necessidades máximas de arrefecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para o 
edifício em estudo, na zona onde está localizado o edifício  
   






2.8.2.2 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 
- RECS 
Sabendo que o caso de estudo é para um edifício novo, o IEE utlizado para cálculo da 
classe energética é o IEE previsto. O cálculo do IEE engloba várias parcelas e condições a 
serem contempladas. Assim, o IEE previsto deverá ser sempre inferior  ao  IEE de 
referência. 
             
O indicador de eficiência energética é baseado no consumo de energia primária por 
unidade de área de pavimento, por ano. 
O IEE previsto é obtido tendo em conta os consumos dos equipamentos considerados para 
efeito de cálculo de classificação energética (IEEs) e consumos de equipamentos não 
considerados para efeito de cálculo de classificação energética (IEEt). 
Os consumos associados a energias renováveis são também considerados no cálculo do 
IEE previsto mas, visto tratar-se de ganhos energéticos, estes entram como uma parcela a 
descontar. 
 O IEE de referência é obtido tendo em conta os consumos obtidos do edifício através de 
uma simulação dinâmica energética. Nesta simulação, os equipamentos que compõe os 
sistemas do edifício e características construtivas de envolventes e vãos envidraçados a 
considerar  são os de referência que constam na Portaria n.º 349-D/2013. 
A formulação para cálculo do IEE previsto é a seguinte: 
                                
     
      
  
A formulação para cálculo do IEE de referência é a seguinte: 
                          
     
      
  
Os consumos de equipamentos contabilizados (IEES ) ou não (IEET)  para o cálculo do IEE 





o Climatização (aquecimento/arrefecimento); 
o Ventilação e bombagem de sistemas de climatização; 
o Aquecimento de águas sanitárias; 
o Iluminação interior. 
 IEET: 
o Ventilação e bombagem não associada ao controlo de carga térmica ou 
pontual; 
o Iluminação dedicada e de utilização pontual; 
o Elevadores, escadas e tapetes rolantes (até 31/12/2015); 
o Todos os restantes equipamentos e sistemas omissos no IEES. 
Para o cálculo da classe energética é considerado o Rácio de classe energética (RIEE), que é 
calculado da seguinte forma: 
     
           
         
 
A classe energética é atribuída com base no valor do RIEE. Assim, temos as seguintes 
classes energéticas associadas ao campo de valores: 
 A+ para: RIEE<= 0.25 
 A para: 0.26<=RIEE<= 0.5 
 B para: 0.51<=RIEE<= 0.17 
 B- para: 0.76<=RIEE<= 1.00 
 C para: 1.01<=RIEE<= 1.50 
 D para: 1.51<=RIEE<= 2.00 
 E para: 2.01<=RIEE<= 2.50 





2.8.3 Consumos energéticos – Classe energética 
Os resultados de consumos energéticos obtidos, para cálculo de classe energética são 
valores relativamente próximos, devido aos pressupostos de base muito semelhantes. 
A maior diferença entre os consumos das diferentes simulações está nos consumos de 
aquecimento e arrefecimento da simulação RECS-REF.ª, quando comparados com os 
consumos análogos nas restantes simulações. 
O cálculo de classe energética foi realizado para cada legislação alvo, considerando duas 
alternativas. A primeira representa o sistema produtor de base e a segunda o sistema 
produtor “adoptado” com base nos resultados do estudo económico. 
 
2.8.3.1 Espaços complementares 
Os valores dos consumos associados a espaços complementares (excepto cozinhas), com 
perfil constante de funcionamento, foram determinados à parte da simulação e são 
transversais a todas as simulações. 
Tabela 33 Consumo anual – Equipamentos Estacionamento 
Equipamentos Estacionamento 
Potência instalada [kW] 39,8 
Nº Horas de Funcionamento 4300 
Consumo anual [kWh] 171140 
Tabela 34 Consumo anual-Iluminação Estacionamento 
Iluminação Estacionamento 
Potência instalada [kW] 99,5 
Nº Horas de Funcionamento 4300 
Consumo anual [kWh] 427850 
Tabela 35 Consumo anual – Ventilação Estacionamento 
Ventilação Estacionamento 
Potência instalada [kW] 159,2 
Nº Horas de Funcionamento 4300 




Tabela 36 Consumo anual – Equipamentos Armazéns 
Equipamentos Armazéns Loja 
Potência instalada [kW] 10,89 
Nº Horas de Funcionamento 3260 
Consumo anual [kWh] 35501 
Tabela 37 Consumo anual – Iluminação Armazéns 
Iluminação Armazéns Loja 
Potência instalada [kW] 21,78 
Nº Horas de Funcionamento 3260 
Consumo anual [kWh] 71003 
 
Tabela 38 Consumo anual-Ventilação Armazéns 
Ventilação Armazéns Loja 
Potência instalada [kW] 17,424 
Nº Horas de Funcionamento 3260 
Consumo anual [kWh] 56802 
 
2.8.3.2 RSECE 
Tabela 39 Consumos energéticos-RSECE-Alternativa 1vs Alternativa 2 
 
Consumos energéticos [kWh/ano] 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
Aquecimento Ele. 65971 65971 
Aquecimento Bombas 2056 2467 
Aquecimento Ventilação 23736 28500 
Arrefecimento 3064809 2541447 
Arrefecimento Bombas 95532 95041 
Arrefecimento Ventilação 1102691 1097927 
Iluminação Interior 11392303 11392303 
Outros Ventilação 750951 750951 
Outros Equipamentos Ele. 4364579 4364579 






2.8.3.3 RECS NOMINAL 
Tabela 40 Consumos energéticos-RECS-Alternativa 1vs Alternativa 2 
 
Consumos energéticos [kWh/ano] 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
Aquecimento Ele. 11123 11123 
Aquecimento Bombas 363 430 
Aquecimento Ventilação 6784 8129 
Arrefecimento 3639931 3036738 
Arrefecimento Bombas 118668 117321 
Arrefecimento Ventilação 2219887 2218542 
Iluminação Interior 3631693 3631693 
Outros Consumos 12236616 12236616 
Total 21865065 21260592 
 
2.8.3.4 RECS-Ref.ª  
Tabela 41 Consumos energéticos-RECS-Ref.ª 
Consumos energéticos [kWh/ano] 
 Ref.ª 
Aquecimento Ele. 103589 
Aquecimento Bombas 3174 
Aquecimento Ventilação 47431 
Arrefecimento 4248289 
Arrefecimento Bombas 130172 
Arrefecimento Ventilação 1945207 
Iluminação Interior 3631693 
Outros Consumos 12236616 
Total 22346171 
  
2.8.3.5 Análise de resultados 
Ao nível dos consumos energéticos, verifica-se que os consumos do AVAC em 
arrefecimento na simulação de RSECE representam 20,4% na alternativa 1 e 18,4% na 
alternativa 2, dos consumos globais de energia primária do edifício. 
Na simulação RECS, os consumos energéticos do AVAC em arrefecimento são de 26,95% 




Pelos valores expostos, entende-se que os sistemas AVAC têm, efetivamente, uma 
preponderânica significativa nos consumos globais do edifício.  
Os consumos de energia primária associados ao aquecimento, como seria de esperar neste 
tipo de edifício e localização, têm uma preponderância bastante reduzida nos consumos 
globais de energia primária, sendo que no caso do RSECE temos um valor a rondar os 
0,5% e no RECS os 0,1%. 
Ao nível dos sistemas de iluminação, verificou-se que, na simulação do RSECE, esta tem 
um peso de aproximadamente 55% dos consumos globais de energia primária. Na 
simulação do RECS, o peso destes sistemas é de apenas 17%.  No entanto, note-se que 
nesta simulação foi considerado um perfil de iluminação pontual, que é contabilizado 
aparte nos “outros consumos”. 
Os consumos de energia associados à ventilação, ao contrário do que seria expectável, são 
ligeiramente superiores na simulação do RECS. Pela análise efetuada, tal situação deve-se 
aos espaços terem uma maior necessidade de renovação de ar com vista ao combate da 
carga térmica,  que por sua vez está interligado com a carga térmica do edifício, superior 
no RECS em arrefecimento. 
 
2.8.4 RSECE - Classe energética 
O IEE foi calculado a partir dos resultados obtidos de consumos energéticos, e foi 
calculado pelos métodos referidos anteriormente para cada um dos decretos-lei alvo. 
No presente estudo, não foram contemplados os ganhos de energia devido à utilização de 
fontes de energia renováveis, nem os consumos associados à iluminação exterior. 
Para o cálculo do IEE de aquecimento foi ainda contemplado um agravamento nos 
consumos de aquecimento no valor de 5%, devido às perdas térmicas pelas pontes térmicas 
lineares que não foram contempladas. 
No cálculo ao abrigo do RSECE, face às diferentes tipologias de utilização dos espaços 





As tipologias consideradas, bem como respetivas áreas e IEE de referência estão dispostos 
na tabela a seguir. 
Tabela 42 Tipologias - RSECE 
Espaços Área [m
2
] % IEERef. [Kgep/m
2
.ano] Sref. Tipologia Novos 
CC 34570 56,1% 95 60 Centros comerciais 
ADM 296 0,5% 35 15 Escritórios 
ARM 2178 3,5% 19 7 
Armazéns 9h/dia 
(todos os dias) 
REST 4676 7,6% 120 33 Restaurantes 
PARQUE 19900 32,3% 19 6 
Estacionamento 10 
a 12h/dia (todos os 
dias) 
 
Tabela 43 IEE e S  ponderado de referência – RSECE  
IEERef. = 69,38 
Sref. = 38,42 
 
Nas folhas de cálculo do anexo G, estão dispostos todos os consumos divididos por 
tipologia. 
Na globalidade do edifício e levando em conta as ponderações das diferentes tipologias, 
obtivemos os seguintes consumos. 
Tabela 44 Consumos por utilização– RSECE-Alternativa 1 vs Alternativa 2 
 Alternativa 1 Alternativa 2 










Preparação de AQS 
(kgep/ano): 
0,00 0,00 





O valor do IEE quer de aquecimento, quer de arrefecimento em  
    
      
 , bem como os 
fatores de correção estão dispostos na tabela seguinte. 
Tabela 45 Indicador de eficiência energética– RSECE –Alternativa 1 
IEEI [kgep/m
2
.ano] 0,45 FCI 0,80 
IEEV [kgep/m
2
.ano] 20,06 FCV 0,50 
FF 0,58 GD 1190 
Atotal [m
2
] 144500 NI1 44,00 
Volume [m
3
] 248945 NIi 55,05 
Pdmédio ponderado [m] 4,04 NV1 16,00 
IEECorrigido [kgep/m
2
.ano] 88,08 NVi 32,00 
 
Tabela 46 Indicador de eficiência energética– RSECE –Alternativa 2 
IEEI [kgep/m
2
.ano] 0,48 FCI 0,80 
IEEV [kgep/m
2
.ano] 17,58 FCV 0,50 
FF 0,58 GD 1190 
Atotal [m
2
] 144500 NI1 44,00 
Volume [m
3
] 248945 NIi 55,05 
Pdmédio ponderado [m] 4,04 NV1 16,00 
IEECorrigido [kgep/m
2
.ano] 86,86 NVi 32,00 
 
Com o valor de IEECorrigido, foi obtida a classe energética adstrita ao edifício em estudo ao 





Tabela 47 Classe energética– RSECE-Alternativa 1 
IEENominal [kgep/m
2
.ano] Classe Energética 
    40,56 A+ 
40,56   50,17 A 
50,17   59,77 B 
59,77   69,38 B- 
69,38 88,08 88,59 C 
88,59   107,80 D 
107,80   127,01 E 
127,01   146,22 F 
146,22     G 
 
Tabela 48 Classe energética– RSECE-Alternativa 2 
IEENominal [kgep/m
2
.ano] Classe Energética 
    40,56 A+ 
40,56   50,17 A 
50,17   59,77 B 
59,77   69,38 B- 
69,38 86,86 88,59 C 
88,59   107,80 D 
107,80   127,01 E 
127,01   146,22 F 
146,22     G 
 
2.8.5 RECS - Classe energética 
O cálculo do IEE e respetiva classe energética, ao abrigo do RECS, foi realizado através 




Os fatores de conversão de energia útil e energia primária foram os indicados no despacho 
15793-D/2013. 
Na folha de cálculo do anexo H, estão dispostos todos os consumos divididos por tipologia. 
Tabela 49 Consumos por utilização - RECS – Alternativa 1 vs Alternativa 2 
 



























19183 0,31 20666 0,34 154194 2,5 
Arrefeci
mento 
5859818 95,1 5254280 85,27 6193496 100,51 
Ilumina
ção 
3631693 58,94 3631693 58,94 3631693 58,94 






















.ano)] 887,1 826,1 
IEEpr,S [kWhEP/ (m
2
.ano)] 390,7 366,1 
IEEpr,T [kWhEP/ (m
2
.ano)] 496,5 496,5 
IEEpr,REN [kWhEP/ (m
2
.ano)] 0,0 0,0 
IEEref [kWhEP/ (m
2
.ano)] 906,6 906,6 
IEEref,S [kWhEP/ (m
2
.ano)] 410,2 410,2 
IEEref,T [kWhEP/ (m
2
.ano)] 496,5 496,5 
 
Verificando-se que a condição              foi cumprida em ambas alternativas, foi 
calculado o      e respetiva  classe energética adstrita ao edifício em estudo ao abrigo 





Tabela 51 Classe energética – RECS – Alternativa 1 
RIEE Classe Energética 
    0,25 A
+
 
0,26   0,50 A 
0,51   0,75 B 
0,76 0,95 1,00 B
-
 
1,01   1,50 C 
1,51   2,00 D 
2,01   2,50 E 
    2,51 F 
 
Tabela 52 Classe energética – RECS – Alternativa 2 
RIEE Classe Energética 
    0,25 A
+
 
0,26   0,50 A 
0,51   0,75 B 
0,76 0,89 1,00 B
-
 
1,01   1,50 C 
1,51   2,00 D 
2,01   2,50 E 
    2,51 F 
 
2.8.6 Classe energética – Análise de resultados 
Efetuando uma análise ao nível regulamentar,  percebe-se que a determinação de classe 
energética segundo a metodologia do RECS é mais consistente e apropriada. O facto de 
aquela classificação ser baseada numa comparação de consumos de energia, entre uma 
simulação de projeto e uma simulação de referência que contempla todos os requisitos de 
referência ao e nível da envolvente e dos sistemas técnicos,  resultando que um qualquer 
novo edifício seja passível de certificação, desde que, no mínimo, cumpra  com os 
requisitos de referência.  
Em oposição, no RSECE, ao não serem conhecidos muitos dos pressupostos que levaram à 
definição dos valores do IEEREF, nomeadamente, eficiências de equipamentos 




melhor ou pior do que a referência, ou seja, se seria passível ou não de certificação, 
desconhecimento que levantava alguns constrangimentos na fase de projeto.  
No cálculo da classe energética ao abrigo do RSECE, foi possível verificar o peso que um 
sistema de iluminação pode ter, ao ponto de representar mais de metade dos consumos 
globais de energia primária. Este tipo de problema, durante o tempo que este regulamento 
esteve em vigor, foi frequentemente contornado através da consideração de sistemas de 
iluminação pontual, cujas potências eram consideradas diluídas nas potências de 
equipamentos, ainda que nunca tenha surgido nenhuma nota técnica referente a este 
assunto. 
A iluminação quando seja pontual, ao nível do RECS não influencía a classe energética, 
pois este tipo de iluminação é contabilizado nos consumos designados “Outros consumos” 






O estudo realizado de uma maneira sumária reproduziu duas análises principais, uma de 
carácter económico e outra de carácter energético, estando estas interligadas. 
 
As alterantivas em análise distinguem-se pelos diferentes sistemas produtores de energia 
térmica para arrefecimento que as caracterizam, designadamente: 
 Alternativa 1 – Chiller Ar/Água + Bomba de calor Ar/Água; 
 Alternativa 2 – Chiller Água/Água + Bomba de calor Ar/Água; 
 Alternativa 3 – Chiller Água/Água - Turbocore + Bomba de calor Ar/Água; 
De referir que, apesar de os sistemas considerados nas três alternativas terem um princípio 
termodinâmico de funcionamento semelhante, as suas caracteristicas variam de maneira 
considerável face ao tipo de equipamentos que os compõem. O rácio de produção de 
energia térmica à carga total EER e em cargas parciais ESEER são os valores que mais 
influenciam o consumo energético destes sistemas. Conforme expectável neste tipo de 
instalações, a maioria do consumo associado ao AVAC é associada ao arrefecimento dos 
espaços, inferinado-se, portanto, que estes sistemas devem ser alvo de uma análise cuidada 
na fase de projeto. 
Ao nível da análise económica, os resultados obtidos demonstraram que um maior 
investimento inicial num sistema produtor de energia térmica pode, a médio prazo e até 
mesmo a curto prazo, obter um retorno económico que o justifique. 
 A escolha da alternativa 2 como o melhor compromisso entre o investimento inicial e o 
período de retorno do mesmo, foi suportada pelos resultados dos parâmetros inicialmente 
definidos como critérios de escolha, taxa de retorno, valor atualizado líquido e taxa interna 
de retorno. A alternativa 3, apesar de  apresentar um melhor desempenho energético 
quando comparada com a solução de base e um período de retorno também reduzido, 
apresenta uma taxa interna de retorno inferior, quando se compara com a alternativa 2, e 
um sobrecusto inicial  bem superior ao das demais, levou a que fosse preterida. 
As classes energéticas obtidas para cada legislação em análise são diferentes, no caso do 
RSECE foi obtida a classe “C”, enquanto no RECS, foi obtida a classe energética “B-“, 




Apesar de no presente estudo, a escolha de uma alternativa mais eficiente não influenciar a 
classe energética, a redução do consumo energético associado é considerável. 
 
4. Trabalhos futuros 
Um ponto que não foi alvo de análise nem referência anterior no presente estudo, e que 
deve ser considerado, num trabalho futuro, é o desperdício de água por evaporação nas 
torres de arrefecimento. Conscientes que a água é um recurso cada vez mais escasso e 
valorizado, os projetistas e proprietários de edifícios, com sistemas que recorram a 
arrefecimento evaporativo, devem promover medidas e sistemas que minimizem este 
impacto. 
Fica, ainda, a sugestão da realização de um estudo idêntico, com cálculo de caudais de ar 
novo pelo método analítico e métodos de ventilação híbrida e, também, caso venham a 
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Anexo A – Folhas de cálculo de ar novo 
  
     
 1030 - TM - AR NOVO -RECS
Designação do espaço ou 












proteção CO2 Tipo de espaço 
(Carga poluente edifício)
Método de Ventilação 







P0.1 622,00 3,80 124





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos 
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
3732 2986
P0.2 1511,00 3,80 302





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
9066 7253
P0.3 830,00 3,80 166





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
4980 3984
P0.5 385,00 3,80 77





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
2310 1848
P0.7 233,00 3,80 47





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
1398 1118
P0.8 1195,00 3,80 239





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
7170 5736
P0.9 1021,00 3,80 204





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
6126 4901
P0.10.1 1412,00 3,80 282





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
8472 6778
P0.10.2 2420,00 3,80 484





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
14520 11616
P0.10.3 1674,00 3,80 335





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
10044 8035
P0.11.1 185,00 3,80 37





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
1110 888
P0.11.2 197,00 3,80 39





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
1182 946
P0.12 491,00 3,80 98





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
2946 2357
P0.13 1229,00 3,80 246





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
7374 5899
P0.14 213,00 3,80 43





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
1278 1022
MALL PO 5084,00 4,30 1017





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
30504 24403
P1.1 690,00 3,80 138





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
4140 3312
P1.2 1102,00 3,80 220





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
6612 5290
P1.3 1833,00 3,80 367





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
10998 8798
P1.4 1095,00 3,80 219





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
6570 5256
P1.5.1 153,00 3,80 31





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
918 734
P1.5.2 341,00 3,80 68





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
2046 1637
P1.6 86,00 3,80 17





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
516 413
P1.8 496,00 3,80 99





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
2976 2381
P1.9.1 233,00 3,80 47





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
1398 1118
P1.9.2 525,00 3,80 105





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
3150 2520
P1.10 3076,00 3,80 615





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
18456 14765
P1.11 2451,00 3,80 490





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
14706 11765
P1.12 1339,00 3,80 268





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
8034 6427
ADM 296,00 3,80 20





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
1110 888
MALL P1* 2132,00 5,30 426





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
12792 10234
MALL REST* 2303,00 4,40 461





Sem atividades que envolvam a emissão de 
poluentes específicos
3 - Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos
8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto (ventilação mecânica e 
13818 11054
Caudais de ar novo
1030 - TM - AR NOVO RECS
Método PrescritivoDados de entrada
Edifício
1030 - TM _ pág. 1
     




























Piso 0 P0.1 Comercial - Lojas de Comércio 622,00 3,80 124 0 0 Não 0 5 3.110 0 0 Não 3.110 864 0,80        3888 1080
Piso 0 P0.2 Comercial - Lojas de Comércio 1511,00 3,80 302 0 0 Não 0 5 7.555 0 0 Não 7.555 2.099 0,80        9444 2623
Piso 0 P0.3 Comercial - Lojas de Comércio 830,00 3,80 166 0 0 Não 0 5 4.150 0 0 Não 4.150 1.153 0,80        5188 1441
Piso 0 P0.5 Comercial - Lojas de Comércio 385,00 3,80 77 0 0 Não 0 5 1.925 0 0 Não 1.925 535 0,80        2406 668
Piso 0 P0.7 Comercial - Lojas de Comércio 233,00 3,80 47 0 0 Não 0 5 1.165 0 0 Não 1.165 324 0,80        1456 405
Piso 0 P0.8 Comercial - Lojas de Comércio 1195,00 3,80 239 0 0 Não 0 5 5.975 0 0 Não 5.975 1.660 0,80        7469 2075
Piso 0 P0.9 Comercial - Lojas de Comércio 1021,00 3,80 204 0 0 Não 0 5 5.105 0 0 Não 5.105 1.418 0,80        6381 1773
Piso 0 P0.10.1 Comercial - Lojas de Comércio 1412,00 3,80 282 0 0 Não 0 5 7.060 0 0 Não 7.060 1.961 0,80        8825 2451
Piso 0 P0.10.2 Comercial - Lojas de Comércio 2420,00 3,80 484 0 0 Não 0 5 12.100 0 0 Não 12.100 3.361 0,80        15125 4201
Piso 0 P0.10.3 Comercial - Lojas de Comércio 1674,00 3,80 335 0 0 Não 0 5 8.370 0 0 Não 8.370 2.325 0,80        10463 2906
Piso 0 P0.11.1 Comercial - Lojas de Comércio 185,00 3,80 37 0 0 Não 0 5 925 0 0 Não 925 257 0,80        1156 321
Piso 0 P0.11.2 Comercial - Lojas de Comércio 197,00 3,80 39 0 0 Não 0 5 985 0 0 Não 985 274 0,80        1231 342
Piso 0 P0.12 Comercial - Lojas de Comércio 491,00 3,80 98 0 0 Não 0 5 2.455 0 0 Não 2.455 682 0,80        3069 852
Piso 0 P0.13 Comercial - Lojas de Comércio 1229,00 3,80 246 0 0 Não 0 5 6.145 0 0 Não 6.145 1.707 0,80        7681 2134
Piso 0 P0.14 Comercial - Lojas de Comércio 213,00 3,80 43 0 0 Não 0 5 1.065 0 0 Não 1.065 296 0,80        1331 370
Piso 0 MALL PO Entretenimento - Corredores /Átrios 5084,00 4,40 1017 0 0 Não 0 5 25.420 0 0 Não 25.420 7.061 0,80        31775 8826
Piso 1 P1.1 Comercial - Lojas de Comércio 690,00 3,80 138 0 0 Não 0 5 3.450 0 0 Não 3.450 958 0,80        4313 1198
Piso 1 P1.2 Comercial - Lojas de Comércio 1102,00 3,80 220 0 0 Não 0 5 5.510 0 0 Não 5.510 1.531 0,80        6888 1913
Piso 1 P1.3 Comercial - Lojas de Comércio 1833,00 3,80 367 0 0 Não 0 5 9.165 0 0 Não 9.165 2.546 0,80        11456 3182
Piso 1 P1.4 Comercial - Lojas de Comércio 1095,00 3,80 219 0 0 Não 0 5 5.475 0 0 Não 5.475 1.521 0,80        6844 1901
Piso 1 P1.5.1 Serviços de Refeições - Salas de Refeições 153,00 3,80 31 35 1.071 Não 1.071 0 0 0 0 Não 1.071 298 0,80        1339 372
Piso 1 P1.5.2 Serviços de Refeições - Salas de Refeições 341,00 3,80 68 35 2.387 Não 2.387 0 0 0 0 Não 2.387 663 0,80        2984 829
Piso 1 P1.6 Serviços de Refeições - Salas de Refeições 86,00 3,80 17 35 602 Não 602 0 0 0 0 Não 602 167 0,80        753 209
Piso 1 P1.8 Serviços de Refeições - Salas de Refeições 496,00 3,80 99 35 3.472 Não 3.472 0 0 0 0 Não 3.472 964 0,80        4340 1206
Piso 1 P1.9.1 Serviços de Refeições - Salas de Refeições 233,00 3,80 47 35 1.631 Não 1.631 0 0 0 0 Não 1.631 453 0,80        2039 566
Piso 1 P1.9.2 Serviços de Refeições - Salas de Refeições 525,00 3,80 105 35 3.675 Não 3.675 0 0 0 0 Não 3.675 1.021 0,80        4594 1276
Piso 1 P1.10 Comercial - Lojas de Comércio 3076,00 3,80 615 0 0 Não 0 5 15.380 0 0 Não 15.380 4.272 0,80        19225 5340
Piso 1 P1.11 Comercial - Lojas de Comércio 2451,00 3,80 490 0 0 Não 0 5 12.255 0 0 Não 12.255 3.404 0,80        15319 4255
Piso 1 P1.12 Comercial - Lojas de Comércio 1339,00 3,80 268 0 0 Não 0 5 6.695 0 0 Não 6.695 1.860 0,80        8369 2325
Piso 1 ADM Serviços - Gabinetes 296,00 3,80 20 35 691 Não 691 5 1.480 0 0 Não 1.480 411 0,80        1850 514
Piso 1 MALL P1* Entretenimento - Corredores /Átrios 2132,00 5,30 426 0 0 Não 0 5 10.660 0 0 Não 10.660 2.961 0,80        13325 3701
Piso 1 MALL REST* Entretenimento - Corredores /Átrios 2303,00 4,40 461 0 0 Não 0 5 11.515 0 0 Não 11.515 3.199 0,80        14394 3998
Totais
Piso -1 1.412,00         -             7.060     1.961,11   8.825        2.451,39       
Piso 0 19.253,00       3.740     99.009   ######### 123.761    34.378,06     
Piso 1 19.002,50       3.591     ####### ######### 128.030    35.563,85     
Piso 2 -                    -             -             -             -                -                 
Total Pisos 39.667,50       7.331     ####### ######### 260.616    72.393,30     
3,99                 Pé direito ponderado
Eficiência
Caudal de Ar Novo
(Afectado da Eficiência)
















Anexo B – Folhas de cálculo de iluminação 
  
     




0 P0.1 622,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.2 1511,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.3 830,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.5 385,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.7 233,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.8 1195,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.9 1021,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.10.1 1412,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.10.2 2420,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.10.3 1674,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.11.1 185,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.11.2 197,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.12 491,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.13 1229,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 P0.14 213,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 MALL PO 5084,00
Hall/Entradas, Corredores, 
escadas, salas de espera, 
100 130 4,5 4,50 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.1 690,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.2 1102,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.3 1833,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.4 1095,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.5.1 153,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 300 390 4 12,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.5.2 341,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 300 390 4 12,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.6 86,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 300 390 4 12,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.8 496,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 300 390 4 12,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.9.1 233,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 300 390 4 12,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.9.2 525,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 300 390 4 12,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
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1 P1.11 2451,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 P1.12 1339,00 Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral - zona de público, espaços fabris em geral 500 650 4 20,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 ADM 296,00 Escritórios com mais de 6 pessoas, salas de desenho. 300 390 2,5 7,50 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 MALL P1* 2132,00
Hall/Entradas, Corredores, 
escadas, salas de espera, 
100 130 4,5 4,50 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 MALL REST* 2303,00
Hall/Entradas, Corredores, 
escadas, salas de espera, 
100 130 4,5 4,50 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 W0.1 111,00
Hall/Entradas, Corredores, 
escadas, salas de espera, 
200 260 4,5 9,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
0 W0.2 158,00
Hall/Entradas, Corredores, 
escadas, salas de espera, 
200 260 4,5 9,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 W1.1 209,00
Hall/Entradas, Corredores, 
escadas, salas de espera, 
200 260 4,5 9,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
1 W1.2 158,00
Hall/Entradas, Corredores, 
escadas, salas de espera, 
200 260 4,5 9,00 1 1 Regulamentar Regulamentar
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Engineer:  Ricardo Félix 
Customer:  GT3 
Rating Program:  LTS 1.0.5004 
Software Version:  YW 13.06a 
Date: 
Unit Specifications 
Model YMC2-S1350AA Refrigerant R134a
Specified Net Capacity (kW) 1350 Refrigerant Charge (kg) 273
Rated Net Capacity (kW) 1350 Variable Orifice V2
Full Load (COP) 5.861 Isolation Valve Y
ESEER 9.561 OptiSound Control Y
Input Power (kW) 230 Voltage / Hz 400 / 50
Starter Type HYP744XH***-50 FLA (Amps) 348
Compressor M1B-205FAB A-Weighted SPL (dBA) 71
Evaporator EA2510-321-CS*-2*** Min Circuit Amps 436
Condenser CA2510-260-ES*-2*** Max Circuit Breaker Amps 700
 Evaporator Condenser 
Fluid Water* Water* 
Tube MTI No. 321* 260* / 260 
Passes 2* 2* 
Fouling Factor (m²-°C/kW) 0.01761 0.04403 
Entering Fluid Temp (°C) 12.00 30.00 
Leaving Fluid Temp (°C) 7.00 35.00 
Fluid Flow (L/s) 64.4 76.3 
Fluid Pressure Drop (kPa) 82.5 36.2 
(*) Designates User Specified Input 
 ESEER CALCULATION:  
 
ESEER = 0.03A + 0.33B + 0.41C + 0.23D 
A = EER AT 100% NET CAPACITY C = EER AT 50% NET CAPACITY 
B = EER AT 75% NET CAPACITY D = EER AT 25% NET CAPACITY 
Partload Data (Full Load with IPLV/NPLV per Std. Condition Set) 









100 1350 12.00 7.00 30.00 35.00 5.861 
75 1013 10.70 7.00 26.00 29.60 7.722 
50 675 9.50 7.00 22.00 24.30 10.009 
25 338 8.20 7.00 18.00 19.20 11.884 
Eurovent 2008 calculation method. 
Compliant with ASHRAE 90.1-2004. 
Compliant with ASHRAE 90.1-2007. 
Compliant with ASHRAE 90.1-2010. 
Compliant with the requirements of the LEED Energy and Atmosphere Enhanced Refrigerant Management Credit 
(EAc4). 
Materials and construction per mechanical specifications - Form 160.78-EG1. 
Auxiliary components included in total kW - Chiller controls. 








































Engineer:  Ricardo Félix 
Customer:  GT3 
Rating Program:  LTS 1.0.5004 
Software Version:  YW 13.06a 
Date: 
Unit Specifications 
Model YMC2-S1200AA Refrigerant R134a
Specified Net Capacity (kW) 1200 Refrigerant Charge (kg) 404
Rated Net Capacity (kW) 1200 Variable Orifice V2
Full Load (COP) 6.061 Isolation Valve Y
ESEER 9.740 OptiSound Control Y
Input Power (kW) 198 Voltage / Hz 400 / 50
Starter Type HYP490XH***-50 FLA (Amps) 299
Compressor M1B-197FAB A-Weighted SPL (dBA) 70
Evaporator EA2514-376-3S*-2*** Min Circuit Amps 375
Condenser CA2514-260-DS*-2*** Max Circuit Breaker Amps 600
 Evaporator Condenser 
Fluid Water* Water* 
Tube MTI No. 376* 260* / 260 
Passes 2* 2* 
Fouling Factor (m²-°C/kW) 0.01761 0.04403 
Entering Fluid Temp (°C) 12.00 30.00 
Leaving Fluid Temp (°C) 7.00 35.00 
Fluid Flow (L/s) 57.2 67.5 
Fluid Pressure Drop (kPa) 76.0 54.1 
(*) Designates User Specified Input 
 ESEER CALCULATION:  
 
ESEER = 0.03A + 0.33B + 0.41C + 0.23D 
A = EER AT 100% NET CAPACITY C = EER AT 50% NET CAPACITY 
B = EER AT 75% NET CAPACITY D = EER AT 25% NET CAPACITY 
Partload Data (Full Load with IPLV/NPLV per Std. Condition Set) 









100 1200 12.00 7.00 30.00 35.00 6.061 
75 900 10.70 7.00 26.00 29.60 7.851 
50 600 9.50 7.00 22.00 24.40 10.136 
25 300 8.20 7.00 18.00 19.20 12.224 
Eurovent 2008 calculation method. 
Compliant with ASHRAE 90.1-2004. 
Compliant with ASHRAE 90.1-2007. 
Compliant with ASHRAE 90.1-2010. 
Compliant with the requirements of the LEED Energy and Atmosphere Enhanced Refrigerant Management Credit 
(EAc4). 
Materials and construction per mechanical specifications - Form 160.78-EG1. 
Auxiliary components included in total kW - Chiller controls. 










Anexo G – Cálculo IEE - RSECE 
  












Sref. Tipologia Novos Classe Energética
 Aquecimento (kgep/ano): 27941,87
CC 34570 56,1% 95 0,00 60 Centros comerciais 40,56 A+
Arrefecimento (kgep/ano): 1236279,18
ADM 296 0,5% 35 0,00 15 Escritórios 40,56 50,17 A  Iluminação interior (kgep/ano): 3303767,87
ARM 2178
3,5% 19 0,00 7
Armazéns 9h/dia (todos 
os dias)
50,17 59,77 B
Preparação de AQS (kgep/ano): 0,00
REST 4676
7,6% 120 0,00 33
Restaurantes
59,77 69,38 B-
Consumo global de energia 
primária (kgep/ano): 6050162,12
PARQUE 19900
32,3% 19 0,00 6
Estacionamento 10 a 
12h/dia (todos os dias)
69,38 88,08 88,59 C
Total 61620 100,0% 88,59 107,80 D IEEI 0,45 FCI 0,80
107,80 127,01 E IEEV 20,06 FCV 0,50
Nº dormidas 127,01 146,22 F FF 0,58 GD 1190
Nº dias 365 146,22 G
Nº Total anual 0 Atotal 144500 NI1 44,00
Volume 248945 NIi 55,05
Kgep/m
2
.ano Pdmédio ponderado 4,04 NV1 16,00




























0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquecimento Ele.
65971 1,07 0,31 19131,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65971,00 1,07 0,31 19131,59
Aquecimento Bombas
2056 0,03 0,01 596,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056,35 0,03 0,01 596,34
Aquecimento Ventilação
23736 0,39 0,11 6883,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23735,78 0,39 0,11 6883,38
Arrefecimento
3064809 49,74 14,42 888794,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3064809,00 49,74 14,42 888794,61
Arrefecimento Bombas
95532 1,55 0,45 27704,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95531,65 1,55 0,45 27704,18
Arrefecimento Ventilação
1102691 17,90 5,19 319780,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1102691,02 17,90 5,19 319780,40
Iluminação Interior
11392303 184,88 53,62 3303767,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11392303,00 184,88 53,62 3303767,87
Iluminação Exterior
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ventilação
750951 12,19 3,53 217775,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750951,20 12,19 3,53 217775,85
Outros Equipamentos Ele.
4364579 70,83 20,54 1265727,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4364579,00 70,83 20,54 1265727,91
Outros Equipamentos Gas
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQS Ele.
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQS Gás
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 20862628 338,6 98,19 6050162,12 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 20862628 338,57 98,19 6050162,12
Ventilação 1877378 Ventilação Ventilação Ventilação Ventilação
Cálculo do Índice de Eficiência Energética (IEE)
Aquecimento + Arrefecimento






Agravamento aquecimento 5 %
1030 -TM-RSECE-IEE-ALT1












Sref. Tipologia Novos Classe Energética
 Aquecimento (kgep/ano): 29517,65
CC 34570 56,1% 95 0,00 60 Centros comerciais 40,56 A+
Arrefecimento (kgep/ano): 1082980,26
ADM 296 0,5% 35 0,00 15 Escritórios 40,56 50,17 A  Iluminação interior (kgep/ano): 3303767,87
ARM 2178
3,5% 19 0,00 7
Armazéns 9h/dia (todos 
os dias)
50,17 59,77 B
Preparação de AQS (kgep/ano): 0,00
REST 4676
7,6% 120 0,00 33
Restaurantes
59,77 69,38 B-
Consumo global de energia 
primária (kgep/ano): 5898363,94
PARQUE 19900
32,3% 19 0,00 6
Estacionamento 10 a 
12h/dia (todos os dias)
69,38 86,86 88,59 C
Total 61620 100,0% 88,59 107,80 D IEEI 0,48 FCI 0,80
107,80 127,01 E IEEV 17,58 FCV 0,50
Nº dormidas 127,01 146,22 F FF 0,58 GD 1190
Nº dias 365 146,22 G
Nº Total anual 0 Atotal 144500 NI1 44,00
Volume 248945 NIi 55,05
Kgep/m
2
.ano Pdmédio ponderado 4,04 NV1 16,00




























0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquecimento Ele.
65971 1,07 0,31 19131,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65971,00 1,07 0,31 19131,59
Aquecimento Bombas
2467 0,04 0,01 715,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2467,08 0,04 0,01 715,45
Aquecimento Ventilação
28500 0,46 0,13 8265,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28500,03 0,46 0,13 8265,01
Arrefecimento
2541447 41,24 11,96 737019,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2541447,00 41,24 11,96 737019,63
Arrefecimento Bombas
95041 1,54 0,45 27561,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95040,92 1,54 0,45 27561,87
Arrefecimento Ventilação
1097927 17,82 5,17 318398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1097926,77 17,82 5,17 318398,76
Iluminação Interior
11392303 184,88 53,62 3303767,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11392303,00 184,88 53,62 3303767,87
Iluminação Exterior
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ventilação
750951 12,19 3,53 217775,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750951,20 12,19 3,53 217775,85
Outros Equipamentos Ele.
4364579 70,83 20,54 1265727,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4364579,00 70,83 20,54 1265727,91
Outros Equipamentos Gas
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQS Ele.
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQS Gás
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 20339186 330,1 95,72 5898363,94 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 20339186 330,07 95,72 5898363,94
Ventilação 1877378 Ventilação Ventilação Ventilação Ventilação
Cálculo do Índice de Eficiência Energética (IEE)
Aquecimento + Arrefecimento










Anexo H – Cálculo IEE - RECS 
  
Edificios Novos ou Grandes Reabilitações
Área do Edíficio [m
2
] 61620 RIEE 0,95 Agravamento - PTL (5%) Sim
Tipo
IEEpr ≤ IEEref Regulamentar
Eletricidade independentemente da 
origem (renovável ou não renovável) 
2,5 1
Combustiveis sólidos, líquidos e 
gasosos não renováveis
1,0 2 RIEE Classe Energética
Energia Térmica de origem renovável




















PR. [kWh/ano] PR. [kWh/(m
2
.ano)] REF. [kWh/ano] REF. [kWh/(m
2
.ano)]
Aquecimento 19183 0,31 154194 2,50
Arrefecimento 5859818 95,10 6193496 100,51
IEEref [kWhEP/ (m
2
.ano)] 906,6 Iluminação 3631693 58,94 3631693 58,94
AQS 0 0,00 0 0,00
IEEref,S [kWhEP/ (m
2













.ano kWh kgCO2/kWh tCO2/kWh
Aquecimento Tipo 1 11123 0,19 0,47 103589 1,68 4,20 Eletricidade 21865979 3148701 3148,70
Aquecimento Tipo 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Gás  Natural 0 0 0,00
Aquecimento Tipo 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Total 21865979 3148701 3148,70
Arrefecimento 3639931 59,07 147,68 4248289 68,94 172,36
Bombagem Aquecimento 363 0,01 0,02 3174 0,05 0,13
Bombagem Arrefecimento 118668 1,93 4,81 130172 2,11 5,28
Ventilação 2226671 36,14 90,34 1992638 32,34 80,84
Ventilação Aquecimento 6784 0,12 0,29 47431 0,77 1,92
Ventilação Arrefecimento 2219887 36,03 90,06 1945207 31,57 78,92
Iluminação Interior 3631693 58,94 147,34 3631693 58,94 147,34
AQS Tipo 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
AQS Tipo 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
AQS Tipo 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Outros Consumos Tipo 1 12236616 198,58 496,45 12236616 198,58 496,45
Outros Consumos Tipo 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Outros Ventilação 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Energia Renovável 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
21865065 22346171
1030-TESE DE MESTRADO-HUSO SOUSA-RECS-ALT1
Consumos de Energia 
Fatores de Conversão Energia Primária [kWhEP/kWh]
Previsto Referência
Cálculo do Índice de Eficiência Energética 
(IEE) e Rácio de Classe Energética (RIEE)
Edificios Novos ou Grandes Reabilitações
Área do Edíficio [m
2
] 61620 RIEE 0,89 Agravamento - PTL (5%) Sim
Tipo
IEEpr ≤ IEEref Regulamentar
Eletricidade independentemente da 
origem (renovável ou não renovável) 
2,5 1
Combustiveis sólidos, líquidos e 
gasosos não renováveis
1,0 2 RIEE Classe Energética
Energia Térmica de origem renovável




















PR. [kWh/ano] PR. [kWh/(m
2
.ano)] REF. [kWh/ano] REF. [kWh/(m
2
.ano)]
Aquecimento 20666 0,34 154194 2,50
Arrefecimento 5254280 85,27 6193496 100,51
IEEref [kWhEP/ (m
2
.ano)] 906,6 Iluminação 3631693 58,94 3631693 58,94
AQS 0 0,00 0 0,00
IEEref,S [kWhEP/ (m
2













.ano kWh kgCO2/kWh tCO2/kWh
Aquecimento Tipo 1 11123 0,19 0,47 103589 1,68 4,20 Eletricidade 21260577 3061523 3061,52
Aquecimento Tipo 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Gás  Natural 0 0 0,00
Aquecimento Tipo 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Total 21260577 3061523 3061,52
Arrefecimento 3035738 49,27 123,16 4248289 68,94 172,36
Bombagem Aquecimento 430 0,01 0,02 3174 0,05 0,13
Bombagem Arrefecimento 117321 1,90 4,76 130172 2,11 5,28
Ventilação 2226671 36,14 90,34 1992638 32,34 80,84
Ventilação Aquecimento 8129 0,14 0,35 47431 0,77 1,92
Ventilação Arrefecimento 2218542 36,00 90,01 1945207 31,57 78,92
Iluminação Interior 3631693 58,94 147,34 3631693 58,94 147,34
AQS Tipo 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
AQS Tipo 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
AQS Tipo 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Outros Consumos Tipo 1 12236616 198,58 496,45 12236616 198,58 496,45
Outros Consumos Tipo 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Outros Ventilação 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Energia Renovável 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
21259592
1030-TESE DE MESTRADO-HUSO SOUSA-RECS-ALT2
Consumos de Energia 
Fatores de Conversão Energia Primária [kWhEP/kWh]
Previsto Referência
Cálculo do Índice de Eficiência Energética 
(IEE) e Rácio de Classe Energética (RIEE)
 
 
Anexo I – Resultados Simulação - RSECE 
  
SYSTEM SUMMARY
DESIGN COOLING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 1
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.47/14
 419.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  419.7  419.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  419.7P0-MALL 7/14
 1,124.2  0.0  94.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,218.3  1,124.2  0.0  94.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,218.3P0-LOJAS 7/14
 398.5  0.0  12.5  0.0  0.0  0.0  0.0  411.0  398.5  0.0  12.5  0.0  0.0  0.0  0.0  411.0P1-REST 7/14
 749.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  749.6  749.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  749.6P1-MALL 7/14
 1,026.9  0.0  77.9  0.0  0.0  0.0  0.0  1,104.8  1,026.9  0.0  77.9  0.0  0.0  0.0  0.0  1,104.8P1-LOJAS 7/14
 497.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  497.4  497.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  497.4P1-MALL REST 7/14
 11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6  11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6P1-ESCRITORIOS 7/14
Building totals  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4
Building maximum block load of 4.414.4 kW occurs in Julho at hour 14 
based on system simulation.
Building peak load is 4.414.4 kW.
Alternative 2
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.47/14
 419.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  419.7  419.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  419.7P0-MALL 7/14
 1,124.2  0.0  94.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,218.3  1,124.2  0.0  94.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,218.3P0-LOJAS 7/14
 398.5  0.0  12.5  0.0  0.0  0.0  0.0  411.0  398.5  0.0  12.5  0.0  0.0  0.0  0.0  411.0P1-REST 7/14
 749.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  749.6  749.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  749.6P1-MALL 7/14
 1,026.9  0.0  77.9  0.0  0.0  0.0  0.0  1,104.8  1,026.9  0.0  77.9  0.0  0.0  0.0  0.0  1,104.8P1-LOJAS 7/14
 497.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  497.4  497.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  497.4P1-MALL REST 7/14
 11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6  11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6P1-ESCRITORIOS 7/14
Building totals  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RSECE.TRC    Design Capacity Quantities report Página 1 de 2
Building maximum block load of 4.414.4 kW occurs in Julho at hour 14 
based on system simulation.
Building peak load is 4.414.4 kW.
Alternative 3
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.47/14
 419.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  419.7  419.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  419.7P0-MALL 7/14
 1,124.2  0.0  94.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,218.3  1,124.2  0.0  94.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,218.3P0-LOJAS 7/14
 398.5  0.0  12.5  0.0  0.0  0.0  0.0  411.0  398.5  0.0  12.5  0.0  0.0  0.0  0.0  411.0P1-REST 7/14
 749.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  749.6  749.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  749.6P1-MALL 7/14
 1,026.9  0.0  77.9  0.0  0.0  0.0  0.0  1,104.8  1,026.9  0.0  77.9  0.0  0.0  0.0  0.0  1,104.8P1-LOJAS 7/14
 497.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  497.4  497.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  497.4P1-MALL REST 7/14
 11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6  11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6P1-ESCRITORIOS 7/14
Building totals  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4  4,228.2  0.0  186.2  0.0  0.0  0.0  0.0  4,414.4
Building maximum block load of 4.414.4 kW occurs in Julho at hour 14 
based on system simulation.
Building peak load is 4.414.4 kW.
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
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SYSTEM SUMMARY
DESIGN HEATING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 1
System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -176  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -176
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -132  0  0  0  0 -132
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -25  0  0  0  0 -25
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -181  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -181
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -112  0  0  0  0 -112
P1-MALL REST Variable Temperature Constant Volume -139  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -139
P1-ESCRITORIOS Fan Coil -8  0  0  0  0 -3  0  0  0  0 -11
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-504  0  0  0  0 -272  0  0  0  0 -776Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  504  0  0  0  0  272  0  0  0  0  0  0  0
 176  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  132  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 181  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  112  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL REST
 8  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0P1-ESCRITORIOS
Building peak load is 776.6 kW.
Alternative 2
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014
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System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -176  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -176
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -132  0  0  0  0 -132
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -25  0  0  0  0 -25
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -181  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -181
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -112  0  0  0  0 -112
P1-MALL REST Variable Temperature Constant Volume -139  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -139
P1-ESCRITORIOS Fan Coil -8  0  0  0  0 -3  0  0  0  0 -11
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-504  0  0  0  0 -272  0  0  0  0 -776Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  504  0  0  0  0  272  0  0  0  0  0  0  0
 176  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  132  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 181  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  112  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL REST
 8  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0P1-ESCRITORIOS
Building peak load is 776.6 kW.
Alternative 3
System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -176  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -176
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -132  0  0  0  0 -132
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -25  0  0  0  0 -25
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -181  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -181
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -112  0  0  0  0 -112
P1-MALL REST Variable Temperature Constant Volume -139  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -139
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System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P1-ESCRITORIOS Fan Coil -8  0  0  0  0 -3  0  0  0  0 -11
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-504  0  0  0  0 -272  0  0  0  0 -776Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  504  0  0  0  0  272  0  0  0  0  0  0  0
 176  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  132  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 181  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  112  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL REST
 8  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0P1-ESCRITORIOS
Building peak load is 776.6 kW.
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014
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Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
      Elect     




Primary heating  35,077  0.2  105,241%  35,077
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  35,077  0.2  105,241%  35,077
Primary cooling
Cooling Compressor  3,180,963  15.6  9,543,843%  3,180,963
Tower/Cond Fans  345,117  1.7  1,035,453%  345,117
Condenser Pump  0.0  0%  0
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  3,526,080  17.3  10,579,295%  3,526,080
Auxiliary
Supply Fans  2,120,326  10.4  6,361,614%  2,120,326
Pumps  107,796  0.5  323,420%  107,796
Stand-alone Base Utilities  566,560  2.8  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,794,682  13.7  8,384,884%  2,794,682
Lighting
Lighting  3,635,685  17.8  10,908,145%  3,635,685
Receptacle
Receptacles  10,404,976  51.0  31,218,048%  10,404,976
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  20,396,500  100.0  61,195,616%  20,396,500
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014Project Name:
Alternative - 1   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RSECE.TRCDataset Name:
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
     Water     
Cons.     
(kL)
Elect     




Primary heating  35,077  0.2  105,241%  35,077
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  35,077  0.2  105,241%  35,077
Primary cooling
Cooling Compressor  2,492,371  12.6  7,477,859%  2,492,371
Tower/Cond Fans  262,549  17,820  1.3  787,727%  262,549
Condenser Pump  100,453  0.5  301,389%  100,453
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  2,855,373  17,820  14.5  8,566,974%  2,855,373
Auxiliary
Supply Fans  2,120,326  10.8  6,361,614%  2,120,326
Pumps  107,877  0.6  323,662%  107,877
Stand-alone Base Utilities  566,560  2.9  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,794,763  14.2  8,385,126%  2,794,763
Lighting
Lighting  3,635,685  18.4  10,908,145%  3,635,685
Receptacle
Receptacles  10,404,976  52.8  31,218,048%  10,404,976
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  19,725,872  17,820  100.0  59,183,528%  19,725,872
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014Project Name:
Alternative - 2   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RSECE.TRCDataset Name:
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
     Water     
Cons.     
(kL)
Elect     




Primary heating  35,079  0.2  105,248%  35,079
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  35,079  0.2  105,248%  35,079
Primary cooling
Cooling Compressor  1,942,357  10.1  5,827,653%  1,942,357
Tower/Cond Fans  254,752  17,326  1.3  764,333%  254,752
Condenser Pump  95,218  0.5  285,682%  95,218
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  2,292,327  17,326  12.0  6,877,668%  2,292,327
Auxiliary
Supply Fans  2,120,326  11.1  6,361,614%  2,120,326
Pumps  108,980  0.6  326,972%  108,980
Stand-alone Base Utilities  566,560  3.0  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,795,866  14.6  8,388,436%  2,795,866
Lighting
Lighting  3,635,685  19.0  10,908,145%  3,635,685
Receptacle
Receptacles  10,404,976  54.3  31,218,048%  10,404,976
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  19,163,932  17,326  100.0  57,497,544%  19,163,932
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014Project Name:
Alternative - 3   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RSECE.TRCDataset Name:
PEAK COOLING LOADS
MAIN SYSTEM
By GT3 GABINETE DE ENGEN
SPACE COIL
SpaceSpaceRoom Supply Space OA
CoilSupply
CoilCoil
Floor Peak LatentSensibleAir Peak Condition Sensible Latent
Area Time LoadLoadBulb Bulb Flow Time DB AirflowDry Bulb Load Load









 622 23  19  32.79  7.09 16.0  2,925 25.0 8  21  16.1  14.558 /  22  2,925 26/20PeakP0-POLO-1  36.75  
 1,412 23  19  74.68  16.10 16.0  6,662 25.0 8  21  16.1  33.068 /  22  6,662 26/20PeakP0-POLO-10-1  83.73  
 2,420 23  19  127.21  27.59 16.0  11,348 25.0 8  21  16.1  56.578 /  22  11,348 26/20PeakP0-POLO-10-2  142.30  
 1,674 23  19  88.57  19.08 16.0  7,900 25.0 8  21  16.1  39.208 /  22  7,900 26/20PeakP0-POLO-10-3  99.74  
 185 22  19  9.87  2.11 16.0  880 25.0 8  21  16.0  4.328 /  23  880 26/20PeakP0-POLO-11-1  11.14  
 197 23  19  10.46  2.25 16.0  933 25.0 8  21  16.1  4.628 /  22  933 26/20PeakP0-POLO-11-2  11.79  
 491 23  19  25.32  5.60 16.0  2,259 25.0 8  21  16.1  11.428 /  22  2,259 26/20PeakP0-POLO-12  28.62  
 1,229 23  19  64.59  14.01 16.0  5,762 25.0 8  21  16.1  28.738 /  22  5,762 26/20PeakP0-POLO-13  72.25  
 213 23  19  11.28  2.43 16.0  1,006 25.0 8  21  16.1  4.998 /  22  1,006 26/20PeakP0-POLO-14  12.68  
 1,511 23  19  79.37  17.22 16.0  7,080 25.0 8  21  16.2  35.318 /  22  7,080 26/20PeakP0-POLO-2  88.73  
 830 23  19  43.69  9.46 16.0  3,897 25.0 8  21  16.1  19.418 /  22  3,897 26/20PeakP0-POLO-3  48.96  
 385 23  19  20.41  4.39 16.0  1,821 25.0 8  21  16.1  9.028 /  22  1,821 26/20PeakP0-POLO-5  22.93  
 233 20  21  12.43  2.66 16.0  1,109 25.0 8  21  16.0  5.358 /  26  1,109 26/20PeakP0-POLO-7  14.13  
 1,195 20  21  60.91  13.62 16.0  5,434 25.0 8  21  16.0  27.118 /  26  5,434 26/20PeakP0-POLO-8  69.28  
 1,021 23  19  55.05  11.64 16.0  4,910 25.0 8  21  16.1  24.028 /  22  4,910 26/20PeakP0-POLO-9  62.22  
 13,618   19  716.63  155.24 16.0  63,926 25.0   21  16.1  317.68   22  63,926 26  Peak  805.25P0-LOJAS
 13,618 23  19  716.09  155.24 16.0  63,926 25.0 8  21  16.1  317.688 /  22  63,926 26/20Block  805.26P0-LOJAS
 5,084 15  22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0 9  22  16.3  124.308 /  33  24,278 30/15PeakP0-MALL  294.94  
 5,084   22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0   22  16.3  124.30   33  24,278 30  Peak  294.94P0-MALL
 5,084 15  22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0 9  22  16.3  124.308 /  33  24,278 30/15Block  294.94P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P0-WC
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16PeakP1-ESCRITORIOS  7.56  
 296   22  7.21  1.18 16.1  648 25.0   22  16.1  4.23   32  648 32  Peak  7.56P1-ESCRITORIOS
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16Block  7.56P1-ESCRITORIOS
 690 23  19  40.39  7.87 16.0  3,603 25.0 8  21  16.1  16.537 /  21  3,603 26/20PeakP1-POLO-1  45.09  
 3,076 23  19  174.13  35.07 16.0  15,533 25.0 8  21  16.2  73.107 /  21  15,533 26/20PeakP1-POLO-10  193.61  
 2,451 23  19  143.65  27.94 16.0  12,814 25.0 7  20  16.1  57.997 /  21  12,814 25/20PeakP1-POLO-11  160.90  
 1,339 22  19  78.83  15.26 16.0  7,031 25.0 8  21  16.1  31.967 /  23  7,031 26/20PeakP1-POLO-12  88.56  
 1,102 23  19  64.37  12.56 16.0  5,742 25.0 8  21  16.1  26.387 /  21  5,742 26/20PeakP1-POLO-2  71.86  
 1,833 23  19  106.72  20.90 16.0  9,520 25.0 8  21  16.2  43.857 /  21  9,520 26/20PeakP1-POLO-3  118.92  
 1,095 23  19  63.31  12.48 16.0  5,647 25.0 8  21  16.1  26.157 /  21  5,647 26/20PeakP1-POLO-4  70.90  
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
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 11,586   19  671.40  132.08 16.0  59,891 25.0   21  16.1  275.95   21  59,891 26  Peak  749.83P1-LOJAS
 11,586 23  19  671.39  132.08 16.0  59,891 25.0 8  21  16.1  276.687 /  21  59,891 26/20Block  749.08P1-LOJAS
 3,647 14  21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0 7  22  16.6  81.826 /  28  60,077 32/14PeakP1-MALL-1  666.90  
 3,647   21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0   22  16.6  81.82   28  60,077 32  Peak  666.90P1-MALL
 3,647 14  21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0 7  22  16.6  81.826 /  28  60,077 32/14Block  666.90P1-MALL
 2,842 14  21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0 7  22  16.1  71.596 /  28  35,806 32/14PeakP1-MALL-2  425.28  
 2,842   21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0   22  16.1  71.59   28  35,806 32  Peak  425.28P1-MALL REST
 2,842 14  21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0 7  22  16.1  71.596 /  28  35,806 32/14Block  425.28P1-MALL REST
 153 21  20  26.99  1.38 16.1  2,444 25.0 8  21  16.2  5.028 /  24  2,444 26/20PeakP1-POLO-5-1  28.27  
 341 21  20  59.56  3.07 16.1  5,368 25.0 8  21  16.1  11.187 /  24  5,368 26/20PeakP1-POLO-5-2  62.34  
 86 21  20  15.12  0.77 16.1  1,364 25.0 9  22  16.3  3.167 /  24  1,364 29/13PeakP1-POLO-6  15.55  
 496 21  20  84.28  4.46 16.1  7,588 25.0 8  21  16.1  16.278 /  24  7,588 26/20PeakP1-POLO-8  88.19  
 233 19  21  44.67  2.10 16.1  4,037 25.0 7  21  16.1  7.937 /  27  4,037 27/19PeakP1-POLO-9-1  46.91  
 525 19  21  94.10  4.72 16.0  8,407 25.0 7  21  16.0  17.877 /  27  8,407 27/19PeakP1-POLO-9-2  98.90  
 1,834   20  324.71  16.51 16.1  29,206 25.0   21  16.1  61.43   25  29,206 27  Peak  340.16P1-REST
 1,834 20  20  321.69  16.51 16.1  29,206 25.0 7  21  16.2  62.437 /  25  29,206 27/19Block  335.64P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P1-WC
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 622 23  19  32.79  7.09 16.0  2,925 25.0 8  21  16.1  14.558 /  22  2,925 26/20PeakP0-POLO-1  36.75  
 1,412 23  19  74.68  16.10 16.0  6,662 25.0 8  21  16.1  33.068 /  22  6,662 26/20PeakP0-POLO-10-1  83.73  
 2,420 23  19  127.21  27.59 16.0  11,348 25.0 8  21  16.1  56.578 /  22  11,348 26/20PeakP0-POLO-10-2  142.30  
 1,674 23  19  88.57  19.08 16.0  7,900 25.0 8  21  16.1  39.208 /  22  7,900 26/20PeakP0-POLO-10-3  99.74  
 185 22  19  9.87  2.11 16.0  880 25.0 8  21  16.0  4.328 /  23  880 26/20PeakP0-POLO-11-1  11.14  
 197 23  19  10.46  2.25 16.0  933 25.0 8  21  16.1  4.628 /  22  933 26/20PeakP0-POLO-11-2  11.79  
 491 23  19  25.32  5.60 16.0  2,259 25.0 8  21  16.1  11.428 /  22  2,259 26/20PeakP0-POLO-12  28.62  
 1,229 23  19  64.59  14.01 16.0  5,762 25.0 8  21  16.1  28.738 /  22  5,762 26/20PeakP0-POLO-13  72.25  
 213 23  19  11.28  2.43 16.0  1,006 25.0 8  21  16.1  4.998 /  22  1,006 26/20PeakP0-POLO-14  12.68  
 1,511 23  19  79.37  17.22 16.0  7,080 25.0 8  21  16.2  35.318 /  22  7,080 26/20PeakP0-POLO-2  88.73  
 830 23  19  43.69  9.46 16.0  3,897 25.0 8  21  16.1  19.418 /  22  3,897 26/20PeakP0-POLO-3  48.96  
 385 23  19  20.41  4.39 16.0  1,821 25.0 8  21  16.1  9.028 /  22  1,821 26/20PeakP0-POLO-5  22.93  
 233 20  21  12.43  2.66 16.0  1,109 25.0 8  21  16.0  5.358 /  26  1,109 26/20PeakP0-POLO-7  14.13  
 1,195 20  21  60.91  13.62 16.0  5,434 25.0 8  21  16.0  27.118 /  26  5,434 26/20PeakP0-POLO-8  69.28  
 1,021 23  19  55.05  11.64 16.0  4,910 25.0 8  21  16.1  24.028 /  22  4,910 26/20PeakP0-POLO-9  62.22  
 13,618   19  716.63  155.24 16.0  63,926 25.0   21  16.1  317.68   22  63,926 26  Peak  805.25P0-LOJAS
 13,618 23  19  716.09  155.24 16.0  63,926 25.0 8  21  16.1  317.688 /  22  63,926 26/20Block  805.26P0-LOJAS
 5,084 15  22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0 9  22  16.3  124.308 /  33  24,278 30/15PeakP0-MALL  294.94  
 5,084   22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0   22  16.3  124.30   33  24,278 30  Peak  294.94P0-MALL
 5,084 15  22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0 9  22  16.3  124.308 /  33  24,278 30/15Block  294.94P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P0-WC
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16PeakP1-ESCRITORIOS  7.56  
 296   22  7.21  1.18 16.1  648 25.0   22  16.1  4.23   32  648 32  Peak  7.56P1-ESCRITORIOS
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16Block  7.56P1-ESCRITORIOS
 690 23  19  40.39  7.87 16.0  3,603 25.0 8  21  16.1  16.537 /  21  3,603 26/20PeakP1-POLO-1  45.09  
 3,076 23  19  174.13  35.07 16.0  15,533 25.0 8  21  16.2  73.107 /  21  15,533 26/20PeakP1-POLO-10  193.61  
 2,451 23  19  143.65  27.94 16.0  12,814 25.0 7  20  16.1  57.997 /  21  12,814 25/20PeakP1-POLO-11  160.90  
 1,339 22  19  78.83  15.26 16.0  7,031 25.0 8  21  16.1  31.967 /  23  7,031 26/20PeakP1-POLO-12  88.56  
 1,102 23  19  64.37  12.56 16.0  5,742 25.0 8  21  16.1  26.387 /  21  5,742 26/20PeakP1-POLO-2  71.86  
 1,833 23  19  106.72  20.90 16.0  9,520 25.0 8  21  16.2  43.857 /  21  9,520 26/20PeakP1-POLO-3  118.92  
 1,095 23  19  63.31  12.48 16.0  5,647 25.0 8  21  16.1  26.157 /  21  5,647 26/20PeakP1-POLO-4  70.90  
 11,586   19  671.40  132.08 16.0  59,891 25.0   21  16.1  275.95   21  59,891 26  Peak  749.83P1-LOJAS
 11,586 23  19  671.39  132.08 16.0  59,891 25.0 8  21  16.1  276.687 /  21  59,891 26/20Block  749.08P1-LOJAS
 3,647 14  21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0 7  22  16.6  81.826 /  28  60,077 32/14PeakP1-MALL-1  666.90  
 3,647   21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0   22  16.6  81.82   28  60,077 32  Peak  666.90P1-MALL
 3,647 14  21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0 7  22  16.6  81.826 /  28  60,077 32/14Block  666.90P1-MALL
 2,842 14  21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0 7  22  16.1  71.596 /  28  35,806 32/14PeakP1-MALL-2  425.28  
 2,842   21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0   22  16.1  71.59   28  35,806 32  Peak  425.28P1-MALL REST
 2,842 14  21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0 7  22  16.1  71.596 /  28  35,806 32/14Block  425.28P1-MALL REST
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 153 21  20  26.99  1.38 16.1  2,444 25.0 8  21  16.2  5.028 /  24  2,444 26/20PeakP1-POLO-5-1  28.27  
 341 21  20  59.56  3.07 16.1  5,368 25.0 8  21  16.1  11.187 /  24  5,368 26/20PeakP1-POLO-5-2  62.34  
 86 21  20  15.12  0.77 16.1  1,364 25.0 9  22  16.3  3.167 /  24  1,364 29/13PeakP1-POLO-6  15.55  
 496 21  20  84.28  4.46 16.1  7,588 25.0 8  21  16.1  16.278 /  24  7,588 26/20PeakP1-POLO-8  88.19  
 233 19  21  44.67  2.10 16.1  4,037 25.0 7  21  16.1  7.937 /  27  4,037 27/19PeakP1-POLO-9-1  46.91  
 525 19  21  94.10  4.72 16.0  8,407 25.0 7  21  16.0  17.877 /  27  8,407 27/19PeakP1-POLO-9-2  98.90  
 1,834   20  324.71  16.51 16.1  29,206 25.0   21  16.1  61.43   25  29,206 27  Peak  340.16P1-REST
 1,834 20  20  321.69  16.51 16.1  29,206 25.0 7  21  16.2  62.437 /  25  29,206 27/19Block  335.64P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P1-WC
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 622 23  19  32.79  7.09 16.0  2,925 25.0 8  21  16.1  14.558 /  22  2,925 26/20PeakP0-POLO-1  36.75  
 1,412 23  19  74.68  16.10 16.0  6,662 25.0 8  21  16.1  33.068 /  22  6,662 26/20PeakP0-POLO-10-1  83.73  
 2,420 23  19  127.21  27.59 16.0  11,348 25.0 8  21  16.1  56.578 /  22  11,348 26/20PeakP0-POLO-10-2  142.30  
 1,674 23  19  88.57  19.08 16.0  7,900 25.0 8  21  16.1  39.208 /  22  7,900 26/20PeakP0-POLO-10-3  99.74  
 185 22  19  9.87  2.11 16.0  880 25.0 8  21  16.0  4.328 /  23  880 26/20PeakP0-POLO-11-1  11.14  
 197 23  19  10.46  2.25 16.0  933 25.0 8  21  16.1  4.628 /  22  933 26/20PeakP0-POLO-11-2  11.79  
 491 23  19  25.32  5.60 16.0  2,259 25.0 8  21  16.1  11.428 /  22  2,259 26/20PeakP0-POLO-12  28.62  
 1,229 23  19  64.59  14.01 16.0  5,762 25.0 8  21  16.1  28.738 /  22  5,762 26/20PeakP0-POLO-13  72.25  
 213 23  19  11.28  2.43 16.0  1,006 25.0 8  21  16.1  4.998 /  22  1,006 26/20PeakP0-POLO-14  12.68  
 1,511 23  19  79.37  17.22 16.0  7,080 25.0 8  21  16.2  35.318 /  22  7,080 26/20PeakP0-POLO-2  88.73  
 830 23  19  43.69  9.46 16.0  3,897 25.0 8  21  16.1  19.418 /  22  3,897 26/20PeakP0-POLO-3  48.96  
 385 23  19  20.41  4.39 16.0  1,821 25.0 8  21  16.1  9.028 /  22  1,821 26/20PeakP0-POLO-5  22.93  
 233 20  21  12.43  2.66 16.0  1,109 25.0 8  21  16.0  5.358 /  26  1,109 26/20PeakP0-POLO-7  14.13  
 1,195 20  21  60.91  13.62 16.0  5,434 25.0 8  21  16.0  27.118 /  26  5,434 26/20PeakP0-POLO-8  69.28  
 1,021 23  19  55.05  11.64 16.0  4,910 25.0 8  21  16.1  24.028 /  22  4,910 26/20PeakP0-POLO-9  62.22  
 13,618   19  716.63  155.24 16.0  63,926 25.0   21  16.1  317.68   22  63,926 26  Peak  805.25P0-LOJAS
 13,618 23  19  716.09  155.24 16.0  63,926 25.0 8  21  16.1  317.688 /  22  63,926 26/20Block  805.26P0-LOJAS
 5,084 15  22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0 9  22  16.3  124.308 /  33  24,278 30/15PeakP0-MALL  294.94  
 5,084   22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0   22  16.3  124.30   33  24,278 30  Peak  294.94P0-MALL
 5,084 15  22  272.15  57.96 16.0  24,278 25.0 9  22  16.3  124.308 /  33  24,278 30/15Block  294.94P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P0-WC
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16PeakP1-ESCRITORIOS  7.56  
 296   22  7.21  1.18 16.1  648 25.0   22  16.1  4.23   32  648 32  Peak  7.56P1-ESCRITORIOS
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16Block  7.56P1-ESCRITORIOS
 690 23  19  40.39  7.87 16.0  3,603 25.0 8  21  16.1  16.537 /  21  3,603 26/20PeakP1-POLO-1  45.09  
 3,076 23  19  174.13  35.07 16.0  15,533 25.0 8  21  16.2  73.107 /  21  15,533 26/20PeakP1-POLO-10  193.61  
 2,451 23  19  143.65  27.94 16.0  12,814 25.0 7  20  16.1  57.997 /  21  12,814 25/20PeakP1-POLO-11  160.90  
 1,339 22  19  78.83  15.26 16.0  7,031 25.0 8  21  16.1  31.967 /  23  7,031 26/20PeakP1-POLO-12  88.56  
 1,102 23  19  64.37  12.56 16.0  5,742 25.0 8  21  16.1  26.387 /  21  5,742 26/20PeakP1-POLO-2  71.86  
 1,833 23  19  106.72  20.90 16.0  9,520 25.0 8  21  16.2  43.857 /  21  9,520 26/20PeakP1-POLO-3  118.92  
 1,095 23  19  63.31  12.48 16.0  5,647 25.0 8  21  16.1  26.157 /  21  5,647 26/20PeakP1-POLO-4  70.90  
 11,586   19  671.40  132.08 16.0  59,891 25.0   21  16.1  275.95   21  59,891 26  Peak  749.83P1-LOJAS
 11,586 23  19  671.39  132.08 16.0  59,891 25.0 8  21  16.1  276.687 /  21  59,891 26/20Block  749.08P1-LOJAS
 3,647 14  21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0 7  22  16.6  81.826 /  28  60,077 32/14PeakP1-MALL-1  666.90  
 3,647   21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0   22  16.6  81.82   28  60,077 32  Peak  666.90P1-MALL
 3,647 14  21  631.26  25.99 16.6  60,077 25.0 7  22  16.6  81.826 /  28  60,077 32/14Block  666.90P1-MALL
 2,842 14  21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0 7  22  16.1  71.596 /  28  35,806 32/14PeakP1-MALL-2  425.28  
 2,842   21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0   22  16.1  71.59   28  35,806 32  Peak  425.28P1-MALL REST
 2,842 14  21  399.04  28.13 16.1  35,806 25.0 7  22  16.1  71.596 /  28  35,806 32/14Block  425.28P1-MALL REST
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 153 21  20  26.99  1.38 16.1  2,444 25.0 8  21  16.2  5.028 /  24  2,444 26/20PeakP1-POLO-5-1  28.27  
 341 21  20  59.56  3.07 16.1  5,368 25.0 8  21  16.1  11.187 /  24  5,368 26/20PeakP1-POLO-5-2  62.34  
 86 21  20  15.12  0.77 16.1  1,364 25.0 9  22  16.3  3.167 /  24  1,364 29/13PeakP1-POLO-6  15.55  
 496 21  20  84.28  4.46 16.1  7,588 25.0 8  21  16.1  16.278 /  24  7,588 26/20PeakP1-POLO-8  88.19  
 233 19  21  44.67  2.10 16.1  4,037 25.0 7  21  16.1  7.937 /  27  4,037 27/19PeakP1-POLO-9-1  46.91  
 525 19  21  94.10  4.72 16.0  8,407 25.0 7  21  16.0  17.877 /  27  8,407 27/19PeakP1-POLO-9-2  98.90  
 1,834   20  324.71  16.51 16.1  29,206 25.0   21  16.1  61.43   25  29,206 27  Peak  340.16P1-REST
 1,834 20  20  321.69  16.51 16.1  29,206 25.0 7  21  16.2  62.437 /  25  29,206 27/19Block  335.64P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P1-WC
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 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0 -178.95 20.0Block  P0-LOJAS
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6PeakP0-MALL  
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6Peak  P0-MALL
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0PeakP1-ESCRITORIOS  
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Peak  P1-ESCRITORIOS
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Block  P1-ESCRITORIOS
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-11  
 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-3  
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 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0 -116.03 20.0Block  P1-LOJAS
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6PeakP1-MALL-1  
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6Peak  P1-MALL
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6Block  P1-MALL
 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7PeakP1-MALL-2  
 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7Peak  P1-MALL REST
 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7Block  P1-MALL REST
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -10.66 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA

















 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0 -178.95 20.0Block  P0-LOJAS
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6PeakP0-MALL  
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6Peak  P0-MALL
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0PeakP1-ESCRITORIOS  
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Peak  P1-ESCRITORIOS
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Block  P1-ESCRITORIOS
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-11  
 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-3  
 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0 -116.03 20.0Block  P1-LOJAS
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6PeakP1-MALL-1  
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6Peak  P1-MALL
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6Block  P1-MALL
 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7PeakP1-MALL-2  
 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7Peak  P1-MALL REST
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
















 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7Block  P1-MALL REST
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -10.66 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA

















 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0 -178.95 20.0Block  P0-LOJAS
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6PeakP0-MALL  
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6Peak  P0-MALL
 24,278 -175.74 21.6 5,084  20.0  24,278 -47.68 21.6Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0PeakP1-ESCRITORIOS  
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Peak  P1-ESCRITORIOS
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Block  P1-ESCRITORIOS
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-11  
 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-3  
 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0 -116.03 20.0Block  P1-LOJAS
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6PeakP1-MALL-1  
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6Peak  P1-MALL
 60,077 -180.98 20.6 3,647  20.0  60,077 -44.91 20.6Block  P1-MALL
 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7PeakP1-MALL-2  
 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7Peak  P1-MALL REST
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
















 35,806 -139.19 20.7 2,842  20.0  35,806 -33.12 20.7Block  P1-MALL REST
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -10.66 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
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Anexo J – Resultados Simulação – RSECE-NOM 
  
SYSTEM SUMMARY
DESIGN COOLING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 2
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  3,956.5  0.0  331.4  0.0  0.0  0.0  0.0  4,287.8  3,956.5  0.0  331.4  0.0  0.0  0.0  0.0  4,287.87/14
 401.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  401.0  401.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  401.0P0-MALL 7/14
 990.8  0.0  173.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,163.8  990.8  0.0  173.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1,163.8P0-LOJAS 7/14
 387.8  0.0  18.8  0.0  0.0  0.0  0.0  406.7  387.8  0.0  18.8  0.0  0.0  0.0  0.0  406.7P1-REST 7/14
 747.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  747.5  747.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  747.5P1-MALL 7/14
 927.7  0.0  137.6  0.0  0.0  0.0  0.0  1,065.3  927.7  0.0  137.6  0.0  0.0  0.0  0.0  1,065.3P1-LOJAS 7/14
 489.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  489.8  489.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  489.8P1-MALL REST 7/14
 11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6  11.8  0.0  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  13.6P1-ESCRITORIOS 7/14
Building totals  3,956.5  0.0  331.4  0.0  0.0  0.0  0.0  4,287.8  3,956.5  0.0  331.4  0.0  0.0  0.0  0.0  4,287.8
Building maximum block load of 4.287.8 kW occurs in Julho at hour 14 
based on system simulation.
Building peak load is 4.287.8 kW.
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:33 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RSECE-NOM.TRC    Design Capacity Quantities report Página 1 de 1
SYSTEM SUMMARY
DESIGN HEATING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 2
System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -141  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -141
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -132  0  0  0  0 -132
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -25  0  0  0  0 -25
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -181  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -181
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -112  0  0  0  0 -112
P1-MALL REST Variable Temperature Constant Volume -139  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -139
P1-ESCRITORIOS Fan Coil -8  0  0  0  0 -3  0  0  0  0 -11
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-469  0  0  0  0 -272  0  0  0  0 -742Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  469  0  0  0  0  272  0  0  0  0  0  0  0
 141  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  132  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 181  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  112  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL REST
 8  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0P1-ESCRITORIOS
Building peak load is 741.8 kW.
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:33 PM on 10/31/2014
Dataset Name: SIM-RSECE-NOM.TRC    Design Capacity Quantities report Página 1 de 1
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
      Elect     




Primary heating  65,971  0.3  197,934%  65,971
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  65,971  0.3  197,934%  65,971
Primary cooling
Cooling Compressor  2,750,117  14.2  8,251,175%  2,750,117
Tower/Cond Fans  314,691  1.6  944,168%  314,691
Condenser Pump  0.0  0%  0
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  3,064,809  15.8  9,195,345%  3,064,809
Auxiliary
Supply Fans  1,877,378  9.7  5,632,698%  1,877,378
Pumps  97,588  0.5  292,792%  97,588
Stand-alone Base Utilities  566,560  2.9  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,541,526  13.1  7,625,340%  2,541,526
Lighting
Lighting  11,392,303  58.7  34,180,324%  11,392,303
Receptacle
Receptacles  2,351,163  12.1  7,054,194%  2,351,163
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  19,415,772  100.0  58,253,140%  19,415,772
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:33 PM on 10/31/2014Project Name:
Alternative - 1   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RSECE-NOM.TRCDataset Name:
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
     Water     
Cons.     
(kL)
Elect     




Primary heating  65,971  0.4  197,934%  65,971
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  65,971  0.4  197,934%  65,971
Primary cooling
Cooling Compressor  2,145,833  11.4  6,438,142%  2,145,833
Tower/Cond Fans  246,012  15,934  1.3  738,109%  246,012
Condenser Pump  85,487  0.5  256,487%  85,487
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  2,477,332  15,934  13.2  7,432,739%  2,477,332
Auxiliary
Supply Fans  1,877,378  10.0  5,632,698%  1,877,378
Pumps  97,508  0.5  292,554%  97,508
Stand-alone Base Utilities  566,560  3.0  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,541,447  13.5  7,625,102%  2,541,447
Lighting
Lighting  11,392,303  60.5  34,180,324%  11,392,303
Receptacle
Receptacles  2,351,163  12.5  7,054,194%  2,351,163
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  18,828,216  15,934  100.0  56,490,292%  18,828,216
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:33 PM on 10/31/2014Project Name:
Alternative - 2   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RSECE-NOM.TRCDataset Name:
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
     Water     
Cons.     
(kL)
Elect     




Primary heating  66,299  0.4  198,918%  66,299
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  66,299  0.4  198,918%  66,299
Primary cooling
Cooling Compressor  1,613,717  8.8  4,841,636%  1,613,717
Tower/Cond Fans  238,167  15,485  1.3  714,572%  238,167
Condenser Pump  81,619  0.5  244,880%  81,619
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  1,933,503  15,485  10.6  5,801,089%  1,933,503
Auxiliary
Supply Fans  1,877,378  10.3  5,632,698%  1,877,378
Pumps  97,583  0.5  292,779%  97,583
Stand-alone Base Utilities  566,560  3.1  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,541,522  13.9  7,625,327%  2,541,522
Lighting
Lighting  11,392,303  62.3  34,180,324%  11,392,303
Receptacle
Receptacles  2,351,163  12.9  7,054,194%  2,351,163
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  18,284,790  15,485  100.0  54,859,856%  18,284,790
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
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PEAK COOLING LOADS
MAIN SYSTEM
By GT3 GABINETE DE ENGEN
SPACE COIL
SpaceSpaceRoom Supply Space OA
CoilSupply
CoilCoil
Floor Peak LatentSensibleAir Peak Condition Sensible Latent
Area Time LoadLoadBulb Bulb Flow Time DB AirflowDry Bulb Load Load









 622 23  19  24.48  7.09 16.0  2,184 25.0 8  21  16.1  13.358 /  22  2,184 26/20PeakP0-POLO-1  31.95  
 1,412 23  19  55.82  16.10 16.0  4,979 25.0 8  21  16.1  30.368 /  22  4,979 26/20PeakP0-POLO-10-1  72.88  
 2,420 23  19  94.88  27.59 16.0  8,463 25.0 8  21  16.1  51.898 /  22  8,463 26/20PeakP0-POLO-10-2  123.53  
 1,674 23  19  66.20  19.08 16.0  5,905 25.0 8  21  16.0  36.008 /  22  5,905 26/20PeakP0-POLO-10-3  86.89  
 185 21  20  7.42  2.11 16.0  662 25.0 8  21  16.0  3.948 /  24  662 26/20PeakP0-POLO-11-1  9.75  
 197 22  19  7.84  2.25 16.0  700 25.0 8  21  16.1  4.228 /  23  700 26/20PeakP0-POLO-11-2  10.29  
 491 23  19  18.52  5.60 16.0  1,652 25.0 8  21  16.1  10.398 /  22  1,652 26/20PeakP0-POLO-12  24.41  
 1,229 23  19  48.17  14.01 16.0  4,297 25.0 8  21  16.1  26.358 /  22  4,297 26/20PeakP0-POLO-13  62.72  
 213 22  19  8.43  2.43 16.0  752 25.0 8  21  16.1  4.558 /  23  752 26/20PeakP0-POLO-14  11.04  
 1,511 23  19  59.18  17.22 16.0  5,279 25.0 8  21  16.1  32.398 /  22  5,279 26/20PeakP0-POLO-2  77.00  
 830 23  19  32.60  9.46 16.0  2,908 25.0 8  21  16.1  17.818 /  22  2,908 26/20PeakP0-POLO-3  42.54  
 385 23  19  15.04  4.39 16.0  1,342 25.0 8  21  16.1  8.258 /  22  1,342 26/20PeakP0-POLO-5  19.74  
 233 20  21  9.29  2.66 16.0  829 25.0 8  21  16.0  4.888 /  26  829 26/20PeakP0-POLO-7  12.29  
 1,195 20  21  45.06  13.62 16.0  4,020 25.0 8  21  16.0  24.538 /  26  4,020 26/20PeakP0-POLO-8  59.47  
 1,021 22  19  41.09  11.64 16.0  3,666 25.0 8  21  16.0  21.948 /  23  3,666 26/20PeakP0-POLO-9  54.23  
 13,618   19  534.03  155.24 16.0  47,637 25.0   21  16.1  290.86   22  47,637 26  Peak  698.73P0-LOJAS
 13,618 23  19  533.19  155.24 16.0  47,637 25.0 8  21  16.1  290.868 /  22  47,637 26/20Block  698.78P0-LOJAS
 5,084 15  22  198.24  57.96 16.0  17,684 25.0 9  22  16.4  113.498 /  33  17,684 30/15PeakP0-MALL  287.09  
 5,084   22  198.24  57.96 16.0  17,684 25.0   22  16.4  113.49   33  17,684 30  Peak  287.09P0-MALL
 5,084 15  22  198.24  57.96 16.0  17,684 25.0 9  22  16.4  113.498 /  33  17,684 30/15Block  287.09P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P0-WC
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16PeakP1-ESCRITORIOS  7.56  
 296   22  7.21  1.18 16.1  648 25.0   22  16.1  4.23   32  648 32  Peak  7.56P1-ESCRITORIOS
 296 16  22  7.21  1.18 16.1  648 25.0 7  22  16.1  4.238 /  32  648 32/16Block  7.56P1-ESCRITORIOS
 690 23  19  30.99  7.87 16.0  2,764 25.0 8  21  16.2  15.427 /  21  2,764 26/20PeakP1-POLO-1  40.31  
 3,076 23  19  133.39  35.07 16.0  11,899 25.0 8  21  16.2  67.997 /  21  11,899 26/20PeakP1-POLO-10  172.36  
 2,451 23  19  110.16  27.94 16.0  9,827 25.0 7  20  16.1  54.047 /  21  9,827 25/20PeakP1-POLO-11  143.82  
 1,339 22  19  60.61  15.26 16.0  5,406 25.0 8  21  16.1  29.807 /  23  5,406 26/20PeakP1-POLO-12  79.34  
 1,102 23  19  49.37  12.56 16.0  4,404 25.0 8  21  16.2  24.607 /  21  4,404 26/20PeakP1-POLO-2  64.21  
 1,833 23  19  81.82  20.90 16.0  7,299 25.0 8  21  16.2  40.887 /  21  7,299 26/20PeakP1-POLO-3  106.17  
 1,095 23  19  48.55  12.48 16.0  4,331 25.0 8  21  16.1  24.377 /  21  4,331 26/20PeakP1-POLO-4  63.32  
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 11,586   19  514.89  132.08 16.0  45,930 25.0   21  16.2  257.09   21  45,930 26  Peak  669.53P1-LOJAS
 11,586 23  19  514.84  132.08 16.0  45,930 25.0 8  21  16.2  257.837 /  21  45,930 26/20Block  668.79P1-LOJAS
 3,647 14  21  572.32  25.99 16.4  53,703 25.0 7  22  16.5  81.876 /  28  53,703 32/14PeakP1-MALL-1  664.79  
 3,647   21  572.32  25.99 16.4  53,703 25.0   22  16.5  81.87   28  53,703 32  Peak  664.79P1-MALL
 3,647 14  21  572.32  25.99 16.4  53,703 25.0 7  22  16.5  81.876 /  28  53,703 32/14Block  664.79P1-MALL
 2,842 14  21  350.11  28.13 16.0  31,231 25.0 7  22  16.0  70.536 /  28  31,231 32/14PeakP1-MALL-2  418.75  
 2,842   21  350.11  28.13 16.0  31,231 25.0   22  16.0  70.53   28  31,231 32  Peak  418.75P1-MALL REST
 2,842 14  21  350.11  28.13 16.0  31,231 25.0 7  22  16.0  70.536 /  28  31,231 32/14Block  418.75P1-MALL REST
 153 21  20  22.72  1.38 16.0  2,027 25.0 7  21  16.2  5.178 /  24  2,027 27/19PeakP1-POLO-5-1  26.76  
 341 21  20  50.06  3.07 16.0  4,466 25.0 7  21  16.2  11.477 /  24  4,466 27/19PeakP1-POLO-5-2  58.96  
 86 21  20  12.70  0.77 16.0  1,133 25.0 9  22  16.3  3.137 /  24  1,133 29/13PeakP1-POLO-6  14.88  
 496 21  20  70.59  4.46 16.0  6,297 25.0 7  21  16.2  16.658 /  24  6,297 27/19PeakP1-POLO-8  82.96  
 233 19  21  38.83  2.10 16.0  3,464 25.0 7  21  16.0  7.907 /  27  3,464 27/19PeakP1-POLO-9-1  45.84  
 525 19  21  80.92  4.72 16.0  7,218 25.0 7  21  16.0  17.587 /  27  7,218 27/19PeakP1-POLO-9-2  96.24  
 1,834   21  275.83  16.51 16.0  24,605 25.0   21  16.1  61.90   27  24,605 27  Peak  325.64P1-REST
 1,834 19  21  272.92  16.51 16.0  24,605 25.0 7  21  16.1  61.677 /  27  24,605 27/19Block  325.73P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   10  0 10  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  10  0 10/1Block  0.00P1-WC
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 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakP0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0 -178.95 20.0Block  P0-LOJAS
 17,684 -140.95 22.2 5,084  20.0  17,684 -47.68 22.2PeakP0-MALL  
 17,684 -140.95 22.2 5,084  20.0  17,684 -47.68 22.2Peak  P0-MALL
 17,684 -140.95 22.2 5,084  20.0  17,684 -47.68 22.2Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0PeakP1-ESCRITORIOS  
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Peak  P1-ESCRITORIOS
 648 -8.07 30.0 296  20.0  648 -8.07 30.0Block  P1-ESCRITORIOS
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-11  
 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-3  
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 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0 -116.03 20.0Block  P1-LOJAS
 53,703 -180.98 20.7 3,647  20.0  53,703 -44.91 20.7PeakP1-MALL-1  
 53,703 -180.98 20.7 3,647  20.0  53,703 -44.91 20.7Peak  P1-MALL
 53,703 -180.98 20.7 3,647  20.0  53,703 -44.91 20.7Block  P1-MALL
 31,231 -139.19 20.9 2,842  20.0  31,231 -33.12 20.9PeakP1-MALL-2  
 31,231 -139.19 20.9 2,842  20.0  31,231 -33.12 20.9Peak  P1-MALL REST
 31,231 -139.19 20.9 2,842  20.0  31,231 -33.12 20.9Block  P1-MALL REST
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakP1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -10.66 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
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Anexo L – Resultados Simulação - RECS 
  
SYSTEM SUMMARY
DESIGN COOLING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 1
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.48/14
 460.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  460.6  460.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  460.6P0-MALL 8/14
 1,297.9  0.0  129.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1,427.3  1,297.9  0.0  129.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1,427.3P0-LOJAS 8/14
 405.5  0.0  13.7  0.0  0.0  0.0  0.0  419.2  405.5  0.0  13.7  0.0  0.0  0.0  0.0  419.2P1-REST 8/14
 763.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  763.5  763.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  763.5P1-MALL 8/14
 1,151.5  0.0  109.2  0.0  0.0  0.0  0.0  1,260.8  1,151.5  0.0  109.2  0.0  0.0  0.0  0.0  1,260.8P1-LOJAS 8/14
 504.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  504.9  504.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  504.9MALL REST 8/14
 13.5  0.0  1.7  0.0  0.0  0.0  0.0  15.2  13.5  0.0  1.7  0.0  0.0  0.0  0.0  15.2ESCRITORIOS 8/14
Building totals  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4
Building maximum block load of 4.851.4 kW occurs in Julho at hour 15 
based on system simulation.
Building peak load is 4.851.4 kW.
Alternative 2
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.48/14
 460.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  460.6  460.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  460.6P0-MALL 8/14
 1,297.9  0.0  129.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1,427.3  1,297.9  0.0  129.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1,427.3P0-LOJAS 8/14
 405.5  0.0  13.7  0.0  0.0  0.0  0.0  419.2  405.5  0.0  13.7  0.0  0.0  0.0  0.0  419.2P1-REST 8/14
 763.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  763.5  763.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  763.5P1-MALL 8/14
 1,151.5  0.0  109.2  0.0  0.0  0.0  0.0  1,260.8  1,151.5  0.0  109.2  0.0  0.0  0.0  0.0  1,260.8P1-LOJAS 8/14
 504.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  504.9  504.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  504.9MALL REST 8/14
 13.5  0.0  1.7  0.0  0.0  0.0  0.0  15.2  13.5  0.0  1.7  0.0  0.0  0.0  0.0  15.2ESCRITORIOS 8/14
Building totals  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
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Building maximum block load of 4.851.4 kW occurs in Julho at hour 15 
based on system simulation.
Building peak load is 4.851.4 kW.
Alternative 3
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.48/14
 460.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  460.6  460.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  460.6P0-MALL 8/14
 1,297.9  0.0  129.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1,427.3  1,297.9  0.0  129.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1,427.3P0-LOJAS 8/14
 405.5  0.0  13.7  0.0  0.0  0.0  0.0  419.2  405.5  0.0  13.7  0.0  0.0  0.0  0.0  419.2P1-REST 8/14
 763.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  763.5  763.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  763.5P1-MALL 8/14
 1,151.5  0.0  109.2  0.0  0.0  0.0  0.0  1,260.8  1,151.5  0.0  109.2  0.0  0.0  0.0  0.0  1,260.8P1-LOJAS 8/14
 504.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  504.9  504.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  504.9MALL REST 8/14
 13.5  0.0  1.7  0.0  0.0  0.0  0.0  15.2  13.5  0.0  1.7  0.0  0.0  0.0  0.0  15.2ESCRITORIOS 8/14
Building totals  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4  4,597.5  0.0  253.9  0.0  0.0  0.0  0.0  4,851.4
Building maximum block load of 4.851.4 kW occurs in Julho at hour 15 
based on system simulation.
Building peak load is 4.851.4 kW.
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Design Capacity Quantities report Página 2 de 2
SYSTEM SUMMARY
DESIGN HEATING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 1
System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -106  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -106
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -118  0  0  0  0 -118
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -16  0  0  0  0 -16
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -76  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -76
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -100  0  0  0  0 -100
MALL REST Variable Temperature Constant Volume -59  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -59
ESCRITORIOS Fan Coil -8  0  0  0  0 -2  0  0  0  0 -9
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-249  0  0  0  0 -236  0  0  0  0 -485Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  249  0  0  0  0  236  0  0  0  0  0  0  0
 106  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  118  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 76  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0MALL REST
 8  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0ESCRITORIOS
Building peak load is 484.8 kW.
Alternative 2
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014
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System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -106  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -106
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -118  0  0  0  0 -118
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -16  0  0  0  0 -16
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -76  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -76
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -100  0  0  0  0 -100
MALL REST Variable Temperature Constant Volume -59  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -59
ESCRITORIOS Fan Coil -8  0  0  0  0 -2  0  0  0  0 -9
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-249  0  0  0  0 -236  0  0  0  0 -485Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  249  0  0  0  0  236  0  0  0  0  0  0  0
 106  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  118  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 76  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0MALL REST
 8  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0ESCRITORIOS
Building peak load is 484.8 kW.
Alternative 3
System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -106  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -106
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -118  0  0  0  0 -118
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -16  0  0  0  0 -16
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -76  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -76
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -100  0  0  0  0 -100
MALL REST Variable Temperature Constant Volume -59  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -59
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014
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System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
ESCRITORIOS Fan Coil -8  0  0  0  0 -2  0  0  0  0 -9
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-249  0  0  0  0 -236  0  0  0  0 -485Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  249  0  0  0  0  236  0  0  0  0  0  0  0
 106  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  118  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 76  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0MALL REST
 8  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0ESCRITORIOS
Building peak load is 484.8 kW.
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Design Capacity Quantities report Página 3 de 3
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
      Elect     




Primary heating  11,123  0.1  33,371%  11,123
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  11,123  0.1  33,371%  11,123
Primary cooling
Cooling Compressor  3,339,043  16.4  10,018,129%  3,339,043
Tower/Cond Fans  300,888  1.5  902,754%  300,888
Condenser Pump  0.0  0%  0
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  3,639,931  17.8  10,920,883%  3,639,931
Auxiliary
Supply Fans  2,226,671  10.9  6,680,682%  2,226,671
Pumps  119,031  0.6  357,130%  119,031
Stand-alone Base Utilities  566,560  2.8  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,912,262  14.3  8,737,660%  2,912,262
Lighting
Lighting  3,631,693  17.8  10,896,166%  3,631,693
Receptacle
Receptacles  10,223,200  50.1  30,672,664%  10,223,200
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  20,418,208  100.0  61,260,744%  20,418,208
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014Project Name:
Alternative - 1   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RECS.TRCDataset Name:
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
     Water     
Cons.     
(kL)
Elect     




Primary heating  11,123  0.1  33,371%  11,123
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  11,123  0.1  33,371%  11,123
Primary cooling
Cooling Compressor  2,716,431  13.7  8,150,106%  2,716,431
Tower/Cond Fans  224,398  20,813  1.1  673,260%  224,398
Condenser Pump  95,910  0.5  287,758%  95,910
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  3,036,738  20,813  15.3  9,111,124%  3,036,738
Auxiliary
Supply Fans  2,226,671  11.2  6,680,682%  2,226,671
Pumps  117,751  0.6  353,287%  117,751
Stand-alone Base Utilities  566,560  2.9  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,910,982  14.7  8,733,817%  2,910,982
Lighting
Lighting  3,631,693  18.3  10,896,166%  3,631,693
Receptacle
Receptacles  10,223,200  51.6  30,672,664%  10,223,200
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  19,813,734  20,813  100.0  59,447,144%  19,813,734
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014Project Name:
Alternative - 2   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RECS.TRCDataset Name:
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
     Water     
Cons.     
(kL)
Elect     




Primary heating  11,123  0.1  33,371%  11,123
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  11,123  0.1  33,371%  11,123
Primary cooling
Cooling Compressor  2,089,498  10.9  6,269,119%  2,089,498
Tower/Cond Fans  219,336  19,983  1.1  658,075%  219,336
Condenser Pump  97,270  0.5  291,841%  97,270
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  2,406,105  19,983  12.5  7,219,035%  2,406,105
Auxiliary
Supply Fans  2,226,671  11.6  6,680,682%  2,226,671
Pumps  117,395  0.6  352,220%  117,395
Stand-alone Base Utilities  566,560  3.0  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,910,626  15.2  8,732,750%  2,910,626
Lighting
Lighting  3,631,693  18.9  10,896,166%  3,631,693
Receptacle
Receptacles  10,223,200  53.3  30,672,664%  10,223,200
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  19,182,746  19,983  100.0  57,553,992%  19,182,746
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014Project Name:
Alternative - 3   Energy Consumption Summary report page 1SIM-RECS.TRCDataset Name:
PEAK COOLING LOADS
MAIN SYSTEM
By GT3 GABINETE DE ENGEN
SPACE COIL
SpaceSpaceRoom Supply Space OA
CoilSupply
CoilCoil
Floor Peak LatentSensibleAir Peak Condition Sensible Latent
Area Time LoadLoadBulb Bulb Flow Time DB AirflowDry Bulb Load Load









 296 16  25  6.87  1.18 16.0  615 25.0 8  25  16.1  6.027 /  32  615 32/16PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  7.46  
 296   25  6.87  1.18 16.0  615 25.0   25  16.1  6.02   32  615 32  Peak  7.46ESCRITORIOS
 296 16  25  6.87  1.18 16.0  615 25.0 8  25  16.1  6.027 /  32  615 32/16Block  7.46ESCRITORIOS
 2,842 14  22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0 7  24  16.3  85.836 /  29  36,469 32/14PeakIICG-P1-MALL-2  418.49  
 2,842   22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0   24  16.3  85.83   29  36,469 32  Peak  418.49MALL REST
 2,842 14  22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0 7  24  16.3  85.836 /  29  36,469 32/14Block  418.49MALL REST
 622 23  21  32.99  7.09 16.0  2,953 25.0 8  25  16.5  23.558 /  23  2,953 33/15PeakIICG-P0-POLO-1  35.69  
 1,412 23  21  75.50  16.10 16.0  6,758 25.0 8  23  16.1  49.998 /  23  6,758 27/20PeakIICG-P0-POLO-10-1  84.79  
 2,420 23  21  128.31  27.59 16.0  11,485 25.0 8  25  16.5  91.638 /  23  11,485 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-2  138.12  
 1,674 23  21  89.02  19.08 16.0  7,968 25.0 8  25  16.5  63.428 /  23  7,968 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-3  96.00  
 185 22  22  10.04  2.11 16.0  899 25.0 8  23  16.1  6.548 /  24  899 27/20PeakIICG-P0-POLO-11-1  11.35  
 197 23  21  10.63  2.25 16.0  952 25.0 8  23  16.1  6.998 /  23  952 27/20PeakIICG-P0-POLO-11-2  12.00  
 491 23  21  25.95  5.60 16.0  2,323 25.0 8  25  16.4  18.588 /  23  2,323 33/15PeakIICG-P0-POLO-12  28.34  
 1,229 23  21  65.13  14.01 16.0  5,829 25.0 8  25  16.5  46.538 /  23  5,829 33/15PeakIICG-P0-POLO-13  70.14  
 213 23  21  11.44  2.43 16.0  1,024 25.0 8  23  16.1  7.558 /  23  1,024 27/20PeakIICG-P0-POLO-14  12.88  
 1,511 23  21  80.01  17.22 16.0  7,162 25.0 8  25  16.5  57.208 /  23  7,162 33/15PeakIICG-P0-POLO-2  86.17  
 830 23  21  44.07  9.46 16.0  3,945 25.0 8  25  16.5  31.448 /  23  3,945 33/15PeakIICG-P0-POLO-3  47.46  
 385 23  21  20.79  4.39 16.0  1,861 25.0 8  25  16.4  14.638 /  23  1,861 33/15PeakIICG-P0-POLO-5  22.64  
 233 20  23  12.63  2.66 16.0  1,130 25.0 8  23  16.0  8.208 /  27  1,130 27/20PeakIICG-P0-POLO-7  14.38  
 1,195 23  21  61.20  13.62 16.0  5,477 25.0 8  25  16.4  44.978 /  23  5,477 33/15PeakIICG-P0-POLO-8  66.98  
 1,021 23  21  55.74  11.64 16.0  4,989 25.0 8  23  16.1  36.298 /  23  4,989 27/20PeakIICG-P0-POLO-9  62.86  
 13,618   21  723.44  155.24 16.0  64,754 25.0   25  16.4  507.51   23  64,754 33  Peak  789.80P0-LOJAS
 13,618 23  21  723.30  155.24 16.0  64,754 25.0 8  25  16.5  515.718 /  23  64,754 33/15Block  780.72P0-LOJAS
 5,084 15  25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0 8  25  16.0  155.367 /  33  24,656 33/15PeakIICG-P0-MALL  304.71  
 5,084   25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0   25  16.0  155.36   33  24,656 33  Peak  304.71P0-MALL
 5,084 15  25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0 8  25  16.0  155.367 /  33  24,656 33/15Block  304.71P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P0-WC
 690 23  21  38.98  7.87 16.0  3,489 25.0 8  25  16.4  26.527 /  23  3,489 33/15PeakIICG-P1-POLO-1  42.62  
 3,076 23  21  168.24  35.07 16.0  15,059 25.0 8  25  16.4  117.577 /  23  15,059 33/15PeakIICG-P1-POLO-10  182.51  
 2,451 23  21  138.61  27.94 16.0  12,407 25.0 8  25  16.4  94.217 /  23  12,407 33/15PeakIICG-P1-POLO-11  151.12  
 1,339 23  21  75.77  15.26 16.0  6,782 25.0 8  25  16.4  51.477 /  23  6,782 33/15PeakIICG-P1-POLO-12  82.70  
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
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 1,102 23  21  62.21  12.56 16.0  5,568 25.0 8  25  16.4  42.347 /  23  5,568 33/15PeakIICG-P1-POLO-2  67.74  
 1,833 23  21  103.08  20.90 16.0  9,227 25.0 8  25  16.4  70.397 /  23  9,227 33/15PeakIICG-P1-POLO-3  112.21  
 1,095 23  21  61.51  12.48 16.0  5,506 25.0 8  25  16.4  42.047 /  23  5,506 33/15PeakIICG-P1-POLO-4  66.79  
 11,586   21  648.41  132.08 16.0  58,038 25.0   25  16.4  444.53   23  58,038 33  Peak  705.69P1-LOJAS
 11,586 23  21  648.41  132.08 16.0  58,038 25.0 8  25  16.4  444.537 /  23  58,038 33/15Block  705.69P1-LOJAS
 3,647 14  22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0 7  24  16.8  100.066 /  29  61,818 32/14PeakIICG-P1-MALL-1  662.59  
 3,647   22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0   24  16.8  100.06   29  61,818 32  Peak  662.59P1-MALL
 3,647 14  22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0 7  24  16.8  100.066 /  29  61,818 32/14Block  662.59P1-MALL
 153 21  22  26.43  1.38 16.0  2,365 25.0 8  22  16.0  5.907 /  25  2,365 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-1  27.86  
 341 21  22  58.20  3.07 16.0  5,210 25.0 8  22  16.0  13.127 /  25  5,210 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-2  61.35  
 86 21  22  14.75  0.77 16.0  1,320 25.0 8  25  16.1  3.707 /  25  1,320 32/14PeakIICG-P1-POLO-6  15.32  
 496 21  22  82.07  4.46 16.0  7,346 25.0 8  22  16.0  19.037 /  25  7,346 25/21PeakIICG-P1-POLO-8  86.52  
 233 19  23  44.26  2.10 16.0  3,962 25.0 8  24  16.0  9.417 /  28  3,962 28/19PeakIICG-P1-POLO-9-1  46.44  
 525 19  23  93.02  4.72 16.0  8,326 25.0 8  24  16.0  21.077 /  28  8,326 28/19PeakIICG-P1-POLO-9-2  97.72  
 1,834   23  318.72  16.51 16.0  28,528 25.0   24  16.0  72.23   28  28,528 28  Peak  335.22P1-REST
 1,834 19  23  314.98  16.51 16.0  28,528 25.0 8  24  16.1  73.607 /  28  28,528 28/19Block  331.48P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P1-WC
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 296 16  25  6.87  1.18 16.0  615 25.0 8  25  16.1  6.027 /  32  615 32/16PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  7.46  
 296   25  6.87  1.18 16.0  615 25.0   25  16.1  6.02   32  615 32  Peak  7.46ESCRITORIOS
 296 16  25  6.87  1.18 16.0  615 25.0 8  25  16.1  6.027 /  32  615 32/16Block  7.46ESCRITORIOS
 2,842 14  22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0 7  24  16.3  85.836 /  29  36,469 32/14PeakIICG-P1-MALL-2  418.49  
 2,842   22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0   24  16.3  85.83   29  36,469 32  Peak  418.49MALL REST
 2,842 14  22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0 7  24  16.3  85.836 /  29  36,469 32/14Block  418.49MALL REST
 622 23  21  32.99  7.09 16.0  2,953 25.0 8  25  16.5  23.558 /  23  2,953 33/15PeakIICG-P0-POLO-1  35.69  
 1,412 23  21  75.50  16.10 16.0  6,758 25.0 8  23  16.1  49.998 /  23  6,758 27/20PeakIICG-P0-POLO-10-1  84.79  
 2,420 23  21  128.31  27.59 16.0  11,485 25.0 8  25  16.5  91.638 /  23  11,485 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-2  138.12  
 1,674 23  21  89.02  19.08 16.0  7,968 25.0 8  25  16.5  63.428 /  23  7,968 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-3  96.00  
 185 22  22  10.04  2.11 16.0  899 25.0 8  23  16.1  6.548 /  24  899 27/20PeakIICG-P0-POLO-11-1  11.35  
 197 23  21  10.63  2.25 16.0  952 25.0 8  23  16.1  6.998 /  23  952 27/20PeakIICG-P0-POLO-11-2  12.00  
 491 23  21  25.95  5.60 16.0  2,323 25.0 8  25  16.4  18.588 /  23  2,323 33/15PeakIICG-P0-POLO-12  28.34  
 1,229 23  21  65.13  14.01 16.0  5,829 25.0 8  25  16.5  46.538 /  23  5,829 33/15PeakIICG-P0-POLO-13  70.14  
 213 23  21  11.44  2.43 16.0  1,024 25.0 8  23  16.1  7.558 /  23  1,024 27/20PeakIICG-P0-POLO-14  12.88  
 1,511 23  21  80.01  17.22 16.0  7,162 25.0 8  25  16.5  57.208 /  23  7,162 33/15PeakIICG-P0-POLO-2  86.17  
 830 23  21  44.07  9.46 16.0  3,945 25.0 8  25  16.5  31.448 /  23  3,945 33/15PeakIICG-P0-POLO-3  47.46  
 385 23  21  20.79  4.39 16.0  1,861 25.0 8  25  16.4  14.638 /  23  1,861 33/15PeakIICG-P0-POLO-5  22.64  
 233 20  23  12.63  2.66 16.0  1,130 25.0 8  23  16.0  8.208 /  27  1,130 27/20PeakIICG-P0-POLO-7  14.38  
 1,195 23  21  61.20  13.62 16.0  5,477 25.0 8  25  16.4  44.978 /  23  5,477 33/15PeakIICG-P0-POLO-8  66.98  
 1,021 23  21  55.74  11.64 16.0  4,989 25.0 8  23  16.1  36.298 /  23  4,989 27/20PeakIICG-P0-POLO-9  62.86  
 13,618   21  723.44  155.24 16.0  64,754 25.0   25  16.4  507.51   23  64,754 33  Peak  789.80P0-LOJAS
 13,618 23  21  723.30  155.24 16.0  64,754 25.0 8  25  16.5  515.718 /  23  64,754 33/15Block  780.72P0-LOJAS
 5,084 15  25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0 8  25  16.0  155.367 /  33  24,656 33/15PeakIICG-P0-MALL  304.71  
 5,084   25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0   25  16.0  155.36   33  24,656 33  Peak  304.71P0-MALL
 5,084 15  25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0 8  25  16.0  155.367 /  33  24,656 33/15Block  304.71P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P0-WC
 690 23  21  38.98  7.87 16.0  3,489 25.0 8  25  16.4  26.527 /  23  3,489 33/15PeakIICG-P1-POLO-1  42.62  
 3,076 23  21  168.24  35.07 16.0  15,059 25.0 8  25  16.4  117.577 /  23  15,059 33/15PeakIICG-P1-POLO-10  182.51  
 2,451 23  21  138.61  27.94 16.0  12,407 25.0 8  25  16.4  94.217 /  23  12,407 33/15PeakIICG-P1-POLO-11  151.12  
 1,339 23  21  75.77  15.26 16.0  6,782 25.0 8  25  16.4  51.477 /  23  6,782 33/15PeakIICG-P1-POLO-12  82.70  
 1,102 23  21  62.21  12.56 16.0  5,568 25.0 8  25  16.4  42.347 /  23  5,568 33/15PeakIICG-P1-POLO-2  67.74  
 1,833 23  21  103.08  20.90 16.0  9,227 25.0 8  25  16.4  70.397 /  23  9,227 33/15PeakIICG-P1-POLO-3  112.21  
 1,095 23  21  61.51  12.48 16.0  5,506 25.0 8  25  16.4  42.047 /  23  5,506 33/15PeakIICG-P1-POLO-4  66.79  
 11,586   21  648.41  132.08 16.0  58,038 25.0   25  16.4  444.53   23  58,038 33  Peak  705.69P1-LOJAS
 11,586 23  21  648.41  132.08 16.0  58,038 25.0 8  25  16.4  444.537 /  23  58,038 33/15Block  705.69P1-LOJAS
 3,647 14  22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0 7  24  16.8  100.066 /  29  61,818 32/14PeakIICG-P1-MALL-1  662.59  
 3,647   22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0   24  16.8  100.06   29  61,818 32  Peak  662.59P1-MALL
 3,647 14  22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0 7  24  16.8  100.066 /  29  61,818 32/14Block  662.59P1-MALL
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 153 21  22  26.43  1.38 16.0  2,365 25.0 8  22  16.0  5.907 /  25  2,365 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-1  27.86  
 341 21  22  58.20  3.07 16.0  5,210 25.0 8  22  16.0  13.127 /  25  5,210 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-2  61.35  
 86 21  22  14.75  0.77 16.0  1,320 25.0 8  25  16.1  3.707 /  25  1,320 32/14PeakIICG-P1-POLO-6  15.32  
 496 21  22  82.07  4.46 16.0  7,346 25.0 8  22  16.0  19.037 /  25  7,346 25/21PeakIICG-P1-POLO-8  86.52  
 233 19  23  44.26  2.10 16.0  3,962 25.0 8  24  16.0  9.417 /  28  3,962 28/19PeakIICG-P1-POLO-9-1  46.44  
 525 19  23  93.02  4.72 16.0  8,326 25.0 8  24  16.0  21.077 /  28  8,326 28/19PeakIICG-P1-POLO-9-2  97.72  
 1,834   23  318.72  16.51 16.0  28,528 25.0   24  16.0  72.23   28  28,528 28  Peak  335.22P1-REST
 1,834 19  23  314.98  16.51 16.0  28,528 25.0 8  24  16.1  73.607 /  28  28,528 28/19Block  331.48P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P1-WC
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 296 16  25  6.87  1.18 16.0  615 25.0 8  25  16.1  6.027 /  32  615 32/16PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  7.46  
 296   25  6.87  1.18 16.0  615 25.0   25  16.1  6.02   32  615 32  Peak  7.46ESCRITORIOS
 296 16  25  6.87  1.18 16.0  615 25.0 8  25  16.1  6.027 /  32  615 32/16Block  7.46ESCRITORIOS
 2,842 14  22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0 7  24  16.3  85.836 /  29  36,469 32/14PeakIICG-P1-MALL-2  418.49  
 2,842   22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0   24  16.3  85.83   29  36,469 32  Peak  418.49MALL REST
 2,842 14  22  396.04  28.13 16.3  36,469 25.0 7  24  16.3  85.836 /  29  36,469 32/14Block  418.49MALL REST
 622 23  21  32.99  7.09 16.0  2,953 25.0 8  25  16.5  23.558 /  23  2,953 33/15PeakIICG-P0-POLO-1  35.69  
 1,412 23  21  75.50  16.10 16.0  6,758 25.0 8  23  16.1  49.998 /  23  6,758 27/20PeakIICG-P0-POLO-10-1  84.79  
 2,420 23  21  128.31  27.59 16.0  11,485 25.0 8  25  16.5  91.638 /  23  11,485 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-2  138.12  
 1,674 23  21  89.02  19.08 16.0  7,968 25.0 8  25  16.5  63.428 /  23  7,968 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-3  96.00  
 185 22  22  10.04  2.11 16.0  899 25.0 8  23  16.1  6.548 /  24  899 27/20PeakIICG-P0-POLO-11-1  11.35  
 197 23  21  10.63  2.25 16.0  952 25.0 8  23  16.1  6.998 /  23  952 27/20PeakIICG-P0-POLO-11-2  12.00  
 491 23  21  25.95  5.60 16.0  2,323 25.0 8  25  16.4  18.588 /  23  2,323 33/15PeakIICG-P0-POLO-12  28.34  
 1,229 23  21  65.13  14.01 16.0  5,829 25.0 8  25  16.5  46.538 /  23  5,829 33/15PeakIICG-P0-POLO-13  70.14  
 213 23  21  11.44  2.43 16.0  1,024 25.0 8  23  16.1  7.558 /  23  1,024 27/20PeakIICG-P0-POLO-14  12.88  
 1,511 23  21  80.01  17.22 16.0  7,162 25.0 8  25  16.5  57.208 /  23  7,162 33/15PeakIICG-P0-POLO-2  86.17  
 830 23  21  44.07  9.46 16.0  3,945 25.0 8  25  16.5  31.448 /  23  3,945 33/15PeakIICG-P0-POLO-3  47.46  
 385 23  21  20.79  4.39 16.0  1,861 25.0 8  25  16.4  14.638 /  23  1,861 33/15PeakIICG-P0-POLO-5  22.64  
 233 20  23  12.63  2.66 16.0  1,130 25.0 8  23  16.0  8.208 /  27  1,130 27/20PeakIICG-P0-POLO-7  14.38  
 1,195 23  21  61.20  13.62 16.0  5,477 25.0 8  25  16.4  44.978 /  23  5,477 33/15PeakIICG-P0-POLO-8  66.98  
 1,021 23  21  55.74  11.64 16.0  4,989 25.0 8  23  16.1  36.298 /  23  4,989 27/20PeakIICG-P0-POLO-9  62.86  
 13,618   21  723.44  155.24 16.0  64,754 25.0   25  16.4  507.51   23  64,754 33  Peak  789.80P0-LOJAS
 13,618 23  21  723.30  155.24 16.0  64,754 25.0 8  25  16.5  515.718 /  23  64,754 33/15Block  780.72P0-LOJAS
 5,084 15  25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0 8  25  16.0  155.367 /  33  24,656 33/15PeakIICG-P0-MALL  304.71  
 5,084   25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0   25  16.0  155.36   33  24,656 33  Peak  304.71P0-MALL
 5,084 15  25  275.45  57.96 16.0  24,656 25.0 8  25  16.0  155.367 /  33  24,656 33/15Block  304.71P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P0-WC
 690 23  21  38.98  7.87 16.0  3,489 25.0 8  25  16.4  26.527 /  23  3,489 33/15PeakIICG-P1-POLO-1  42.62  
 3,076 23  21  168.24  35.07 16.0  15,059 25.0 8  25  16.4  117.577 /  23  15,059 33/15PeakIICG-P1-POLO-10  182.51  
 2,451 23  21  138.61  27.94 16.0  12,407 25.0 8  25  16.4  94.217 /  23  12,407 33/15PeakIICG-P1-POLO-11  151.12  
 1,339 23  21  75.77  15.26 16.0  6,782 25.0 8  25  16.4  51.477 /  23  6,782 33/15PeakIICG-P1-POLO-12  82.70  
 1,102 23  21  62.21  12.56 16.0  5,568 25.0 8  25  16.4  42.347 /  23  5,568 33/15PeakIICG-P1-POLO-2  67.74  
 1,833 23  21  103.08  20.90 16.0  9,227 25.0 8  25  16.4  70.397 /  23  9,227 33/15PeakIICG-P1-POLO-3  112.21  
 1,095 23  21  61.51  12.48 16.0  5,506 25.0 8  25  16.4  42.047 /  23  5,506 33/15PeakIICG-P1-POLO-4  66.79  
 11,586   21  648.41  132.08 16.0  58,038 25.0   25  16.4  444.53   23  58,038 33  Peak  705.69P1-LOJAS
 11,586 23  21  648.41  132.08 16.0  58,038 25.0 8  25  16.4  444.537 /  23  58,038 33/15Block  705.69P1-LOJAS
 3,647 14  22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0 7  24  16.8  100.066 /  29  61,818 32/14PeakIICG-P1-MALL-1  662.59  
 3,647   22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0   24  16.8  100.06   29  61,818 32  Peak  662.59P1-MALL
 3,647 14  22  631.72  25.99 16.8  61,818 25.0 7  24  16.8  100.066 /  29  61,818 32/14Block  662.59P1-MALL
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 153 21  22  26.43  1.38 16.0  2,365 25.0 8  22  16.0  5.907 /  25  2,365 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-1  27.86  
 341 21  22  58.20  3.07 16.0  5,210 25.0 8  22  16.0  13.127 /  25  5,210 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-2  61.35  
 86 21  22  14.75  0.77 16.0  1,320 25.0 8  25  16.1  3.707 /  25  1,320 32/14PeakIICG-P1-POLO-6  15.32  
 496 21  22  82.07  4.46 16.0  7,346 25.0 8  22  16.0  19.037 /  25  7,346 25/21PeakIICG-P1-POLO-8  86.52  
 233 19  23  44.26  2.10 16.0  3,962 25.0 8  24  16.0  9.417 /  28  3,962 28/19PeakIICG-P1-POLO-9-1  46.44  
 525 19  23  93.02  4.72 16.0  8,326 25.0 8  24  16.0  21.077 /  28  8,326 28/19PeakIICG-P1-POLO-9-2  97.72  
 1,834   23  318.72  16.51 16.0  28,528 25.0   24  16.0  72.23   28  28,528 28  Peak  335.22P1-REST
 1,834 19  23  314.98  16.51 16.0  28,528 25.0 8  24  16.1  73.607 /  28  28,528 28/19Block  331.48P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P1-WC
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 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  
 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9Peak  ESCRITORIOS
 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9Block  ESCRITORIOS
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  70.21 20.0PeakIICG-P1-MALL-2  
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  70.21 20.0Peak  MALL REST
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  0.00 20.0Block  MALL REST
 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  242.05 20.0Block  P0-LOJAS
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  136.61 20.0PeakIICG-P0-MALL  
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  136.61 20.0Peak  P0-MALL
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  0.00 20.0Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-11  
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
















 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-3  
 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  239.03 20.0Block  P1-LOJAS
 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  87.88 20.0PeakIICG-P1-MALL-1  
 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  87.88 20.0Peak  P1-MALL
 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  0.00 20.0Block  P1-MALL
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -31.38 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA

















 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  
 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9Peak  ESCRITORIOS
 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9Block  ESCRITORIOS
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  70.21 20.0PeakIICG-P1-MALL-2  
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  70.21 20.0Peak  MALL REST
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  0.00 20.0Block  MALL REST
 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  242.05 20.0Block  P0-LOJAS
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  136.61 20.0PeakIICG-P0-MALL  
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  136.61 20.0Peak  P0-MALL
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  0.00 20.0Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-11  
 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-3  
 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  239.03 20.0Block  P1-LOJAS
 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  87.88 20.0PeakIICG-P1-MALL-1  
 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  87.88 20.0Peak  P1-MALL
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
















 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  0.00 20.0Block  P1-MALL
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -31.38 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA

















 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  
 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9Peak  ESCRITORIOS
 615 -7.55 29.9 296  20.0  615 -7.55 29.9Block  ESCRITORIOS
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  70.21 20.0PeakIICG-P1-MALL-2  
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  70.21 20.0Peak  MALL REST
 36,469 -59.23 20.0 2,842  20.0  36,469  0.00 20.0Block  MALL REST
 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  242.05 20.0Block  P0-LOJAS
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  136.61 20.0PeakIICG-P0-MALL  
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  136.61 20.0Peak  P0-MALL
 24,656 -105.96 20.0 5,084  20.0  24,656  0.00 20.0Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-11  
 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-3  
 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  239.03 20.0Block  P1-LOJAS
 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  87.88 20.0PeakIICG-P1-MALL-1  
 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  87.88 20.0Peak  P1-MALL
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
















 61,818 -76.01 20.0 3,647  20.0  61,818  0.00 20.0Block  P1-MALL
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -31.38 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
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Anexo M – Resultados Simulação – RECS-REF 
  
SYSTEM SUMMARY
DESIGN COOLING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 1
Building Airside Systems and Plant Capacities
kWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWPlant kW kWSystem mo/hr
Peak TotalTotalCoil Coil Load Cond Cond Utility Coil Coil Coil Load Cond Cond UtilityCoil
Of BlockPeakMain Desic Desic Main Desic DesicAux Opt Vent Misc Base Aux Opt Vent Misc Base
TimeStg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
Peak Plant Loads Block Plant Loads
AR CENTRO COMERCIAL  3,871.3  0.0  518.8  0.0  0.0  0.0  0.0  4,390.1  3,847.3  0.0  518.5  0.0  0.0  0.0  0.0  4,365.98/15
 456.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  456.3  456.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  456.3P0-MALL 8/15
 1,304.0  0.0  259.5  0.0  0.0  0.0  0.0  1,563.5  1,304.0  0.0  259.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1,563.3P0-LOJAS 8/15
 379.1  0.0  35.0  0.0  0.0  0.0  0.0  414.1  355.1  0.0  34.9  0.0  0.0  0.0  0.0  390.1P1-REST 8/15
 310.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  310.6  310.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  310.6P1-MALL 8/15
 1,147.8  0.0  220.8  0.0  0.0  0.0  0.0  1,368.6  1,147.8  0.0  220.7  0.0  0.0  0.0  0.0  1,368.5P1-LOJAS 8/15
 259.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  259.5  259.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  259.5MALL REST 8/15
 14.1  0.0  3.5  0.0  0.0  0.0  0.0  17.6  14.1  0.0  3.5  0.0  0.0  0.0  0.0  17.6ESCRITORIOS 8/15
Building totals  3,871.3  0.0  518.8  0.0  0.0  0.0  0.0  4,390.1  3,847.3  0.0  518.5  0.0  0.0  0.0  0.0  4,365.9
Building maximum block load of 4.365.9 kW occurs in Agosto at hour 15 
based on system simulation.
Building peak load is 4.390.1 kW.
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:56 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-REF.TRC    Design Capacity Quantities report Página 1 de 1
SYSTEM SUMMARY
DESIGN HEATING CAPACITIES 
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Alternative 1
System Coil Capacities
System Description System Type kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
System System Vent TotalsPreheat Reheat Humid. Prevention PreventionRegen Regen 
Main Aux HeatingDesic DesicOptional Frost Frost 
Stg 1 Stg 2 Stg 1 Stg 2
P0-MALL Variable Temperature Constant Volume -106  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -106
P0-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -454  0  0  0  0 -454
P1-REST Fan Coil  0  0  0  0  0 -61  0  0  0  0 -61
P1-MALL Variable Temperature Constant Volume -76  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -76
P1-LOJAS Fan Coil  0  0  0  0  0 -386  0  0  0  0 -386
MALL REST Variable Temperature Constant Volume -59  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -59
ESCRITORIOS Fan Coil -5  0  0  0  0 -6  0  0  0  0 -11
P1-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
P0-WC Unit Ventilator  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
-246  0  0  0  0 -907  0  0  0  0 -1,153Totals
Building Plant Capacities
Plant kWkWkWkWkWkW kW kW kW kWkW kWkWSystem
Regen. LoadPrev. Prev.CoilCoilCoil Coil Coil Load Regen. UtilityCoil
Desic. AbsorptionFrost FrostHumid.ReheatPreheatMain Aux Opt Vent Misc Desic. Base
Stg 1 Stg 1 Stg 2Stg 2
Peak Loads
AQ CENTRO COMERCIAL  246  0  0  0  0  907  0  0  0  0  0  0  0
 106  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P0-MALL
 0  0  0  0  0  454  0  0  0  0  0  0  0P0-LOJAS
 0  0  0  0  0  61  0  0  0  0  0  0  0P1-REST
 76  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0P1-MALL
 0  0  0  0  0  386  0  0  0  0  0  0  0P1-LOJAS
 59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0MALL REST
 5  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0ESCRITORIOS
Building peak load is 1.153.8 kW.
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:56 PM on 10/30/2014
Dataset Name: SIM-REF.TRC    Design Capacity Quantities report Página 1 de 1
 
 






Total Source% of Total
Building Energy*
Energy
      Elect     




Primary heating  103,589  0.5  310,799%  103,589
Other Htg Accessories  0.0  0%  0
     Heating Subtotal  103,589  0.5  310,799%  103,589
Primary cooling
Cooling Compressor  4,228,023  20.2  12,685,337%  4,228,023
Tower/Cond Fans  20,265  0.1  60,802%  20,265
Condenser Pump  0.0  0%  0
Other Clg Accessories  0.0  0%  0
     Cooling Subtotal....  4,248,289  20.3  12,746,140%  4,248,289
Auxiliary
Supply Fans  1,992,638  9.5  5,978,511%  1,992,638
Pumps  133,346  0.6  400,077%  133,346
Stand-alone Base Utilities  566,560  2.7  1,699,849%  566,560
     Aux Subtotal....  2,692,543  12.9  8,078,437%  2,692,543
Lighting
Lighting  3,631,693  17.4  10,896,166%  3,631,693
Receptacle
Receptacles  10,223,200  48.9  30,672,664%  10,223,200
Cogeneration
Cogeneration  0.0  0%  0
Totals
Totals**  20,899,314  100.0  62,704,208%  20,899,314
** Note: This report can display a maximum of 7 utilities. If additional utilities are used, they will be included in the total.
*  Note: Resource Utilization factors are included in the Total Source Energy value .
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:56 PM on 10/30/2014Project Name:
Alternative - 1   Energy Consumption Summary report page 1SIM-REF.TRCDataset Name:
PEAK COOLING LOADS
MAIN SYSTEM
By GT3 GABINETE DE ENGEN
SPACE COIL
SpaceSpaceRoom Supply Space OA
CoilSupply
CoilCoil
Floor Peak LatentSensibleAir Peak Condition Sensible Latent
Area Time LoadLoadBulb Bulb Flow Time DB AirflowDry Bulb Load Load









 296 16  25  7.63  1.18 16.0  683 25.0 8  25  16.2  6.137 /  32  683 32/16PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  7.93  
 296   25  7.63  1.18 16.0  683 25.0   25  16.2  6.13   32  683 32  Peak  7.93ESCRITORIOS
 296 16  25  7.63  1.18 16.0  683 25.0 8  25  16.2  6.137 /  32  683 32/16Block  7.93ESCRITORIOS
 2,842 21  22  148.09  23.45 16.0  13,255 25.0 8  25  16.2  82.587 /  25  13,255 32/14PeakIICG-P1-MALL-2  176.61  
 2,842   22  148.09  23.45 16.0  13,255 25.0   25  16.2  82.58   25  13,255 32  Peak  176.61MALL REST
 2,842 21  22  148.09  23.45 16.0  13,255 25.0 8  25  16.2  82.587 /  25  13,255 32/14Block  176.61MALL REST
 622 23  21  34.18  7.09 16.0  3,059 25.0 8  25  16.3  23.808 /  23  3,059 33/15PeakIICG-P0-POLO-1  36.92  
 1,412 23  21  75.67  16.10 16.0  6,773 25.0 8  25  16.4  53.808 /  23  6,773 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-1  80.34  
 2,420 23  21  128.96  27.59 16.0  11,543 25.0 8  25  16.4  92.118 /  23  11,543 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-2  137.23  
 1,674 23  21  91.04  19.08 16.0  8,148 25.0 8  25  16.2  63.948 /  23  8,148 33/15PeakIICG-P0-POLO-10-3  99.01  
 185 23  21  10.11  2.11 16.0  905 25.0 8  25  16.5  7.078 /  23  905 33/15PeakIICG-P0-POLO-11-1  10.67  
 197 23  21  10.70  2.25 16.0  958 25.0 8  25  16.5  7.528 /  23  958 33/15PeakIICG-P0-POLO-11-2  11.33  
 491 23  21  26.31  5.60 16.0  2,355 25.0 8  25  16.4  18.718 /  23  2,355 33/15PeakIICG-P0-POLO-12  28.19  
 1,229 23  21  65.82  14.01 16.0  5,891 25.0 8  25  16.4  46.828 /  23  5,891 33/15PeakIICG-P0-POLO-13  70.05  
 213 23  21  11.62  2.43 16.0  1,040 25.0 8  25  16.4  8.148 /  23  1,040 33/15PeakIICG-P0-POLO-14  12.33  
 1,511 23  21  80.64  17.22 16.0  7,218 25.0 8  25  16.4  57.538 /  23  7,218 33/15PeakIICG-P0-POLO-2  85.82  
 830 23  21  45.04  9.46 16.0  4,031 25.0 8  25  16.4  31.698 /  23  4,031 33/15PeakIICG-P0-POLO-3  47.81  
 385 23  21  20.85  4.39 16.0  1,866 25.0 8  25  16.3  14.708 /  23  1,866 33/15PeakIICG-P0-POLO-5  22.41  
 233 15  25  11.65  2.66 16.0  1,042 25.0 8  25  16.0  8.638 /  33  1,042 33/15PeakIICG-P0-POLO-7  12.91  
 1,195 15  25  62.00  13.62 16.0  5,550 25.0 8  25  16.0  44.578 /  33  5,550 33/15PeakIICG-P0-POLO-8  68.67  
 1,021 23  21  55.66  11.64 16.0  4,982 25.0 8  25  16.2  39.028 /  23  4,982 33/15PeakIICG-P0-POLO-9  60.71  
 13,618   21  730.24  155.24 16.0  65,363 25.0   25  16.3  518.07   23  65,363 33  Peak  784.40P0-LOJAS
 13,618 23  21  728.88  155.24 16.0  65,363 25.0 8  25  16.3  518.078 /  23  65,363 33/15Block  784.41P0-LOJAS
 5,084 23  21  250.61  57.96 16.0  22,432 25.0 8  25  16.2  152.358 /  23  22,432 33/15PeakIICG-P0-MALL  303.42  
 5,084   21  250.61  57.96 16.0  22,432 25.0   25  16.2  152.35   23  22,432 33  Peak  303.42P0-MALL
 5,084 23  21  250.61  57.96 16.0  22,432 25.0 8  25  16.2  152.358 /  23  22,432 33/15Block  303.42P0-MALL
 111 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW01  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW02  0.00  
 269   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P0-WC
 269 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P0-WC
 690 23  21  40.42  7.87 16.0  3,618 25.0 8  25  16.6  26.797 /  23  3,618 33/15PeakIICG-P1-POLO-1  42.15  
 3,076 23  21  172.83  35.07 16.0  15,470 25.0 8  25  16.4  118.617 /  23  15,470 33/15PeakIICG-P1-POLO-10  182.67  
 2,451 23  21  140.83  27.94 16.0  12,606 25.0 8  25  16.7  94.867 /  23  12,606 33/15PeakIICG-P1-POLO-11  145.20  
 1,339 23  21  79.11  15.26 16.0  7,081 25.0 8  25  16.2  52.057 /  23  7,081 33/15PeakIICG-P1-POLO-12  85.89  
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 1,102 13  24  58.77  12.56 16.0  5,261 25.0 8  25  16.1  41.597 /  31  5,261 33/15PeakIICG-P1-POLO-2  64.26  
 1,833 13  24  107.36  20.90 16.0  9,610 25.0 8  25  16.1  69.427 /  31  9,610 32/14PeakIICG-P1-POLO-3  118.10  
 1,095 23  21  58.21  12.48 16.0  5,210 25.0 8  25  16.2  41.837 /  23  5,210 33/15PeakIICG-P1-POLO-4  63.13  
 11,586   21  657.52  132.08 16.0  58,854 25.0   25  16.4  445.15   24  58,854 33  Peak  701.40P1-LOJAS
 11,586 22  21  642.27  132.08 16.0  58,854 25.0 8  25  16.4  446.087 /  24  58,854 33/15Block  700.45P1-LOJAS
 3,647 23  21  177.05  25.99 16.0  15,847 25.0 8  25  16.4  98.317 /  23  15,847 33/15PeakIICG-P1-MALL-1  211.90  
 3,647   21  177.05  25.99 16.0  15,847 25.0   25  16.4  98.31   23  15,847 33  Peak  211.90P1-MALL
 3,647 23  21  177.05  25.99 16.0  15,847 25.0 8  25  16.4  98.317 /  23  15,847 33/15Block  211.90P1-MALL
 153 21  22  25.28  1.38 16.0  2,263 25.0 8  22  16.0  5.877 /  25  2,263 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-1  25.91  
 341 21  22  56.30  3.07 16.0  5,039 25.0 8  22  16.0  13.087 /  25  5,039 25/21PeakIICG-P1-POLO-5-2  57.71  
 86 21  22  14.14  0.77 16.0  1,266 25.0 8  22  16.0  3.307 /  25  1,266 25/21PeakIICG-P1-POLO-6  14.49  
 496 21  22  76.08  4.46 16.0  6,809 25.0 8  24  16.1  21.457 /  25  6,809 31/13PeakIICG-P1-POLO-8  77.31  
 233 21  22  40.16  2.10 16.0  3,595 25.0 7  23  16.0  8.947 /  25  3,595 28/19PeakIICG-P1-POLO-9-1  41.08  
 525 21  22  89.02  4.72 16.0  7,968 25.0 8  22  16.0  20.197 /  25  7,968 25/21PeakIICG-P1-POLO-9-2  91.27  
 1,834   22  300.97  16.51 16.0  26,940 25.0   22  16.0  72.83   25  26,940 25  Peak  307.78P1-REST
 1,834 21  22  300.97  16.51 16.0  26,940 25.0 8  22  16.0  70.287 /  25  26,940 25/21Block  308.39P1-REST
 209 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW11  0.00  
 158 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1PeakW12  0.00  
 367   9  0.00  0.00 28.0  0 28.0   9  28.0  0.00   9  0 9  Peak  0.00P1-WC
 367 1  9  0.00  0.00 28.0  0 28.0 1  9  28.0  0.001 /  9  0 9/1Block  0.00P1-WC
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 683 -5.09 26.0 296  20.0  683 -5.09 26.0PeakIICG-P1-ESCRITORIOS  
 683 -5.09 26.0 296  20.0  683 -5.09 26.0Peak  ESCRITORIOS
 683 -5.09 26.0 296  20.0  683 -5.09 26.0Block  ESCRITORIOS
 13,255 -59.23 20.0 2,842  20.0  13,255  74.70 20.0PeakIICG-P1-MALL-2  
 13,255 -59.23 20.0 2,842  20.0  13,255  74.70 20.0Peak  MALL REST
 13,255 -59.23 20.0 2,842  20.0  13,255  0.00 20.0Block  MALL REST
 0  0.00 20.0 622  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-1  
 0  0.00 20.0 1,412  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-1  
 0  0.00 20.0 2,420  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-2  
 0  0.00 20.0 1,674  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-10-3  
 0  0.00 20.0 185  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-1  
 0  0.00 20.0 197  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-11-2  
 0  0.00 20.0 491  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,229  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-13  
 0  0.00 20.0 213  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-14  
 0  0.00 20.0 1,511  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-2  
 0  0.00 20.0 830  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-3  
 0  0.00 20.0 385  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-5  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-7  
 0  0.00 20.0 1,195  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-8  
 0  0.00 20.0 1,021  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P0-POLO-9  
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  0.00 20.0Peak  P0-LOJAS
 0  0.00 20.0 13,618  20.0  0  278.96 20.0Block  P0-LOJAS
 22,432 -105.96 20.0 5,084  20.0  22,432  137.07 20.0PeakIICG-P0-MALL  
 22,432 -105.96 20.0 5,084  20.0  22,432  137.07 20.0Peak  P0-MALL
 22,432 -105.96 20.0 5,084  20.0  22,432  0.00 20.0Block  P0-MALL
 0  0.00 18.0 111  18.0  0  0.00 18.0PeakW01  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW02  
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Peak  P0-WC
 0  0.00 18.0 269  18.0  0  0.00 18.0Block  P0-WC
 0  0.00 20.0 690  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-1  
 0  0.00 20.0 3,076  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-10  
 0  0.00 20.0 2,451  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-11  
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 0  0.00 20.0 1,339  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-12  
 0  0.00 20.0 1,102  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-2  
 0  0.00 20.0 1,833  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-3  
 0  0.00 20.0 1,095  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-4  
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-LOJAS
 0  0.00 20.0 11,586  20.0  0  233.32 20.0Block  P1-LOJAS
 15,847 -76.01 20.0 3,647  20.0  15,847  102.51 20.0PeakIICG-P1-MALL-1  
 15,847 -76.01 20.0 3,647  20.0  15,847  102.51 20.0Peak  P1-MALL
 15,847 -76.01 20.0 3,647  20.0  15,847  0.00 20.0Block  P1-MALL
 0  0.00 20.0 153  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-1  
 0  0.00 20.0 341  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-5-2  
 0  0.00 20.0 86  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-6  
 0  0.00 20.0 496  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-8  
 0  0.00 20.0 233  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-1  
 0  0.00 20.0 525  20.0  0  0.00 20.0PeakIICG-P1-POLO-9-2  
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0  0.00 20.0Peak  P1-REST
 0  0.00 20.0 1,834  20.0  0 -0.74 20.0Block  P1-REST
 0  0.00 18.0 209  18.0  0  0.00 18.0PeakW11  
 0  0.00 18.0 158  18.0  0  0.00 18.0PeakW12  
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Peak  P1-WC
 0  0.00 18.0 367  18.0  0  0.00 18.0Block  P1-WC
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 0  0  0  0  487,500  0  0  0  0  487,500  487,500 0
 1  1,880,585  13,000  0  0  0  0  0  0  1,893,585  1,803,414 0
 2  1,937,003  13,052  0  0  0  0  0  0  1,950,055  1,768,757 0
 3  1,995,113  13,104  0  0  0  0  0  0  2,008,217  1,734,774 0
 4  2,054,966  13,157  0  0  0  0  0  0  2,068,123  1,701,450 0
 5  2,116,615  13,209  0  0  0  0  0  0  2,129,824  1,668,774 0
 6  2,180,113  13,262  0  0  0  0  0  0  2,193,375  1,636,731 0
 7  2,245,517  13,315  0  0  0  0  0  0  2,258,832  1,605,310 0
 8  2,312,882  13,368  0  0  0  0  0  0  2,326,251  1,574,499 0
 9  2,382,269  13,422  0  0  0  0  0  0  2,395,691  1,544,284 0





































 0  0  0  0  566,004  0  0  0  0  566,004  566,004 0
 1  1,818,134  18,250  0  0  0  0  0  0  1,836,384  1,748,937 0
 2  1,872,678  18,323  0  0  0  0  0  0  1,891,001  1,715,194 0
 3  1,928,859  18,396  0  0  0  0  0  0  1,947,255  1,682,112 0
 4  1,986,724  18,470  0  0  0  0  0  0  2,005,194  1,649,679 0
 5  2,046,326  18,544  0  0  0  0  0  0  2,064,870  1,617,880 0
 6  2,107,716  18,618  0  0  0  0  0  0  2,126,334  1,586,703 0
 7  2,170,947  18,692  0  0  0  0  0  0  2,189,640  1,556,137 0
 8  2,236,076  18,767  0  0  0  0  0  0  2,254,843  1,526,167 0
 9  2,303,158  18,842  0  0  0  0  0  0  2,322,000  1,496,783 0





































 0  0  0  0  763,254  0  0  0  0  763,254  763,254 0
 1  1,765,825  22,750  0  0  0  0  0  0  1,788,575  1,703,404 0
 2  1,818,799  22,841  0  0  0  0  0  0  1,841,640  1,670,422 0
 3  1,873,363  22,932  0  0  0  0  0  0  1,896,296  1,638,092 0
 4  1,929,564  23,024  0  0  0  0  0  0  1,952,588  1,606,399 0
 5  1,987,451  23,116  0  0  0  0  0  0  2,010,567  1,575,332 0
 6  2,047,074  23,209  0  0  0  0  0  0  2,070,283  1,544,878 0
 7  2,108,487  23,301  0  0  0  0  0  0  2,131,788  1,515,023 0
 8  2,171,741  23,395  0  0  0  0  0  0  2,195,136  1,485,755 0
 9  2,236,894  23,488  0  0  0  0  0  0  2,260,382  1,457,063 0
 10  2,304,000  23,582  0  0  0  0  0  0  2,327,583  1,428,935 0
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 0 -78.504.00 -78.504.00 -78.504.00 -78.504.00
 1  57.200.88 -21.303.13  54.477.03 -24.026.97
 2  59.053.40  37.750.27  53.563.18  29.536.21
 3  60.962.05  98.712.32  52.661.32  82.197.52
 4  62.928.50  161.640.83  51.771.45  133.968.97
 5  64.954.50  226.595.33  50.893.57  184.862.54
 6  67.041.83  293.637.16  50.027.67  234.890.20
 7  69.192.34  362.829.50  49.173.73  284.063.93
 8  71.407.92  434.237.42  48.331.71  332.395.64
 9  73.690.53  507.927.95  47.501.59  379.897.24
 10  76.042.17  583.970.12  46.683.33  426.580.56
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 0 -275.754.00 -275.754.00 -275.754.00 -275.754.00
 1  105.010.63 -170.743.38  100.010.12 -175.743.88
 2  108.414.44 -62.328.93  98.335.11 -77.408.77
 3  111.921.39  49.592.46  96.681.92  19.273.15
 4  115.534.56  165.127.02  95.050.59  114.323.74
 5  119.257.16  284.384.17  93.441.13  207.764.87
 6  123.092.44  407.476.61  91.853.51  299.618.38
 7  127.043.83  534.520.45  90.287.72  389.906.09
 8  131.114.79  665.635.23  88.743.69  478.649.78
 9  135.308.92  800.944.15  87.221.38  565.871.16
 10  139.629.91  940.574.07  85.720.71  651.591.87
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 0 -197.250.00 -197.250.00 -197.250.00 -197.250.00
 1  47.809.75 -149.440.25  45.533.10 -151.716.90
 2  49.361.04 -100.079.21  44.771.93 -106.944.98
 3  50.959.34 -49.119.87  44.020.60 -62.924.38
 4  52.606.06  3.486.19  43.279.14 -19.645.23
 5  54.302.65  57.788.84  42.547.56  22.902.33
 6  56.050.61  113.839.45  41.825.84  64.728.17
 7  57.851.49  171.690.94  41.113.99  105.842.16
 8  59.706.87  231.397.81  40.411.98  146.254.14
 9  61.618.39  293.016.20  39.719.78  185.973.92
 10  63.587.74  356.603.94  39.037.38  225.011.30
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MONTHLY UTILITY COSTS
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec TotalUtility
-------   Monthly Utility Costs   -------
Alternative 1
Electric
 297,040 28,209 28,204 33,759 20,447 21,600 22,582 19,134 21,416 20,173 27,989 26,086 27,440On-Pk Cons.  ($)
 410,712 34,007 33,221 32,786 37,966 36,855 34,514 40,139 32,499 31,171 37,388 30,074 30,092Off-Pk Cons.  ($)
 1,119,331 80,316 81,754 92,388 102,159 111,093 113,673 98,877 105,812 97,333 82,034 74,762 79,130Mid-Pk Cons.  ($)
 53,502 4,544 4,397 4,544 4,397 4,544 4,544 4,397 4,544 4,397 4,544 4,104 4,544Sup-Pk Cons.  ($)
 141,205  135,027  151,955  153,075  164,271  162,547  175,313  174,093  164,970  163,477  147,577  147,076  1,880,585Total ($):
 141,205  135,027  151,955  153,075  164,271  162,547  175,313  174,093  164,970  163,477  147,577  147,076  1,880,585Monthly Total ($):
Building Area = 3.876 m²
Utility Cost Per Area = 485.20 $/m²
Alternative 2
Electric
 287,203 27,811 27,647 32,501 19,373 20,333 21,259 18,168 20,398 19,377 27,440 25,673 27,225On-Pk Cons.  ($)
 398,754 33,686 32,730 31,786 36,247 34,958 32,754 38,500 31,406 30,394 36,799 29,652 29,842Off-Pk Cons.  ($)
 1,078,675 79,382 80,227 89,013 96,661 104,229 106,735 94,136 101,559 94,204 80,357 73,662 78,510Mid-Pk Cons.  ($)
 53,502 4,544 4,397 4,544 4,397 4,544 4,544 4,397 4,544 4,397 4,544 4,104 4,544Sup-Pk Cons.  ($)
 140,121  133,091  149,140  148,372  157,907  155,201  165,292  164,064  156,679  157,843  145,001  145,423  1,818,134Total ($):
 140,121  133,091  149,140  148,372  157,907  155,201  165,292  164,064  156,679  157,843  145,001  145,423  1,818,134Monthly Total ($):
Building Area = 3.876 m²
Utility Cost Per Area = 469.09 $/m²
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RSECE.TRC    Monthly Utility Costs report   Page 1 of 2
MONTHLY UTILITY COSTS
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec TotalUtility
-------   Monthly Utility Costs   -------
Alternative 3
Electric
 278,515 27,104 26,715 31,136 18,890 19,907 20,821 17,591 19,731 18,720 26,427 24,799 26,675On-Pk Cons.  ($)
 388,506 32,980 31,823 30,806 35,259 34,141 32,015 37,295 30,491 29,562 35,935 28,958 29,241Off-Pk Cons.  ($)
 1,045,301 77,399 77,513 85,708 93,547 101,246 103,728 90,609 97,907 91,120 77,862 71,587 77,075Mid-Pk Cons.  ($)
 53,502 4,544 4,397 4,544 4,397 4,544 4,544 4,397 4,544 4,397 4,544 4,104 4,544Sup-Pk Cons.  ($)
 137,535  129,449  144,768  143,800  152,673  149,892  161,107  159,838  152,093  152,194  140,449  142,027  1,765,824Total ($):
 137,535  129,449  144,768  143,800  152,673  149,892  161,107  159,838  152,093  152,194  140,449  142,027  1,765,824Monthly Total ($):
Building Area = 3.876 m²
Utility Cost Per Area = 455.59 $/m²
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RSECE.TRC    Monthly Utility Costs report   Page 2 of 2
By GT3 GABINETE DE ENGEN
ECONOMIC PARAMETERS
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Location: PALMELA-LISBOA
Building Owner:
Program User: GT3 - GABINETE TECNICO DE ENGENHARIA








Depreciation Method: None Annual Inflation Rate Of 
 Yrs
















































 3  173.10  1.70  763.254.00  5.16  0.05  22.750.00  786.004.00 0.00
 2  128.36  1.26  566.004.00  4.14  0.04  18.250.00  584.254.00 0.00
 1  110.56  1.09  487.500.00  2.95  0.03  13.000.00  500.500.00 0.00
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 05:45 PM on 10/31/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name:    Economic Parameters report   Page 1 of 1SIM-RSECE.TRC
PALMELA-LISBOA
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
GT3 - GABINETE TECNICO DE ENGENHARIA










CC - RSECE - AR/AG
CC - RSECE - AG/AG




5 %Cost of Capital:



















Alt 2 vs Alt 1  57,201  78,504  426,581 583,970 75.71.4  426.580.601.4
Alt 3 vs Alt 1  105,011  275,754  651,592 940,574 39.42.8  651.591.902.6








Yearly Savings vs Alt 2 Yearly Total Operating Cost Yearly Utility Cost Yearly Maintenance Cost
Alt 1 Alt 2 Alt 3
Annual Operating Costs









Alt 1  1,893,585  1,880,585  13,000-57,201  0.967
Alt 2  1,836,384  1,818,134  18,250 0  0.788











January February March April May June July August September October November December
Alt 1 Alt 2 Alt 3
Monthly Utility Costs
TRACE 700 6.3.1
Dataset Name:   SIM-RSECE.TRC calculated at 05:45 PM on 10/31/2014
Project Name:   CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
 
 
Anexo O – Resultados Económicos - RECS 
 






































 0  0  0  0  481,500  0  0  0  0  481,500  481,500 0
 1  1,884,525  11,000  0  0  0  0  0  0  1,895,525  1,805,262 0
 2  1,941,060  11,044  0  0  0  0  0  0  1,952,104  1,770,616 0
 3  1,999,292  11,088  0  0  0  0  0  0  2,010,380  1,736,642 0
 4  2,059,271  11,133  0  0  0  0  0  0  2,070,403  1,703,326 0
 5  2,121,049  11,177  0  0  0  0  0  0  2,132,226  1,670,655 0
 6  2,184,680  11,222  0  0  0  0  0  0  2,195,902  1,638,616 0
 7  2,250,221  11,267  0  0  0  0  0  0  2,261,487  1,607,197 0
 8  2,317,727  11,312  0  0  0  0  0  0  2,329,039  1,576,386 0
 9  2,387,259  11,357  0  0  0  0  0  0  2,398,616  1,546,170 0





































 0  0  0  0  575,604  0  0  0  0  575,604  575,604 0
 1  1,828,227  16,250  0  0  0  0  0  0  1,844,477  1,756,645 0
 2  1,883,074  16,315  0  0  0  0  0  0  1,899,388  1,722,802 0
 3  1,939,566  16,380  0  0  0  0  0  0  1,955,946  1,689,620 0
 4  1,997,753  16,446  0  0  0  0  0  0  2,014,198  1,657,086 0
 5  2,057,685  16,512  0  0  0  0  0  0  2,074,197  1,625,188 0
 6  2,119,416  16,578  0  0  0  0  0  0  2,135,993  1,593,912 0
 7  2,182,998  16,644  0  0  0  0  0  0  2,199,642  1,563,245 0
 8  2,248,488  16,710  0  0  0  0  0  0  2,265,199  1,533,176 0
 9  2,315,943  16,777  0  0  0  0  0  0  2,332,720  1,503,693 0





































 0  0  0  0  720,885  0  0  0  0  720,885  720,885 0
 1  1,769,458  20,750  0  0  0  0  0  0  1,790,208  1,704,960 0
 2  1,822,542  20,833  0  0  0  0  0  0  1,843,375  1,671,995 0
 3  1,877,218  20,916  0  0  0  0  0  0  1,898,134  1,639,680 0
 4  1,933,534  21,000  0  0  0  0  0  0  1,954,534  1,608,001 0
 5  1,991,540  21,084  0  0  0  0  0  0  2,012,624  1,576,944 0
 6  2,051,286  21,168  0  0  0  0  0  0  2,072,455  1,546,498 0
 7  2,112,825  21,253  0  0  0  0  0  0  2,134,078  1,516,650 0
 8  2,176,210  21,338  0  0  0  0  0  0  2,197,548  1,487,388 0
 9  2,241,496  21,423  0  0  0  0  0  0  2,262,920  1,458,699 0
 10  2,308,741  21,509  0  0  0  0  0  0  2,330,250  1,430,572 0
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Yearly Cash Flow report   Page 1 of 1
By GT3 GABINETE DE ENGEN
ALTERNATIVE COMPARISON




Net Present Value of Incremental Cash Flows
Life Cycle Cost Difference
Simple Payback on Investment
Internal Rate of Return









2.0 yearsLife Cycle Payback on Investment











 0 -94.104.00 -94.104.00 -94.104.00 -94.104.00
 1  51.047.75 -43.056.25  48.616.91 -45.487.09
 2  52.715.68  9.659.43  47.814.68  2.327.59
 3  54.434.20  64.093.63  47.022.31  49.349.90
 4  56.204.82  120.298.45  46.239.85  95.589.76
 5  58.029.11  178.327.55  45.467.34  141.057.09
 6  59.908.68  238.236.23  44.704.79  185.761.89
 7  61.845.19  300.081.42  43.952.24  229.714.12
 8  63.840.35  363.921.77  43.209.68  272.923.81
 9  65.895.93  429.817.70  42.477.13  315.400.93
 10  68.013.74  497.831.44  41.754.56  357.155.50
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Alternative Comparison report   Page 1 of 3
By GT3 GABINETE DE ENGEN
ALTERNATIVE COMPARISON




Net Present Value of Incremental Cash Flows
Life Cycle Cost Difference
Simple Payback on Investment
Internal Rate of Return









2.4 yearsLife Cycle Payback on Investment











 0 -239.385.00 -239.385.00 -239.385.00 -239.385.00
 1  105.316.63 -134.068.38  100.301.55 -139.083.45
 2  108.729.62 -25.338.75  98.620.99 -40.462.46
 3  112.246.02  86.907.27  96.962.35  56.499.89
 4  115.868.93  202.776.21  95.325.68  151.825.57
 5  119.601.56  322.377.77  93.710.98  245.536.55
 6  123.447.18  445.824.95  92.118.22  337.654.77
 7  127.409.21  573.234.16  90.547.38  428.202.15
 8  131.491.13  704.725.29  88.998.41  517.200.56
 9  135.696.55  840.421.84  87.471.25  604.671.81
 10  140.029.17  980.451.01  85.965.82  690.637.63
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Alternative Comparison report   Page 2 of 3
By GT3 GABINETE DE ENGEN
ALTERNATIVE COMPARISON




Net Present Value of Incremental Cash Flows
Life Cycle Cost Difference
Simple Payback on Investment
Internal Rate of Return









2.9 yearsLife Cycle Payback on Investment











 0 -145.281.00 -145.281.00 -145.281.00 -145.281.00
 1  54.268.88 -91.012.13  51.684.65 -93.596.35
 2  56.013.94 -34.998.19  50.806.30 -42.790.05
 3  57.811.83  22.813.64  49.940.04  7.149.98
 4  59.664.12  82.477.76  49.085.83  56.235.81
 5  61.572.45  144.050.21  48.243.64  104.479.45
 6  63.538.51  207.588.72  47.413.43  151.892.88
 7  65.564.02  273.152.74  46.595.15  198.488.03
 8  67.650.78  340.803.52  45.788.73  244.276.76
 9  69.800.62  410.604.14  44.994.12  289.270.88
 10  72.015.43  482.619.57  44.211.26  333.482.14
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Alternative Comparison report   Page 3 of 3
MONTHLY UTILITY COSTS
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec TotalUtility
-------   Monthly Utility Costs   -------
Alternative 1
Electric
 298,873 28,562 28,913 34,123 20,726 21,917 22,893 19,145 21,225 19,831 28,378 25,945 27,216On-Pk Cons.  ($)
 410,064 33,926 33,446 32,394 38,466 37,576 34,943 40,388 31,755 30,637 37,359 29,590 29,584Off-Pk Cons.  ($)
 1,130,637 80,971 83,223 92,326 104,859 115,061 117,162 100,505 104,833 96,647 82,449 74,207 78,394Mid-Pk Cons.  ($)
 44,951 3,818 3,695 3,818 3,695 3,818 3,818 3,695 3,818 3,695 3,818 3,448 3,818Sup-Pk Cons.  ($)
 139,011  133,190  152,004  150,810  161,630  163,732  178,816  178,372  167,744  162,661  149,277  147,276  1,884,524Total ($):
 139,011  133,190  152,004  150,810  161,630  163,732  178,816  178,372  167,744  162,661  149,277  147,276  1,884,524Monthly Total ($):
Building Area = 3.876 m²
Utility Cost Per Area = 486.21 $/m²
Alternative 2
Electric
 290,377 28,545 28,408 32,808 19,482 20,466 21,375 18,293 20,456 19,321 28,097 25,932 27,193On-Pk Cons.  ($)
 399,422 33,823 32,964 31,704 36,654 35,375 32,924 38,776 31,014 30,209 36,979 29,481 29,518Off-Pk Cons.  ($)
 1,093,477 80,665 81,561 89,994 98,964 107,069 109,061 95,888 101,654 95,023 81,426 73,929 78,243Mid-Pk Cons.  ($)
 44,951 3,818 3,695 3,818 3,695 3,818 3,818 3,695 3,818 3,695 3,818 3,448 3,818Sup-Pk Cons.  ($)
 138,772  132,790  150,319  148,249  156,942  156,652  167,178  166,728  158,795  158,324  146,628  146,851  1,828,226Total ($):
 138,772  132,790  150,319  148,249  156,942  156,652  167,178  166,728  158,795  158,324  146,628  146,851  1,828,226Monthly Total ($):
Building Area = 3.876 m²
Utility Cost Per Area = 471.69 $/m²
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Monthly Utility Costs report   Page 1 of 2
MONTHLY UTILITY COSTS
By GT3 GABINETE DE ENGEN
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec TotalUtility
-------   Monthly Utility Costs   -------
Alternative 3
Electric
 280,511 27,510 27,241 31,645 18,887 19,832 20,721 17,730 19,716 18,596 26,990 25,002 26,642On-Pk Cons.  ($)
 388,065 32,947 32,168 30,675 35,528 34,331 31,973 37,602 30,039 29,315 35,896 28,733 28,857Off-Pk Cons.  ($)
 1,055,931 78,212 78,884 86,412 95,291 103,223 105,139 92,384 97,824 91,510 78,603 71,696 76,752Mid-Pk Cons.  ($)
 44,951 3,818 3,695 3,818 3,695 3,818 3,818 3,695 3,818 3,695 3,818 3,448 3,818Sup-Pk Cons.  ($)
 136,069  128,880  145,306  143,116  151,397  151,411  161,652  161,204  153,400  152,550  141,987  142,487  1,769,458Total ($):
 136,069  128,880  145,306  143,116  151,397  151,411  161,652  161,204  153,400  152,550  141,987  142,487  1,769,458Monthly Total ($):
Building Area = 3.876 m²
Utility Cost Per Area = 456.53 $/m²
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name: SIM-RECS.TRC    Monthly Utility Costs report   Page 2 of 2
By GT3 GABINETE DE ENGEN
ECONOMIC PARAMETERS
Project Name: CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Location: PALMELA-LISBOA
Building Owner:
Program User: GT3 - GABINETE TECNICO DE ENGENHARIA








Depreciation Method: None Annual Inflation Rate Of 
 Yrs
















































 3  148.76  1.61  720.885.00  4.28  0.05  20.750.00  741.635.00 0.00
 2  118.78  1.28  575.604.00  3.35  0.04  16.250.00  591.854.00 0.00
 1  99.36  1.07  481.500.00  2.27  0.02  11.000.00  492.500.00 0.00
Project Name: TRACE® 700 v6.3.1 calculated at 10:46 PM on 10/30/2014CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
Dataset Name:    Economic Parameters report   Page 1 of 1SIM-RECS.TRC
PALMELA-LISBOA
CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
GT3 - GABINETE TECNICO DE ENGENHARIA










CC - RECS - AR/AG
CC - RECS - AG/AG




5 %Cost of Capital:



















Alt 2 vs Alt 1  51,048  94,104  357,156 497,831 56.72.0  357.155.501.8
Alt 3 vs Alt 1  105,317  239,385  690,638 980,451 45.82.4  690.637.602.3








Yearly Savings vs Alt 2 Yearly Total Operating Cost Yearly Utility Cost Yearly Maintenance Cost
Alt 1 Alt 2 Alt 3
Annual Operating Costs









Alt 1  1,895,525  1,884,525  11,000-51,048  0.907
Alt 2  1,844,477  1,828,227  16,250 0  0.761











January February March April May June July August September October November December
Alt 1 Alt 2 Alt 3
Monthly Utility Costs
TRACE 700 6.3.1
Dataset Name:   SIM-RECS.TRC calculated at 10:46 PM on 10/30/2014
Project Name:   CENTRO COMERCIAL DE PALMELA
